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65 cm Aufbau Sicherstellungsflache
10 cm Asphaltdeckschicht —
12 cm Asphalttragschicht —
43 cm RC-Frostschutzschicht —
anstehendes Gelande —

StraBenablauf —
300 x 500 mm
Belastungsklasse £ 600
Anschluss da 160

Sauganschluss nach
DIN 14244 (Form A)

Schnitt A - A’

Doppelwandiger Schacht DN 1500

PE-Rohrkragen innen
fur umlaufende flissigkeitsdichte
Verschweiung der beiden KDB's

mittels Auftragnaht nach DVS

PE-Rohrkragen auflen fir umlaufende

Anschnitt des Wickelrohrs
zur Einbindung der
Drainmatte in Zwischenraum

— Sickkerwasser
— 2,0 mm KDB mit DIBf-Zulassung

Auftriebssicherung gemal3
statischen Erfordernissen
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Leckagekontrolle Vollrohr J
Verbindungsleitung  PE 100, da 280, SDR 17,6
Mantelrohr

PE 100, DN 400, SDR 1%

Ablasslocher im Wickelrohr im
Bereich der Rohrunterbrechung

Leckag

Anschnitt des Wickelrohrs zum
Ablassen von Leckagewasser
in Zwischenraum Boden

PE 100,

Sumpf Sickerwassersammelbecken
PE 100, DN 1000
mif Hohlraum zur Leckageuberwachung

ekontrollrohr
da 110, SDR 1%,

Draufsicht M: 1:400
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Reservesickerwasser-
speicherbecken

Sickerwasserspeicherbecken

Sickerwasseribergabe- /
-entnahmesumpf

chacht

/ Sickerwasserdruckleitung

Bauvorhaben

Deponie Holzhausen
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