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Blatt 6

envia Mitteldeutsche Energie AG

110—-kV Hochspannungsfreileitung

Bl. 6805

Groflradschen — Altdobern

Abschnitt:

Profilplan

MaB3stab der Ldngen 1:2000
MaB3stab der Hohen 1: 500

von Mast 6805/15 bis Mast 6805/Adb

SEIL| ART [BUNDEL |SEILTYP / QUERSCHNITT AUSL.TEMP. | S, (N/mm2)(S;(N/mm? )| STATUS
A | 110 2H | TAL/STALUM 550/#1 150° KRD 13.69 20.00 [Soll 18
B | 110 2H | TAL/STALUM 550/#1 150° KRD 13.70 20.00 [Soll 18
C | 110 2H | TAL/STALUM 550/#1 150° KRD 13.1 20.00 [Soll 18
D | 110 2H | TAL/STALUM 550/#1 150° KRD 13.1 20.00 |[Soll 18
E | 110 2H | TAL/STALUM 550/#1 150° KRD 13.11 20.00 [Soll 18
F | 110 2H | TAL/STALUM 550/#1 150° KRD 13.72 20.00 [Soll 18
U | SLH 1 AY/MW 97/40 40° KRD 38.88 75.00 [Soll 18
Z | ES 1 AL/ST-EN 95/55 40° KRD 35.51 67.00 [Soll 18
Darstellung auf der Grundlage von Geobasisdaten:
(© GeoBasis-DE/LGB 2015 A.-Nr. 231510953
Masttypen: A4.0/02/21
Berechnungsverfahren Ket, Norm VDE 4/16 HSP, g= 9.81 m/s? DIN VDE 01/11 (-5°C+Eis):
1 fache Windlast Zone 2 (50J-Zug/3J-Aus), 1 fache Eislast (Zone 1) LS po SOLL = 20,0 N/mm:
Auslequngstemp.=T max+KRD; T max=150°C (LS); T max=40°C (ES/SLH) LES po SOLL = 75,0 N/mm:
KRD = 40 Jahre ES po SOLL = 67,0 N/mm2
Knderungen Datum
Anpassung Masttypbezeichnung M. Nr. 15 30.01.18
Ausgabe: [19.02.18|10:11:26
Erstellt:{09.12.16|10:59:31 .
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