
Tel.: 030/64389780 Fax: /64389588

Storkower Straße 99A    10407 Berlin

Büro Berlin/ Brandenburg

A

A

A

A

A

A

+33,68

MNW+33,94

NoSt+34,19

HW

fhjfh
jhfhj

+34,19

OW HW

+34,19

HW

+33,68

MNW +33,94

NoSt

Fließrichtung

+31,30

Sommerstau

1,00

1,00

2
,3

0

10,30%1,53

4,132,1655%962,04

3
,4

5
%

7
,0

0
3
,4

5
%

3
,3

0
%

7
,3

0
3
,3

0
%

10,30%1,53

2,501,432,591,382,41

(nur bei Revision)

Revisionsverschluss

Nadellehne mit 

3
,9

5
%

6
,0

0
3
,9

5
%

1
3
,9

1

3
,9

5
%

6
,0

0
3
,9

5
%

1
3
,9

1

3
,6

3
6
,6

5
3
,6

3

1
,0

6
8

2
,0

0
7
,1
6

3
,1
5

13,2639,0010,30%

3,29%656,00653,29%

13,89

L = 16,50 m

S355 GP, Doppelbohle

Spundwand GU 28N

L = 16,50 m

S355 GP, Doppelbohle

Spundwand GU 28N

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

R R

Q Q

P P

N N

M M

L L

K K

J J

H H

G G

F F

E E

D D

C C

B B

A A

Blattgröße: A0 1189mm x 841mm

Z
e
ic
h
n
u
n
g
s
ra

h
m

e
n
 e
rz

e
u
g
t 

m
it
 D

Z
R
 (
c
) 
2
0
1
2

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 716 01 311 220

 

 

 

Schloßplatz 1, 16515 Oranienburg

Wiederherstellung Schleuse Friedenthal (Ersatzneubau)

Schleusenhäupter

WIN-4081-

Zeichnung gefertigt / bearbeitet (Datum, Name) Vermerk des bearbeitenden Ingenieurbüros

Zeichnung geprüft

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Im Auftrag

Tief- und Wasserbau GmbH

Planungsgemeinschaft

gepr.:

bearb.:

gez.:

Oranienburg,

Stadt Oranienburg

Oranienburg,

Stadt Oranienburg

Oranienburg,

Stadt Oranienburg

hierzu gehören:

Höhenbezug:  DHHN92     Lagebezug:  ETRS 89

5835

1:50

Oberhaupt - Draufsicht, Schnitte

AF

Legende

Schleusenkammer - Draufsicht, Schnitte105

Unterhaupt - Draufsicht, Schnitte104

Ansichten von Unter- und Oberwasser102

Draufsicht, Längsschnitt A-A101

BlattBezeichnung

3,800

Im Auftrag

Unterschrift

Unterschrift

Geprüft

Genehmigt

Aufgestellt Unterschrift

Amt

OrgEinh

AB

BWaStr

Nr ZB

Kilometer

Objektbenennung

Objektteil

Einzelheit

Entwurf Nr.

Maßstab

Blatt-Nr.

S

Zeichnung Nr.

ObjektidentNr.
OB

ZKOArt

Objekt-

Teil

Stadt Oranienburg

Dipl.-Ing. Torsten Richter 15.12.2017

Dipl.-Ing. Hendrik Schubert15.12.2017

Dipl.-Ing. Beatrix Baier15.12.2017

Genehmigungsplanung

103a

Version/Index Änderungen bzw. Ergänzungen / zugehörige Pläne Datum Name

    

    

    

    

a 16.05.2018 BaierÄnderung Stabanker, Einfahrtsdalbe

+34,90

+31,90 +29,20 +29,60

Maßstab  1 : 50

Draufsicht 

N
a
d
e
ll
e
h
n
e

A
c
h
s
e
 
S
p
u
n
d

w
a
n
d

Maßstab  1 : 50

Längsschnitt A-A

R
e
v
is
io
n
s
v
e
r
s
c
h
lu
s
s

N
a
d
e
ll
e
h
n
e
 

m
it
 

N
u
t
z
lä

n
g
e
n

m
a
r
k
ie
r
u
n
g

D
r
e

m
p
e
l

+25,00

RKS7/09

S
e
d
im

e
n
t
f
a
n
g
g
r
u
b
e

+36,00

(n
u
r
 
b
e
i 
R
e
v
is
io
n
)

R
e
v
is
io
n
s
v
e
r
s
c
h
lu
s
s

N
a
d
e
ll
e
h
n
e
 

m
it
 

80x80x20
Pumpensumpf

B

B

+31,90

L
ic
h
t
e
 
B
r
e
it
e

B

AA

B1/09

RKS7/09
+34,58

+34,90

Betonfläche Häupter

Wasserfläche, zukünftig

Ausrüstung Stahlbau

Ausrüstung Stahlwasserbau

Wasserbausteine CP 90/250

Unterwasserbeton

Sauberkeitsschicht

Stahlbeton

Böschungspflaster

Betriebsfläche mit Kranstellfläche

PS Pumpensumpf 80x80x20

a
b
d
e
c
k
u
n
g

m
it
 
K
u
n
s
t
s
t
o
f
f
-
 
G
F

K
-

K
a
b
e
lk
a
n
a
l 
3
0
x
3
0
c

m
 

K
a
n
t
e
n
p
o
ll
e
r

N
is
c
h
e
n
-
 
u
n
d
 

S
t
e
ig
e
le
it
e
r

B1/09

S
t
e

m
m
t
o
r
 
m
it
 
T
o
r
s
t
e
g

T
o
r
n
is
c
h
e
n

S
e
d
im

e
n
t
f
a
n
g
g
r
u
b
e

+29,20

+27,90

+29,60

+31,48

+31,98

Geotextil

WB-Steine CP 90/250

Achse SpW

A
c
h
s
e
 
S
p
u
n
d

w
a
n
d
 

K
a

m
m
e
r

L
ic
h
t
e
 
B
r
e
it
e

(s
c
h
e

m
a
t
is
c
h
)

m
it
 
T
o
r
s
t
e
g
 

S
t
e

m
m
t
o
r
 

m
a
r
k
ie
r
u
n
g

N
u
t
z
lä

n
g
e
n
-

G
F

K
-
A
b
d
e
c
k
u
n
g

K
u
n
s
t
s
t
o
f
f
-
 

3
0
x
3
0
c

m
 

m
it
 

K
a
b
e
lk
a
n
a
l 

+18,90
UK SpW

+18,40
UK SpW

+18,00
UK SpW

+17,00
UK SpW

U
m
g
r
e
n
z
u
n
g
 
S
c
h
le

u
s
e

E
in
f
r
ie

d
u
n
g
/
 

U
m
g
r
e
n
z
u
n
g
 
S
c
h
le

u
s
e

E
in
f
r
ie

d
u
n
g
/
 

Maßstab  1 : 50

Schnitt B-B

nicht dargestellt.

Leerrohre für elektrotechnische Ausrüstung
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