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Anlieferhalle
Anlieferbunker
Stapelbunker
Aufgabetrichter
Storstoffabscheider
Trockner

Ofen

Kessel

Elektrofilter
Reaktor
Gewebefilter
SCR-Katalysator
Ammoniak-Wascher
Abgaskondensator
Saugzug
Schalldampfer

Umwalzpumpen
Ammoniak-Wéascher

Adsorbens Dosierstation
Regenriickhaltebecken
Greiferablass
Absetzbecken

Container-Reststoffemetall
abscheider

Wérmepumpe
Briidenkondensator
Kondensatbehélter
Turbine
Dampfumformstation
Anfahrbrenner
Brennerluftgeblase

Aschesendegefall mit
Pufferbehalter

Dampftrommel
Montagedffnung
Speisewasserpumpen
Batterie-Raum
USV-Raum

FW Ubergabestation
Waéscherablassbehalter
MS-Anlage

Taschenfilter
Staubsauganlage

Trafo-Raum
Ascheverladung
Konzentratbehalter
VE-Wasser-Behalter
Rohkondensatbehélter
Regenerierpumpen
Reservegreifer
Kran-Elektrik

WDK

LuVo
Maschinenhauskran
TGA

MSR-Raum
NS-Raum
Wurfbeschicker
Aschesilo
NaHCO3-Silo
Reststoffsilo
Speisewasserbehalter
Sandsilo
Kationenaustauscher

Pufferbehalter
Abgaskondensat

Druckluftkompressoren
Stillstandsentliftung
Aktivkohlefilter

TGA

Klarschlamm Kran
Hybridkdhler
Schwalbennest

Bliros

Penthaus

Lager wassergefahrdender
Stoffe

ZBV

Notstromaggregat-Lufteinl
ass

Ersatzstromaggregat
Feuerwehraufzug
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Lastenaufzug UHA
Lastenaufzug UQR
Léschwasserbevorratung
Natronlaugebehalter
Salzséurebehalter
Notleitwarte
Regenwasserpumpen
Krankanzel
Kéltetrockner
Treppenhaus 1
Treppenhaus 2
Pumpenrack Natronlauge
Rohrbriicke
Rohrleitungsschacht
Hilfswarte

WC

Abgasschacht
Abgaskanal
Tropfenabscheider
Auspuff ESA
Vorlagepumpe
CEDI-Anlage
Notabsackung
Arbeitsluftspeicher
Zentralstaubsauger
Ablassentspanner
Bunkernotabluftgeblase

Umwalzpumpe
Briidenkondensator

Wirbelluftgeblase
Vorraum

Hydraulikaggregat
Schubbdden

Treppenhaus 3
Transformatoren E-Filter
Retentatpumpe
VE-Wasserpumpen
Pumpenrack Salzsaure
Zufiihrpumpen UF
Kondensatpumpen
Notaustrag
Stickstofflager
Nachspeisebehalter Glykol
Reinkondensatpumpe
Permeatbehalter

Aktivkohlefilter Permeat
Behalter

Entsauerungsfilter
Eigenwasserbehalter
Eigenwasserpumpe

Zufiihrpumpen
Umkehrosmoseanlage

Filtratbehélter
Warmetauscher Filtrat

Umwélzpumpen
Filtratbehalter

CIP-Behalter
CIP-Pumpe
Ultrafiltrationsanlage
lonenaustauscher
UO-Zwischenbehalterpum
pe
Antiscalant-Dosierstation
Biozid-Dosierstation
Umkehrosmoseanlage
Neutralisationshehélter
Bunkerabluftgeblase
CO2-Riesler
Rieslerpumpen
Anionenaustauscher
Rohwasserpumpen
CEDI-Anlage
Rieslergeblase
Rohwasserbehalter
Adsorptionstrockner
Primarluftkanal
Instrumentenluftspeicher
Greiferablass-Deckel
Austrag zur Rezirkulation
Quench

Schleppkabel Millkran
Aschesendegefalt

151 Hebezeug Gewebefilter

152 FW-Economiser

153 Externer Economiser

154 Briidengeblase

155 Plattenwarmetauscher

156 Beutelfilter

157 Umkehrosmose
Zwischenbehalter

158 Abgaskondensator-Ablass
behalter

159 Reserve-Ablassbehalter

160 Briidennotablass

161 Trockner-Kran

162 Feuerléschpumpen

163 Zuluft Treppenhaus

164 Zuluft Feuerwehraufzug

165 Schleuse

166 Vorrraum
Feuerwehraufzug

167 Flur

168 TGA-Schacht

169 Bunkerstillstandsentliiftung
-Kanal

171 Bunkerluft-Sammelkanal

172 Fallschacht-Reststoffemet
allabscheider

173 Doppelboden

174 Betriebswasserbehélter

175 Betriebswasserpumpen

176 Dosierstation Glykol

177 Dosierstation Helamin

178 Schmierdl Lagerregal

179 Notkdihler

180 Austritt Sicherheitsventil
Umleitstation

181 Austritt Sicherheitsventil
Turbine

182 Austritt Sicherheitsventil
Kessel/Uberhitzer

183 Abpulsleitung Sandsilo

184 Nachspeisebehalter
Helamin

185 Abpulsleitung Silos

186 Austritt Behélterentliiftung

187 Uberlaufbecken

188 Austritt Sicherheitsventil
Speisewasserbehalter

189 Briiden-Auffangbehalter

190 Splilluftgeblase

191 ND-Dampf Schiene

192 Kondensatkiihler
Abgaskondensator

193 Uberschusskondensator

194 Reinigungsldsung BKB 1
&2

195 Turbinenbypassstation

196 Nachkihler
Uberschusskondensator

197 Hydraulikaggregat
Turbinenbypass

198 Regenerierpumpen

199 Vorlagebehalter-CEDI
Anlage

200 Platzhalter
Umkehrosmoseanlage 2

201 Probenahmestation

202 Rickfiihrpumpe
Ammoniak-Wascher

203 Rickfiihrpumpe
Abgaskondensator

204 Adsorbens
Wechselcontainer

205 Steigetrasse

206 Saugzug
Staubsauganlage

207 Mannloch Absetzbecken

208 Olmodul Turbine

209 Lagertank ESA-Kraftstoff

210 Tagestank ESA-Kraftstoff

211 Plattenwarmetauscher FW
Auskopplung

212 Saulenschwenkkran

213 Pumpenrack
Ammoniakwasser

214 Steuerschrank
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T ]
1,00 m 1,00 m
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Abschnitte

feuerbestandig

Brandwand

Bauart Brandwand

Rauchschutztir nach DIN 18095

BA Brandabschnitt

Raume

Sonstiges

Trennung Nutzungseinheit

aulienliegender Treppenraum

/ p Vorraum mit Druckbellftung

notwendiger Flur / Schleuse

/// Feuerwehraufzug

Luftraum, Gberdacht

Bereich mit Loschanlage

Buhnen (Gitteroste)

N Notausgang

1UED

g@4

Bemerkungen:

Fluchtweg

maschinelle Rauchableitung

ngo Fahrschachttlir nach DIN 4102-5,
DIN 18090, DIN 18091 oder DIN 18092

Druckentlastung

Feuerwehraufzug

Wande / Decken

Brandschutztiir nach DIN 4102 - 5

F - Verglasungen nach DIN 4102 - 13

7 § Sicherheitstreppenraum mit Druckbeliftung

Hauptgang Breite > 1,00 m Héhe > 2,10 m

Raum mit erhéhter Brandgefahr, z.B. Lager

Aufzugsschacht / Installationsschacht

elektrischer Betriebsraum, Technikraum

Feuerwehrschlauchlange maximal 35,00 m

Schlauchanschlussventil, trocken, C-Anschluss

Rauch- und Warmeabzugsanlage

Ldéschwassereinspeisung B-Anschluss

\\\ mit automatischer Brandmeldeanlage Giberwachter Bereich

Grundlage Plan im dwg-Format vom TBF Partner
Stand: 17.05.2023

KEIN Ausfuhrungsplan, nur gultig in Zusammenhang mit dem

Brandschutzkonzept von HAHN Consult.

tragend, nichttragend, raumabschlieRend

Index Datum

Art der Anderung

gez.

HAHN

Ingenieurgesellschaft far
Tragwerksplanung und

38104 Braunschweig
Baumschulenweg 2

22303 Hamburg
Gertigstralle 28

CONSUIt  Baulichen Brandschutz mbH  tei Ko S conside S HoHiGHAHNConsudo

Bauherr RBB Vermodgensgesellschaft mbH & Co. KG Proj.-Nr. 232301

RBB KSVA Vermogensgesellschaft mbH & Co. KG Mafstab 1100

Musberger Strallle 11, 71032 Boblingen Datum 101023
Bauvorhaben KSVA Bobllngen gez. wi

Musberger Straldle 11 gepr.

71032 Boblingen Datei BS 03
Bauteil Grundriss Ebene 0,00 m ran e

Brandschutzkonzept BS 03
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172,9 cm x 69,1 cm
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