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Feuerwehrinformations- und Bediensystem

FSD
Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)

FSE
Freischaltelement (FSE)

Optischer Signalgeber (BMUZ)

Akustischer Signalgeber (BMUZ)

Optischer Brandmelder Doppelboden
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Optischer Brandmelder

Handmelder

Melderparallelanzeige
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Optische Rauchmelder

SD1

Sender Detektor 1

ED1

Empfänger Detektor 1

E1 Maschinenhausflur

E2 Zwischenflur

E3 Kranbahnflur

EU1 Generatorflur

EU2 Turbinenflur

EU3 Hilfsmaschinenflur

EU4 Dränagegang / Dränagekanal

EU5 Pumpensumpf

RFW Rudolf-Fettweis-Werk EnBW

Hinweis:

Räume mit automat. Löscheinheit

besitzen Zweimelderabhängigkeit

Kontroll-

einheit

Detektor

1 - 2

Controller optischer Rauchmelder

zum Anschluss an die BMUZ

BMUZ Brandmeldeunterzentrale
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