
Mischwasserkanal (nicht Gegenstand dieser Genehmigungsplanung)

Telekomkabel, Kabel BW-Kabel

Stromkabel Niederspannung

Legende:

Gasleitung
Wasserleitung (nicht Gegenstand dieser Genehmigungsplanung)

Regenwasserkanal (nicht Gegenstand dieser Genehmigungsplanung)

Bestand BezeichnungPlanung

MS MS Stromkabel Mittelspannung

Verkehrsschild

Böschung / Entwässerungsgraben

Fahrbahnrand

Schachtabdeckung Kanal

Laubbaum

Straßenbeleuchtung mit Anschlusskabel

Straßenablauf

Leerrohr in PSI Gleitkufen (nicht Gegenstand dieser Genehmigungsplanung)

best. Leitungen:
Bestandsleitungen - und Kabel wurden aus den Plänen der jeweiligen
Träger übernommen.
Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu
erheben mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen und in der Örtlichkeit
einzumessen und zu kennzeichnen.

Sohlhöhen mit Anschluss an den Bestand sind vor Ausführungsbeginn
örtlich zu prüfen.

Grundlagen:
- Kataster: Stand März 2013
- Kanalkataster: Eingang  17.01.2019
- Wasserleitung Eingang  17.01.2019
- Unitymedia: Eingang  18.02.2019
- Telekom: Eingang  06.02.2019
- Netze-BW: Eingang  23.01.2019
- Vermessung: Eingang  31.01.2019
- Trasse SSB Gleise: Eingang  18.06.2019
- Unterführung/Stützwand
  (Planung BNP): Eingang  12.11.2019

Stromkabel Beleuchtung

Entwässerung Unterführung (Planung BNP, nicht Gegenstand dieser
Genehmigungsplanung)
Leerrohr für LWL Leitung (nicht Gegenstand dieser Genehmigungsplanung)

B 20/89 Lage Bohrpunkt

Mischwasserkanal (SSB)

Regenwasserkanal (UGT, nicht Gegenstand dieser Genehmigungsplanung)

Regenwasserkanal (SSB)
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Sichtgrenze

(keine baulichen Hindernisse

oder Bepflanzungen erlaubt)

Sichtgrenze
(keine baulichen Hindernisse oder Bepflanzungen erlaubt)

Sichtgrenze(keine baulichen Hindernisse oder Bepflanzungen erlaubt)

Sicherheitsraum aussen

Sicherheitsraum aussen

Sicherheitsraum aussen

Sicherheitsraum aussen

Sicherheitsraum aussen

Sicherheitsraum aussen

Ausbauoption Bahnsteig auf 80m

Ausbauoption Bahnsteig auf 80m

Bahnsteigfläche niveaugleich

mit Platzfläche

Bahnsteigfläche niveaugleich

mit Platzfläche

Sicherheitsraum aussen

Sicherheitsraum aussen

D
A63 PEX

DA63 PEX

DN150 GGG
DN300 GGG

D
N

300 G
G

G

<-- 1.56 % 26.30 m DN 150 PP

--> 0.79 % 42.78 m DN 800 SB

--> 0.69 % 29.47 m DN 800 SB

--> 0.35 % 79.15 m DN 1500 SB
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%
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07
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N 
15

0 
PP

--> 1.86 % 42.78 m DN 300 PP

--> 0.52 % 80.71 m DN 300 PP
--> 0.41 % 73.62 m DN 300 PP

HARW1K
S = 421.28

200080
DN 2000
D = 423.64
S = 419.95
S1= 419.94

AJ1
S = 421.22

DN 1500
D = 423.78
S = 420.54
S1= 420.55
S2= 420.53

MW2.3
DN 1500
D = 423.06
S = 420.17
S1= 420.18
S2= 420.16

MW2.4
LW 2911/2438
D = 422.92
S = 419.94
S1= 419.94
S2= 419.93

MW2.5
DN 1000
D = 423.29
S = 419.65

MW2.5K
S = 419.65
S1= 419.65
S2= 419.64

MW2.6
D = 423.43
S = 419.62

MW2.6E1
S = 419.62

MW2.6E2
S = 419.62

MW2.7
D = 423.41
S = 419.64

MW2.7A
S = 419.64

MW2.7E2
S = 419.64

MWJUGENDHAUSDN 1200
D = 423.13
S = 420.80
S1= 420.80
S2= 420.80

EJ
DN 0
S = 420.64
S1= 420.63

S = 421.46

RW2.1
DN 1200
D = 423.81
S = 420.31
S1= 420.30

RW2.2
DN 1200
D = 423.12
S = 419.48
S1= 419.48
S2= 419.47

RW2.3
DN 1200
D = 423.22
S = 419.04
S1= 419.04
S2= 419.03

RW2.4
DN 1200
D = 423.44
S = 418.72
S1= 418.72
S2= 418.71

MW2.6A
S = 419.61

MW2.7E1
S = 419.65

J1
S = 421.11

J2
S = 421.20
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S = 420.74
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S = 420.61
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S = 420.65
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D = 421.21
S = 420.35
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HARW3
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D = 422.27
S = 421.46
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DN 100 GGG

vPE  63

vPE  50

vPE  32

683

200061

202020
202021

202026

202030

202031

202810

D 425,33

D 425,44

D 425,07

D 425,97

200061 > 200070
M DN 1000 SB
58,21 m 11,68 o/oo
SA:420,9 > SE:420,22

202026 > 202031
M DN 300 STZ
4,84 m 8,27 o/oo
SA:422,81 > SE:422,77

202030 > 202020
M DN 600 SB
22,34 m 20,59 o/oo
SA:423,79 > SE:423,33

202031 > 202032M DN 1200 SB25,44 m 29,50 o/ooSA:422,42 > SE:421,67

293250 > 293260
R DN 300 STZ
50,04 m 3,4 o/oo
SA:423 > SE:422,83

205056 > 200061
M DN 1000 SB
10,80 m 10,89 o/oo
SA:0 > SE:420,92

202803
D 426,35
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Leerrohrpaket 4x4

DN110 PVC
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Einlauf 424.07

Auslauf 424.04
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DN 100

Sohle Schacht (OK Durchbruch) 422,85

Sohle DN 800 421,85

Zulauf 422.88 RS 421.85

Einlauf423.31

Auslauf423.76

Drainage
verschlossen

verdeckter Schachtnachrichtlich dargestellt

best. Schacht
nachrichtlich dargestellt

best. Drainage
nachrichtlich übernommen

best. Drainage
nachrichtlich übernommen

best. Drainage
nachrichtlich übernommen

Anschluss

Gleisentwässerung

Kanal DN700 nachrichtlichübernommen, nach ca. 10m verfüllt

SE Anschluss
nachrichtlich übernommen

Revisionsschacht Ø600
KD=N422.033
KS=N421.60
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Absturzschacht
Ø1000
KD=N424.50
KS=N421.491

RevisionsschachtØ600
KD=N422.014
KS=N421.513

Absturzschacht Ø1000
KD=N424.50

KS=N421.491
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Einlaufschacht Ø600KD=N422.34
KS=N421.42
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0

PVC-DN100

RS=N422.10
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DN 300 stillgelegt

300 GGG stillgelegt

DN 300 stillgelegt

D
A63 PE stillgelegt

DN 300 stillgelegt

DA63 PE stillgelegt
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Bauzaun

Bauzaun

Grundwassersperre(Riegel) - Lehmschlag

N425.825
OK Überbau

N425.725
OK Überbau

Rückbaukante
Asphalt

N425.836
OK Überbau

Rückbaukante
Asphalt

Fahnenmast

Fahnenmast

KVS

W

W

W

W

KS 423.46

KS 423.65

Winkelstützelemente

421.53

421.56

42
1.

40

42
1.4

0

Verdämmung

Verdämmung

Verdämmung

Anschluss an
best. Schacht 202031GFK DN 1000, h= 422.61

Gerinne
anpassen

Abmauerung

Abmauerung

Anschluss an best. RW-KanalPP DN 200, h= 419.54

Anschluss an
best. Schacht MW2.4STB DN 1500, h= 419.94

Anschluss best. Kanal DN1200an geplanten Kanal DN1200 prüfen10° Krümmer STB DN 1000Anschlusshöhe= 421.67

Gerinne
anpassen

Abmauerung

Erneuerung StraßenablaufAnschluss an Kanal DN 1000

D
N

 300 G
G

G

D
N

 30 0 G
G

G

Rohreinbau in SchachtgerinneGFK DN 1000 Länge: ~1.70m,mit Einbinderingen
Anschluss an best.Wasserleitung GGG DN 300Verlängerung SchutzrohrSTB DN 500 für Wasserleitung

Wasserschacht 682NL.W. 3,30m x 2,75m

Leerrohr l = 2.50m STB DN 500für Rohrauswechslung Wasserleitung

Schutzrohr STB DN 500für Wasserleitung

Abmauerung

18° Krümmer
STB DN 1500
h= 420.09

PP DN400 Leerrohr LWL

PP
 D

N4
00

 L
ee

rro
hr

Kabelzugschacht LWL03L.W. 1.50m x 2.00m

Leerrohr DN400 Kunststoffin PSI Gleitkufen,außen verdämmtKabelzugschacht LWL01L.W. 1.00m x 0.80m

Abmauerung

Abmauerung

umlegen / sichern best. Kabelund Leitungen Netze BW

PE Da 32 44.25m Wasserzufuhr SBB WC

PP DN 150 34.85m Hausanschluss SSB WC

Anbohrung best.MW-Kanal DN 1000

30° Bogen

Anschluss an WasserleitungGGG DN 300

Drainageleitung
PP DN 150

Erneuerung StraßenablaufAnschluss an Kanal DN 1000

Bogen PE Da 32Min. Biegeradius = 0,48m

22° BogenAnschluss an Bestand

Bogen PE Da 32Min. Biegeradius = 0,48m

AusführungsplanungEntwässerung Unterführung UGT

Verdämmung

gepl. Mauer BNPnachrichtlich dargestellt

gepl. Mauer BNPnachrichtlich dargestellt

gepl. Mauer BNPnachrichtlich dargestellt

Abmauerung

Anschluss an
best. Schacht MW2.4PP DN 400, h= 420.14

Anschluss an
best. Kanal

STB DN 800

<- STB DN1000 28.28m 0.85 %

RKS 10

B 21/89

B 1/19

SG 1/09

B 20/89

SSBRW_02
VRück=41 m³
14,4 x 2,4 x 1,02 m
9,6 x 0,8 x 1,02 m
OK 420.76 müNN
UK 419.74 müNN

SSBMW_01
VRück=14 m³
5,6 x 4,0 x 0,66 m
OK 421.08 müNN
UK 420.42 müNN

Gleisentwässerung

gepl. Nahwärme-
zentrale, Lage und
Größe n. n.

gepl. Kabelschacht BNPnachrichtlich dargestellt

 202027
DH 425.450 m+NN
FT L.W. 2.00m
KA 422.88 DN1000 ->202028KE 422.90 DN800 ->202020

 202028
DH 424.861 m+NN
FT L.W. 2.00m
KA 422.63 DN1000 ->202031KE 422.64 DN1000 ->202027

<- STB D
N

1000 19.88m
 1 .17 %

<- STB DN1000 28.28m 0.85 %

G
FK

 D
N1

00
0

1.
58

m
 1

.2
7 

%
 ->

<- S TB D
N

1000 15.69m
 1.08 %

<- D
N

200  29.2 4m
 0 .50 %

<- P P D
N

400 3 4.54 m
 0.5 0 %

 209995
DH 422.370 m+NN
FT L.W. 1.20m
KA 420.20 DN400 ->MW2.4  KE 420.20 DN400 ->209994

PP
 D

N
40

0 
11

. 3
7m

 0
. 5

0  
%

 ->

 SSB_RW02
DH 422.620 m+NN
FT L.W. m
KA 419.79 DN200 ->RW_DR02

<- D
N

200 6.16m
0.58 %

DN200

0.51m

0.00 % ->

 AP2_MW
DH 422.270 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 421.10 DN200 ->Kontrollschacht_03

DN300 8.71m 1.00 % ->

 MW02.1
DH 422.260 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 420.97 DN300 ->209994KE 420.98 DN300 ->MW02.2

 MW02.2
DH 422.020 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 421.13 DN300 ->MW02.1KE 421.14 DN150 ->D3_BNPKE 421.14 DN150 ->D6_BNP

DN30
0 1

4.6
2m

 1.
00

 %
 ->

DN150
2.26m

0.44 % ->

<- DN150

0.91m
 1.10 %

 Kontrollschacht_03DH 422.730 m+NN
FT L.W. 0.80m
KE 420.63 DN200 ->AP2_MW

DN
20

0 
4.

28
m

10
.9

8 
%

 ->

 RW4.1
DH 422.410 m+NN
FT L.W. 1.20m
KA 419.58 DN200 ->RW-KanalKE 419.59 DN200 ->RW4

D
N

20
0 

8 .
92

m
 0

.5
0 

%
 ->

STB DN1500 12.07m 0.50 % ->
STB DN1500 30.22m 0.50 % ->

D
N

20
0 

3 .
58

m
0.

0 0
 %

 ->

SSBRW_03
VRück=39 m³
3,2 x 6,4 x 1,98 m
OK 422.25 müNN
UK 420.27 müNN

Anschluss
KE 419.06

 SSB_RW03
DH 424.470 m+NN
FT L.W. m
KA 420.32 DN200 ->RW03.3

<- D
N

200 6.28m
1.43 %

<- DN200 17.87m 1.45 %

<- DN200 17.87m 2.02 %

 RW03.4
DH 424.500 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 421.71 DN200 ->Kontrollschacht_04KE 421.72 DN200 ->RW03.5

 Kontrollschacht_04DH 424.500 m+NN
FT L.W. 0.80m
KE 421.64 DN200 ->RW03.4

<- D
N

200
3.50m

 2.00 %

DN
20

0 9
.46

m 0.
74

 %
 ->

 RW01.1
DH 423.250 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 419.57 DN200 ->RW2.2KE 419.58 DN200 ->RW_DR01.2KE 419.58 DN200 ->RW_DR01.1

DN200 5.63m

0.53 % ->

DN200 10.66m 5.82 % ->

 Kontrollschacht_01DH 423.200 m+NN
FT L.W. 0.80m
KE 419.84 DN200 ->RW01.2

ST
B 

DN
12

00
 32

.84
m 4

.5
7 %

 ->

 202033
DH 423.220 m+NN
FT L.W. 2.50m
KA 420.15 DN1500 ->MW2.4 KE 420.17 DN1200 ->202031 KE 420.30 DN800 ->MW2.2

SSBRW_01
VRück=64 m³
12,8 x 4,0 x 1,32 m
OK 420.93 müNN
UK 419.61 müNN

Gleisentwässerung

 RW03.5
DH 424.000 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 422.08 DN200 ->RW03.4KE 422.09 DN200 ->AP3_RW

 AP3_RW
DH 424.350 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 422.12 DN200 ->RW03.5

D
N

20
0 

1.
74

m
1.

72
 %

 ->

 RW03.3
DH 424.470 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 420.18 DN200 ->RW03.2KE 420.23 DN200 ->SSB_RW03

 209994
DH 422.620 m+NN
FT L.W. 1.20m
KA 420.38 DN400 ->209995KE 420.38 DN200 ->MW_DR02KE 420.89 DN300 ->MW02.1

DN
20

0 
2.

98
m

0.0
0 

%
 ->

 RW_DR02
DH 422.620 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 419.74 DN200 ->RW4KE 419.79 DN200 ->SSB_RW02

 Kontrollschacht_02DH 422.340 m+NN
FT L.W. 0.80m
KE 419.97 DN200 ->AP2_RW

 AP2_RW
DH 421.900 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 420.55 DN200 ->Kontrollschacht_02

DN20
0

3.98m

14
.56

 %
 ->

<- DN200
0.89m 0.00 %

 SSB_MW01
DH 422.750 m+NN
FT L.W. m
KA 420.47 DN200 ->MW_DR02

 MW_DR02
DH 422.700 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 420.42 DN200 ->209994KE 420.47 DN200 ->SSB_MW01

<- D
N

200 25.75m
 1.51 %

<- D
N

2 00 30.01 m
 1.50 %

 RW03.1
DH 423.250 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 419.45 DN200 ->RW_AnschlussKE 419.46 DN200 ->RW03.2

 RW03.2
DH 424.060 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 419.91 DN200 ->RW03.1KE 419.92 DN200 ->RW_DR05KE 419.92 DN200 ->RW03.3

 RW_DR01.1
DH 423.140 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 419.61 DN200 ->RW01.1KE 419.66 DN200 ->SSB_RW01

 SSB_RW01
DH 423.140 m+NN
FT L.W. m
KA 419.66 DN200 ->RW_DR01.1

DN200 8.36m 22.00 % ->

 AP1_RW
DH 424.260 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 422.30 DN200 ->RW01.2
 RW01.2
DH 423.580 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 420.46 DN200 ->Kontrollschacht_01KE 420.46 DN200 ->AP1_RW

 RW4
DH 422.620 m+NN
FT L.W. 1.20m
KA 419.73 DN200 ->RW4.1KE 419.74 DN200 ->RW_DR02KE 419.74 DN200 ->RW_DR04

Stuttgarter Straßenbahnen AG

ÄnderungsnachweisDatum NameIdx. Datum Name

Stadtbahn Stuttgart

Technische
Infrastruktur

 Stuttgarter Straßenbahnen AG

Marktplatz 1
Große Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen
70771 Leinfelden-Echterdingen

Schockenriedstraße 50  D-70565 Stuttgart
Telefon (0711) 7885-0  Telefax (0711) 7885-203

Die schönste Seite der Filder.
Leinfelden-Echterdingen

Systemplanung

Oberbürgermeister 1. Bürgermeisterin

Winfried Reichle  Dr. Volker Christiani

Roland Klenk Eva Noller

U5; Stadtbahnverlängerung Leinfelden Bahnhof - Neuer Markt

Systemplanung

Stadtbahn Stuttgart
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