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A 12.07.2018 AFK JH diverse Änderungen siehe Kennzeichnung         ; Anaerobie in Biogas-Schema versetzt 

Index Datum Gez. Gepr. Änderung

Antragsteller:

Projektnr.:

Plannr.:

Maßstab: Gezeichnet:

Geprüft:

Datum:

Plangröße:Index:

Genehmigung

nach § 4 Abs. 1

Bundes - Immisionsschutgesetz

Papiermaschine PM 5 neu

mit Nebenanlagen

im Werk Aalen

Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG

Neukochen 10

D - 73432 Aalen

Telefon: 0 73 61 / 5 77 - 0

Telefax: 0 73 61 / 57 72 98

www.palm.info

Planer:

TBP UPCON GmbH

Fischerstrasse 6 a

D - 85368 Moosburg

Telefon: 0 87 61 / 72 99 - 0

Telefax: 0 87 61 / 72 99 29

www.tbp-upcon.com

Planinhalt:

thinks beyond planning

- / -

5.6.2 FLIESSSCHEMA

Kläranlage

Anlagenteile: Aerobie, Nachklärung und Filtration

17.595.03.001

B

11.06.2018AFK

JH

17.595-PAA

B 23.08.2018 AFK JH Ergänzungen: PO4-P-Fällung; 3. Kühlturm; Kalkinhibitor Zulauf WT
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RW zur Papierfabrik

RW zum Vorfluter
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Turbo-Verdichter 1 Turbo-Verdichter 3

Turbo-Verdichter 2

Invent 1 Invent 2 Invent 3 Invent 4 Invent 5 Invent 6 Invent 7 Invent 8 Invent 9 Invent 10

TIEFENBELÜFTUNG TIEFENBELÜFTUNG

Belebung 1.1

V 1500-1750 m³

Belebung 1.2

V 2250-2600 m³

Belebung 1.3

V 2250-2650 m³

Ablaufschacht

V 135 m³

Ablaufschacht

V 135 m³

Belebung 2.1

V 1500-1750 m³

Belebung 2.2

V 2250-2600 m³

Belebung 2.3

V 2250-2650 m³

A E R O B E     S C H W A C H L A S T S T U F E

Nachklärbecken 1

V .

A 1100 m²

Nachklärbecken 2

V .

A 1100 m²

Rückschlamm-Pumpe 1

Rückschlamm-Pumpe 2

Rückschlamm

V 200 m³

Pumpwerk

Klarwasser NKB

V 100 m³

Pumpwerk

Biofilter-Pumpe 1

Biofilter 1 Biofilter 2 Biofilter 3 Biofilter 4

Rückspül-AW-Pumpe

T E R T I Ä R E     R E I N I G U N G S S T U F E

Rückspülabwasser

V 280 m³

Becken

Filtrat

V 80 m³

Biofilter

Sandfilter-Pumpe 1

Klarwasser Sandfilter

V 270 m³

Puffer

SANDFILTRATION

Biofilter-Rückspül-Pumpe
KW-Pumpe 2

KW-Pumpe 1

Wärmetauscher 4 Wärmetauscher 5 Wärmetauscher 6

KüW-Pumpe

Kühlwasser

V 20 m³

Behälter

Kühlturm 1 Kühlturm 2

FW von

FW-Turm

Ablauf Standrohr 1

zu Belebung 1

Ablauf Standrohr 2

zu Belebung 2

M

Biozid

V 2 x 1 m³

Mischstation

Biozid-Pumpe 1

Biozid-Pumpe 2

Biozide aus

Hilfsstofflager (BT.3)

ÜSS-Pumpe

Fällungsmittel aus

 Hilfsstofflager (BT.3)

B

B B

B

B

Kühlturm 3

M

Kalk-Pumpe

M

Kalkinhibitor

V 1 m³

IBC-Container
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