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3.1.3 Angaben zur Abwassereinleitung 

Bauliche Anlagen 

Die bauliche Gestaltung der Einleitestelle ist in der Planzeichnung Pkt 6.4 Abwassereinleitung 

dargestellt. Das gereinigte Abwasser wird über eine Rohrleitung DN 250 zu einem 

Schachtbauwerk (Ablaufschacht) an der Betriebskläranlage geführt. Vom Schacht führt die 

Leitung DN 600 Beton im Freispiegelgefälle mit einem Absturz an der Uferböschung in das 

Bett des Schwarzen Kochers. Sie endet dort mit einem 45°-Krümmer, sodass die Leitung in 

Fließrichtung des Flusslaufes mündet. Außerdem wird die Rohrsohle soweit abgesenkt, dass 

das Rohr auch bei Niedrigwasser unterhalb der Wasseroberfläche endet. 

Die Rohrsohle nach dem Absturz ist so gewählt, dass sie etwa 87 cm unterhalb des MW-

Spiegel mit 449,17 müNN im Kocher liegt. Damit liegt das letzte Teilstück der Leitung DN 600 

im Rückstau des Flusses. 
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