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04 13.08.2019 | C.Gro C.Gro Anpassungen Pumpschacht RW_LKW_4
03 31.07.2019| C.Gro C.Gro Anpassungen Vereinigungsschacht und hinzufiigen von Beispielpumpen
02 29.07.2019| C.Gro C.Gro Anpassungen Verteiler- und Vereinigungsschacht
01 26.07.2019 BS C.Gro RW_Bestand_1 erganzt
INDEX DATUM GEZ GEPR. ANDERUNG
INFORMATIONEN:

- Betongtte und Bewehrung inkl. Rohrdurchfiihrungen und Abstédnden sind vom Hersteller festzulegen.
- Alle Schachte sind mit Steigbuigeln auszustatten.
- Etwaige Verschiebungen der Schachtdeckel fur einen reibungslosen Zutritt sind vom Hersteller

auszufuhren.

- RW-Pumpen: 2x Flygt NP 3202 MT 3~ 431 oder gleichwertig (Q = 150 I/s, Hyes = 20 m)
- SW-Pumpen: 2x Grundfos SEG.40.09.2.1.502 oder gleichwertig (Q = 1 I/s, Hyes =5 m
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