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"Für diese Zeichnung/technische Unterlage/Darstellung behält sich der Planfertiger alle Rechte vor!"
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gepl.:

gez.:

Datum:Nr. Änderung/Ergänzung gez.: gepl.: gepr.:

86153 Augsburg

Provinostraße 52  (Gebäude A15)
AU Consult GmbH

Internet: www.au-consult.de

E-Mail: info@au-consult.de

Fax:   0821/26199-30

Telefon: 0821/26199-0
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GenehmigungDeponie Weinstetten

  

79098 Freiburg i. Br.

Bismarkallee 7a

Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald (ALB)
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald

WH05/4-

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

Neuerrichtung DK I - Deponie

Telefax: 0761 / 2187-77-8850

Telefon: 0761 / 2187-8850
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min. 1500 mm

Lichte Weite 800 mm
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des Schachtes KS 1

KS 2 - KS 7 analog der Ausführung

Ausführung der Kontrollschächte

Hinweis:

 

Regelschnitt Sickerwasserpumpleitung Kontrollschacht KS1

DN 300
Pumpensumpf mit Gitterabdeckung

ohne Deckel

K Sohle MedienrohrO

AA B B

Schnitt A-A

Kunststoff-Kugelhahn DN20 
Leckage - und Druckkontrolle

Sauberkeitsschicht

zum Boden
Leiter bis 

V4A DN100 PN16 (2x)
Plattenschieber

V4A DN100 PN16 (1x)
Pass- und Ausbaustück

Kontrollschacht KS1

(nach Bedarf)
Betonfundament
Tragschicht bzw.

und Auftriebssicherung (nach Bedarf)
mit eingelegter Bewehrung
Schachtfundament 

Material: V4A DN90 PN16ventil, 
Molchfangkasten einschl. Entlüftungs-
Rohrreinigungs-, Wartungs- und

verschraubt
Klasse D 400, tagwasserdicht,
Schachtabdeckung

SDR 11
PE100 RC, DA 110

SDR 17/11 (2x)
PE100 RC, DA 200/110

SDR 11
DA 110

PE100 RC,

gepr. Statik
DN 1500 nach

PEHD-Schacht,

gepr. Statik
DN 1500 nach

PEHD-Schacht,


