
A

DN 250 PP

5x DN 315 PP

449.65

2.50

448.65

Verteilungsschacht RW_LKW_13

2,5m x 2,5m

A

Schnitt A - A

448.00

448.25

2.50

448.40

DN 315 PP

2
.
5

0

449.80

Pumpschacht SW_LKW_1

DN 1500

Schnitt D - D

DN 150 PP

446.30

447.10

DN 65

PEHD

Deckel Klasse D Ø800

mit Geruchsverschluss

2x Grundfos

SEG.40.09.2.1.502

1.50

3
.
5

0

D
D

DN 150 PP

DN 65

PEHD

446.30

DN 100 PP

Entlüftungsrohr

mit Haube

(Geruchsverschluss)

445.47

Pumpschacht RW_LKW_4

DN 2500

Schnitt C - C

441.90

DN 250

PEHD

Deckel Klasse D Ø800

ohne Lüftungsöffnung

2.50

3
.
5

7

C
C

DN 250 PP

DN 250

PEHD

441.90

DN 100 PP

Entlüftungsrohr

DN 250 PP

DN 250 PP

D
N

 
2

0
0

G
G

G

443.43

DN 250 PEHD

448.65

448.25 DN 315 PP

448.25 DN 315 PP

448.25 DN 315 PP

448.25 DN 315 PP

Prallwand

DN 250 PEHD

Prallwand lt. Statik

Anprallgeschwindigkeit 5 m/s

DN 250 PP

448.40

448.00

448.25

B

5x DN 315 PP

450.40

2.50

Vereinigungsschacht RW_LKW_17

2,5m x 2,5m

B

Schnitt B - B

447.90

2.50

DN 315 PP

2
.
5

0

DN 315 PP

447.70

447.90 DN 315 PP

447.90 DN 315 PP

447.90 DN 315 PP

447.90 DN 315 PP

DN 315 PP

447.90

2
.
7

0

1
.
6

5

Deckel Klasse D

Ø800

Deckel Klasse D

Ø800

Deckel Klasse D

Ø800

Deckel Klasse D

Ø800

0
.
7

0

S
t
r
a

ß
e

n
a

u
f
b

a
u

 
L

K
W

 
B

e
l
a

s
t
u

n
g

0
.
7

0

S
t
r
a

ß
e

n
a

u
f
b

a
u

 
L

K
W

 
B

e
l
a

s
t
u

n
g

0
.
4

0

G
r
ü

n
f
l
ä

c
h

e

0
.
4

0

G
r
ü

n
f
l
ä

c
h

e

448.60

448.60

448.60

448.60

447.75

447.70

447.75

444.60

3x DN 100

Leerrohre

(Strom,

Steuerung,

Erdung)

T-Stück

443.43

443.43

444.20

443.43

444.60

443.43

444.60

444.20

447.10

DN 250 PP

3x DN 100

E

448.60

1.60

RW_Bestand_1

1,6m x 1,6m

E

Schnitt E - E

445.75

1.60

DN 1000 STB

Bestand

1
.
6

0

445.85

2
.
8

0

445.80

DN 315 PP neu

Einbindung in

Bestandsschacht

Überlauf

DN 1000 STB

Bestand

DN 315 PP neu

Einbindung in

Bestandsschacht

DN 1000 STB

Bestand

445.80

448.75

3x DN 100

Leerrohre

(Strom,

Steuerung,

Erdung)

2x Flygt NP 3202 MT 3~ 431
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CLIENT / BAUHERR

PHASE

PROJEKT

PLANINHALT

PROJEKTNR.

DATUM

INDEX

MASSSTAB GEZ.

GEPR.

PLANNR.

INDEXSTATUS

 ±0.00m =  454.00 NN

PALM AALEN

PM5

SCHACHTDETAILS

LKW PARKPLATZ

AUSFÜHRUNG

117070

56319_DET_----_0002

1:50

F 04

25.07.2019BS

C.Gro

INFORMATIONEN:

- Betongüte und Bewehrung inkl. Rohrdurchführungen und Abständen sind vom Hersteller festzulegen.

- Alle Schächte sind mit Steigbügeln auszustatten.

- Etwaige Verschiebungen der Schachtdeckel für einen reibungslosen Zutritt sind vom Hersteller

auszuführen.

- RW-Pumpen: 2x Flygt NP 3202 MT 3~ 431 oder gleichwertig (Q = 150 l/s, H

ges

 = 20 m)

- SW-Pumpen: 2x Grundfos SEG.40.09.2.1.502 oder gleichwertig (Q = 1 l/s, H

ges

 = 5 m

01

08

02

09

06

04

03

05

07

DATUMINDEX GEZ. GEPR. ÄNDERUNG

RW_Bestand_1 ergänzt

C.GroBS26.07.2019

Anpassungen Verteiler- und Vereinigungsschacht

C.GroC.Gro29.07.2019

Anpassungen Vereinigungsschacht und hinzufügen von Beispielpumpen

C.GroC.Gro31.07.2019

Anpassungen Pumpschacht RW_LKW_4

C.GroC.Gro13.08.2019
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