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Umbau Wasserkraftanlage Felsentunnel - Eingabeplanung 2018/Anpassung
2021

Turbinenanlagen

Anzahl der Turbinen:

Turbinenart:

Laufraddurchmesser:

Drehzahl:

Flügelanzahl:
Mittlere Fallhöhe:

Mittlere Fallhöhe:

Wassermenge Turbine:
Leistung Turbine max.

Gescuntleistung Turbine max. :
Gesamtleistung Generator max

Turbinenanlage_2018.doc

1 Stück

Kaplan-Turbine, doppelt reguliert
1,25 m

150 1/min

4 Stück

6,60 m (Netto, bei 611,15, Stufe 1
7,10 m {Netto, bei 611,65, Stufe 2
6,50 m3/s
370 bis 400 kW

370 - 400 kW

350 - 380 kW
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1 Stück
Kaplan-Turbine, doppelt reguliert
1,25 m

150 1/min
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6,50 m3/s
370 bis 400 kW

370 - 400 kW
350 - 380 kW
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LEISTUNGSPLAN - WKA FELSENTUNNEL AN DER RAMSAUER ACHE - STAND 2020 - 1. AUSBAUSTUFE 611,15

GRUNDDATEN-WASSERSTÄNDE-TURBINENLEISTUNG - FESTESSTAUZIEL: 611,15

Wasserdauerzahlen - Pegel llsank; Aeo = 122 km2. Standort: Aeo =110 km2; Faktor: 110/122 = 0.90

U-Tage Wassermenge (*) Faktor Wassermenge FAH+FAB+Wehr (**) Turtine Volumenslrom Fallhöhen Verluste Fallhöhen EtaT Leistung Ela G Leistung am Stunden Arbeit

Pegel llsank Aes/Aep Standort l/s Neu Q/Qa Brutto Netto T 1 T1 G 1 G 1 Einspeisung
m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s % m m m kW kW h kWh

1 1.110 0,900 0,999 0,999 0,00 0% 7.15 0,02 7,13 0,00 0 0,000 0 24 0

5 1,510 0.900 1,359 0,440 0,92 14% 7,15 0,02 7,13 0,65 42 0,850 36 96 3,409

15 1.830 0.900 1,647 0,440 1,21 19% 7,15 0,02 7,13 0,80 66 0,900 61 240 14.586

20 1,940 0,900 1,746 0,440 1,31 20% 7,15 0,02 7.13 0,83 76 0,950 72 120 8.643

30 2,110 0,900 1,899 0,440 1.46 22% 7,15 0,02 7.13 0,84 86 0,950 81 240 19.545

40 2,260 0.900 2,034 0.440 1.59 25% 7,12 0,03 7,09 0,65 94 0,950 90 240 21,466
70 2,610 0,900 2,349 0,440 1.91 29% 7,10 0,04 7.06 0,69 118 0,950 112 720 80,487

100 3,010 0,900 2,709 0,440 2,27 35% 7,05 0,05 7,00 0,90 140 0,950 133 720 95,918

150 3,790 0,900 3,411 0,440 2,97 46% 7,00 0.06 6,94 0,90 182 0,950 173 1200 207.529

1B3 4,410 0,900 3,969 0,440 3,53 54% 6.95 0,07 6,88 0,91 217 0,950 206 792 163,079

210 4,940 0,900 4.446 0,440 4,01 62% 6,90 0,08 6,82 0,92 247 0,950 234 648 151.793

240 5,660 0,900 5,112 0,440 4,67 72% 6,65 0,09 6,76 0,92 285 0,950 271 720 194.966

270 6,570 0,900 5,913 0,440 5,47 84% 6,80 0,12 6,66 0,92 330 0,950 313 720 225.691

300 7,610 0.900 6,849 0,440 6,41 99% 6,70 0,15 6,55 0.91 375 0,950 356 720 256.329

320 8,570 0,900 7,713 1,213 6,50 100% 6,67 0,16 6,49 0,90 372 0,950 354 480 169.836
330 9.200 0,900 6,280 1.760 6,50 100% 6,65 0.18 6,47 0.90 371 0,950 353 240 64.657
340 10,100 0,900 9.090 2,590 6,50 100% 6,60 0.1B 6,42 0,90 366 0,950 350 240 84.003

350 11,600 0,900 10,440 3,940 6,50 100% 6,50 0.18 6.32 0,90 363 0,950 345 240 82.695
356 13,300 0,900 11,970 5,470 6,50 100% 6,40 0,18 6.22 0,90 357 0,950 339 144 48.632
358 14,200 0,900 12,760 6,260 6,50 100% 6,00 0,18 5,62 0,90 334 0,950 317 48 15.230

360 15,600 0,900 14,040 7,540 6,50 100% 5.90 0,18 5.72 0,90 328 0.950 312 46 14.969
363 19,600 0,900 17,820 11,820 6,00 92% 5,90 0,18 5.72 0,90 303 0,950 288 72 20.726
365 23.000 0,900 20,700 20,700 0,00 0% 5,50 0,18 5,32 0,90 0 0,950 0 48 0

(") Wasserzahlen 1931-2006
("} Abgabe FAH+FAB Q30: 0,44 m3/s

Mildere Leistung 8.760 1.9B4.415

Einspeisung ca. 97% (3% Verluste) 1.905.483

LEISTUNGSPLAN - WKA FELSENTUNNEL AN DER RAMSAUER ACHE - STAND 2020 - 1. AUSBAUSTUFE 611,15
GRUNDDATEN-WASSERSTÄNDE-TURBINENLEISTUNG - FESTES STAUZIEL: 611,15

Wasserdauerzahlen - Pegel Ilsank: Aeo = 122 km2, Standort: Aeo = 110 km2; Faktor: 110/122 = 0.90

U-Tage Wassermenge (*) Faktor Wassermenge FAH+FAB+Wehr (**) Turbine Volumenstrom Fallhöhen Verluste Fallhöhen EtaT Leistung ElaG Leistung am Stunden Arbeit
Pegel Ilsarık AesiAep Standort Us Neu QQa Brutto Netto T1 Tri Gi G1 Einspeisung

m/s m3/s mis mals m3is % m m m kW kW h kwh
1 1,110 0,900 0,999 0,999 0,00 0% 7,15 0,02 7,13 0,00 0 0,000 0 24 0
5 1,510 0,900 1,359 0,440 0,92 14% 7,15 0,02 7,13 0,65 42 0,850 36 96 3.409
15 1,830 0,900 1,647 0,440 1,21 19% 7,15 0,02 7,13 0,80 68 0,900 61 240 14.588
20 1,940 0,900 1,746 0,440 1,31 20% 7,15 0,02 7,13 0,83 76 0,950 72 120 8.643
30 2,110 0,900 1,899 0,440 1,46 22% 7,15 0,02 7,13 0,84 86 0,950 81 240 19.545
40 2,260 0,900 2,034 0,440 1,59 25% 712 0,03 7,09 0,85 9 0,950 90 240 21.486
70 2,610 0,900 2,349 0,440 1,91 29% 7,10 0,04 7,06 0,89 118 0,950 112 720 80.487
100 3,010 0,900 2,709 0,440 2,27 35% 7,05 0,05 7,00 0,80 140 0,950 133 720 95.918
150 3,790 0,900 3,411 0,440 2,97 46% 7,00 0,06 6,94 0,90 182 0,950 173 1200 207.529
183 4,410 0,900 3,969 0,440 3,53 54% 6,95 0,07 6,88 0,91 217 0,950 206 792 163.079
210 4,940 0,900 4,446 0,440 4,01 62% 6,90 0,08 6,82 0,92 247 0,950 234 648 151.793
240 5,680 0,900 5,112 0,440 4,67 72% 6,85 0,09 6,76 0,92 285 0,950 271 720 194.968
270 6,570 0,900 5,913 0,440 5,47 84% 6,80 0,12 6,68 0,92 330 0,950 313 720 225.691
300 7610 0,900 6,849 0,440 6,41 99% 6,70 0,15 6,55 0,91 375 0,950 356 720 256.329
320 8,570 0,900 7,713 1,213 6,50 100% 6,67 0,18 6,49 0,90 372 0,950 354 480 169.838
330 9,200 0,900 8,280 1,780 6,50 100% 6,65 0,18 6,47 0,90 371 0,950 353 240 84.657
340 10,100 0,900 9,090 2,590 6,50 100% 6,60 0,18 6,42 0,90 368 0,950 350 240 84.003
350 11,600 0,900 10,440 3,940 6,50 100% 6,50 0,18 6,32 0,90 363 0,950 345 240 82.695
356 13,300 0,900 11,970 5,470 6,50 100% 6,40 0,18 6,22 0,90 357 0,950 339 144 48.832
358 14,200 0,900 12,780 6,280 6,50 100% 6,00 0,18 5,82 0,0 334 0,950 317 48 15,230
360 15,600 0,900 14,040 7,540 6,50 100% 5,90 0,18 5,72 0,90 328 0,950 312 48 14.969
363 19,800 0,900 17,820 11,820 6,00 92% 5,90 0,18 5,72 0,90 303 0,950 288 72 20.726
365 23,000 0,900 20,700 20,700 0,00 0% 5,50 0,18 5,32 0,90 0 0,950 0 48 0

(*) Wasserzahlen 1931-2006 Mittlere Leistung 8.760 1.964.415
(**) Abgabe FAH+FAB Q30: 0,44 m3/s

Einspeisung ca. 97% (3% Verluste) 1.905.483
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LEISTUNGSPLAN - WKA FELSENTUNNEL AN DER RAMSAUER ACHE

GRUNDDATEN-WASSERSTÄNDE-TURBINENLEISTUNG - DYNAMISCHES STAUZIEL 611.15 bis 611,65

Wasserdauerzahlen - Pegel llsank: Aeo = 122 km2. Standort; Aeo = 110 km2; Faktor: 110/122 = 0,90

U-Tage Wassermenge (*) Faktor Wassermenge FAH+FAB+Wehr (**) Turbine Volumenstmm Fallhöhen Verluste Fallhöhen EtaT Leislur)g EtaG Leistung am Stunden Art>etl

Pegel llsank Aes/Aep Standort l/s Neu QA3a Nello Netto T1 T 1 G1 G1 Einspeisung

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s % m m m kW kW h kWh

1 1,110 0.900 0,999 0.999 0.00 0% 7.15 0,02 7.13 0,00 0 0,000 0 24 0

5 1,510 0,900 1,359 0.440 0,92 14% 7.15 0,02 7.13 0,65 42 0.850 36 96 3.409

15 1,630 0,900 1.647 0,440 1,21 19% 7,15 0,02 7.13 0.80 68 0,900 61 240 14.588

20 1,940 0,900 1,746 0,440 1,31 20% 7,15 0.02 7,13 0,83 76 0,950 72 120 8.643

30 2,110 0,900 1,699 0,440 1,46 22% 7,15 0.02 7,13 0,84 86 0,950 81 240 19.545

40 2,260 0,900 2,034 0,440 1,59 25% 7,15 0.03 7,12 0,85 95 0.950 90 240 21.577

70 2.610 0,900 2,349 0,440 1.91 29% 7.15 0,04 7.11 0,69 119 0.950 113 720 81.057

100 3,010 0,900 2,709 0,450 2.26 35% 7.15 0,05 7.10 0,90 142 0,950 135 720 96.859

150 3,790 0,900 3,411 0,470 2,94 45% 7,15 0,06 7,09 0,90 184 0,950 175 1200 209.874

1B3 4,410 0,900 3,969 0,530 3,44 53% 7,15 0.07 7,08 0.91 217 0,950 206 792 163.540

210 4,940 0,900 4.446 0,580 3,87 59% 7,15 0.09 7,07 0,92 247 0,950 234 648 151,858

240 5,680 0,900 5,112 0,630 4,48 69% 7,15 0.09 7,06 0,92 286 0.950 271 720 195.339

270 6,570 0,900 5.913 0,670 5,24 81% 7.15 0,12 7.03 0,92 333 0,950 316 720 227.535

300 7.610 0,900 6,849 0,750 6,10 94% 7,15 0.15 7,00 0.91 381 0.950 362 720 260.669

320 8,570 0,900 7,713 1,213 6,50 100% 7,15 0.1B 6,97 0.90 400 0,950 380 480 182.399

330 9,200 0,900 8,260 1,700 6,50 100% 7,15 0.19 6,97 0,90 400 0.950 380 240 91.200

340 10,100 0,900 9,090 2,590 6,50 100% 7.15 0,18 6.97 0.90 400 0.950 380 240 91.200

350 11,600 0,900 10,440 3,940 6.50 100% 7.15 0.18 6,97 0,90 400 0,950 380 240 91.200

356 13,300 0,900 11,970 5.470 6.50 100% 7.15 0,18 6,97 0,90 400 0,950 380 144 54.720

358 14,200 0,900 12,780 6,280 6,50 100% 7,15 0.18 6,97 0,90 400 0.950 380 46 18.240

360 15,600 0,900 14,040 7,540 6,50 100% 7,00 0.18 6,82 0,90 391 0,950 372 48 17.847

363 19,600 0,900 17,820 11,320 6,50 100% 6,80 0.18 6,62 0,90 380 0,950 361 72 25.986

365 23,000 0,900 20,700 20,700 0,00 0% 6,50 0.18 6,32 0,90 0 0,950 0 48
0

n Wasserzahlen 1931-2006
(**} Abgabe FAH+FAB Dynamisch Q30: 0,44 m3/s bis Q330: 0,90 m3/s

Mittlere Leistung 8.760 2.027.305

Einspeisung ca. 97% (3% Verluste) 1.966.486

LEISTUNGSPLAN - WKA FELSENTUNNEL AN DER RAMSAUER ACHE
GRUNDDATEN-WASSERSTÄNDE-TURBINENLEISTUNG - DYNAMISCHES STAUZIEL 611,15 bis 611,65

Wasserdauerzahlen - Pegel ilsank: Aeo = 122 km2, Standort: Aeo = 110 km2:; Faktor: 110/122 = 0.90

U-Tage Wassermenge (*) Faktor Wassermenge FAH+FAB+Wehr (**) Turbine Volumenstrom Fallhöhen Verluste Fallhöhen EtaT Leistung EtaG Leistung am Stunden Arbeit

Pegei Iisanık Aes/Aep Standort Us Neu QQa Netto Netto T1 T1 61 Gi Einspeisung

mäls mäls mis mdls mäls % m m m KW kw h kwn
1 1,110 0,900 0,999 0,999 0,00 0% 7,15 0,02 7,13 0,00 0 0,000 0 24 0
5 1,510 0,900 1,359 0,440 0,92 14% 7,15 0,02 7,13 0,65 42 0,850 36 96 3.409
15 1,830 0,900 1,847 0,440 1,23 19% 7,15 0,02 7,13 0,80 68 0,900 61 240 14.588
20 1,940 0,900 1,746 0,440 1,31 20% 7,15 0,02 7,13 0,83 76 0,950 72 120 8.643

30 2,110 0,900 1,899 0,440 1,46 22% 7,15 0,02 7,13 0,84 86 0,950 81 240 19.545

40 2,260 0,900 2,034 0,440 1,59 25% 7,15 0,03 712 0,85 95 0,950 "0 240 21.577
70 2,610 0,900 2,349 0,440 1,91 29% 7,15 0,04 711 0,89 119 0,950 113 720 81.057

100 3,010 0,900 2,709 0,450 2,26 35% 7,15 0,05 7,10 0,90 142 0,950 135 720 96.859

150 3,790 0,900 3,411 0,470 2,94 45% 7,15 0,06 7,09 0,90 184 0,950 175 1200 209.874
183 4,410 0,900 3,969 0,530 3,44 53% 7,15 0,07 7,08 0,91 217 0,950 206 792 163.540
210 4,940 0,90 4,446 0,580 3,87 59% 7,15 0,08 7,07 0,92 247 0,950 234 648 151.858

240 5,680 0,900 5,112 0,630 4,48 69% 7,15 0,09 7,06 0,92 286 0,950 271 720 195.339
270 6,570 0,900 5,913 0,670 5,24 81% 7,15 0,12 7,03 0,92 333 0,950 316 720 227.535

300 7,810 0,900 6,849 0,750 6,10 94% 715 0,15 7,00 0,91 381 0,950 362 720 260.689

320 8,570 0,900 7,713 1,213 6,50 100% 7,15 0,18 6,97 0,%9 400 0,950 380 480 182.399

330 9,200 0,900 8,280 1,780 6,50 100% 7,15 0,18 6,97 0,90 400 0,950 380 240 91.200

340 10,100 0,900 9,090 2,590 6,50 100% 715 0,18 6,97 0,90 400 0,950 380 240 91.200

350 11,600 0,900 10,440 3,940 6,50 100% 7,15 0,18 6,97 0,90 400 0,950 380 240 91.200

356 13,300 0,900 11,970 5,470 6,50 100% 7,15 0,18 6,97 0,90 400 0,950 380 144 54.720

358 14,200 0,900 12,780 6,280 6,50 100% 7,15 0,18 6,97 0,90 400 0,950 380 48 18,240

380 15,600 0,900 14,040 7,540 6,50 100% 7,00 0,18 6,82 0,90 391 0,950 372 48 17.847

383 19,800 0,900 17,820 11,320 6,50 100% 6,80 0,18 6,62 0,90 380 0,950 361 72 25.986

365 23,000 0,900 20,700 20,700 0,00 0% 6,50 0,18 6,32 0,90 0 0,950 0 48 0

(*) Wasserzahlen 1931-2006 Mittlere Leistung 8.760 2.027.305
(**) Abgabe FAH+FAB BDynamisch Q30: 0,44 m3/s bis Q330: 0,90 m3/s

Einspeisung ca. 97% (3% Verluste) 1.966.486

überholt




