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01

02

03

04

05

GDRMA

Brennstoffversorgung

 BE 80-01

Erdgas + Stickstoff

UU-00-01

00-00-02

00-00-03

Verbrennungsluft Therme Gasvorwärmung

Abgas Therme Gasvorwärmung

Erdgas

Stickstoff

Fernwärmewasser Rücklauf GDRMA (warm)

Fernwärmewasser Rücklauf GDRMA (kalt)

Niederschlagswasser GDRMA

80-01-01

Versorgungseinrichtungen

 BE 80-02

Harnstofflösung

Abluft Harnstofftank

(Kühlwasser) 

Gemisch

Wasser-Glykol 

Schmieröl Gasmotor

Schmieröl (Service) Gasmotoren

Altöl Gasmotor

Schmieröl Drucklufterzeugung

Altöl Drucklufterzeugung

Löschmittel Inergen

Feuerlöschwasser

Adsorptionstrockner Steuerluft

Prozessabwasser Kondensat 

Arbeitsluft

Steuerluft

Abluft Frischöltank

Startluft

Abluft Serviceöltank

(behandelt)

Prozessabwasser Abgaskondensat 

Natronlauge 

Fäkalabwasser Schaltanlagengebäude

Abluft Altöltank

Altöl/Schlämme Ölabscheider Entladetrasse

00-00-05

00-00-04

80-02-02

Energiepark

Trinkwasser 

Glykol

Gemisch 

Wasser-Glykol 

80-02-04

00-00-06 80-02-03

00-00-08

00-00-07

00-00-15

UU-00-04

00-00-12 Batteriesäure

00-00-18

00-00-17

80-02-05

80-02-06

80-02-07

00-00-09

MmNE

 BE 80-03

Abluft Gasmotoren-Raum

Erdgas

Fernwärmewasser GMK Vorlauf

80-03-12

80-03-05

Abgas Gasmotoren 80-03-01

Verbrennungsluft Gasmotor

Belüftung Gasmotoren-Raum

Fernwärmewasser GMK Rücklauf

80-03-04

Elektrischer Strom Gasmotoren 80-03-09

Stickstoff00-00-02

Kühlwasser NT Vorlauf 80-03-07

Kühlwasser NT Rücklauf

Kühlwasser HT Vorlauf 80-03-08

80-04-05

80-04-06

Rückkühler

 BE 80-04

Kühlwwasser NT Vorlauf

Kühlwasser NT Rücklauf

Kühlwasser HT Vorlauf

Kühlwasser HT Rücklauf

80-04-05

80-03-07

80-04-06

Umgebungsluft

Abluft Rückkühlung 80-04-04

(glykolhaltig)

Abwasser Dach Maschinenhaus 

Niederschlagswasser Dach Maschinenhaus

Reinigungswasser Rückkühler

Trinkwasser

80-04-01

80-04-02

80-04-03

SSD / Trafo

 BE 80-01

Elektrischer Strom 110 kV Netz

Elektrischer Strom ZO8 

Diesel

Verbrennungsluft Schwarzstartdiesel

Umgebungsluft

Schmieröl Schwarzstartdiesel

Abgas Schwarzstartdiesel

Altöl Schwarzstartdiesel

00-00-11

00-00-14

80-05-08

UU-00-03

UU-00-04

00-00-19

80-05-01

80-05-02

80-05-03Abluft Schwarzstartdiesel

80-02-01

Natriumchlorid

80-02-21

80-02-20

00-00-13 Transformatorenöl

00-00-16

80-02-16

80-01-04

80-01-02

80-01-03

80-01-05

von Hauptgasnetz

ext. Versorgung

Umgebungsluft

80-02-14

80-03-10

80-02-17

80-02-08

80-02-12

80-02-09

80-02-19

80-02-10

80-02-13

80-02-18

80-02-15

Abgaskondensat80-03-02

80-03-08

UU-00-04

00-00-07

00-00-01

Trinkwasser

80-04-07

Energiepark

Trinkwasser

80-01-01

80-02-01 Harnstofflösung

80-02-02 Wasser-Glykol Gemisch (Kühlwasser)

80-02-03

80-02-04 Deionat Reinigung Wärmetauscher Abgas

80-02-05

80-02-06

80-02-07

Arbeitsluft

Steuerluft

Startluft

UU-00-02

UU-00-04

00-00-10

80-03-02Abgaskondensat

80-03-03

Schmieröl Gasmotor 

Schmieröl (Service) Gasmotor

80-04-07Wasser-Glykol System (Rückkühlsystem)

Energiepark

Trinkwasser

Niederschlagswasser EMI-Container 80-04-08

80-03-03

80-05-04

Niederschlagswasser  Schwarzstartdiesel 80-05-05

Blocktransformator

Schmutzwasser Auffangwanne 
80-05-06

Blocktrransformator

Niederschlagswasser Auffangwanne 
80-05-07

Elektrischer Strom Gasmotoren80-03-09

80-02-24

80-02-24

Abluft Schaltanlagengebäude

Entladetrasse

Niederschlagschmutzwasser Ölabscheider 

80-02-23

80-02-22

Schaltanlagengebäude

Niederschlagswasser Dach 

Prozessabwasser Entsalzungsanlage

80-02-27

80-02-26

00-00-07 80-02-25

80-02-25 Deionat Beimischung Kühlwasser

80-03-06Abluft Abgas-Wärmetauscher-Raum

Heizöl00-00-20

80-02-23

80-02-22

Löschmittel Inergen

Feuerlöschwasser
Deionat

Enerigepark

Trinkwasser

Kühlwasser HT Rücklauf

Altöl Gasmotor

Erdgas + Stickstoff

80-03-10

Schmutzwasser Wasser-Glykol System 80-02-11

GDRMA

Entleerung Fernwärmewasser Rücklauf 
80-01-06

80-03-11Entleerung Fernwärmewasser GMK

NWK

SWK

(Ringleitung)

Feuerlöschwasser

SWK

SWK

SWK

NWK

SWK

Externe Entsorgung=

Externe Versorgung=

Kreislaufwasser=

Öl=

Nicht brennbare Gase, Rauchgase=

Luft- / Entlüftungsleitungen=

Brennbare Gase=

Lösungen, Chemikalien=

Wärmetauscher=W

Verdichter, Ventilator, Vakuumpumpe=V

Trockner=T

Pumpe=P

Siebapparat, Siebmaschine, Abscheider

Filterapparat, Flüssigkeitsfilter, Gasfilter, =F

Behälter, Tank, Bunker, Silo=B

nachstehenden Gruppen einordbar

Apparat, Maschine, soweit nicht in eine der =A

Stickoxiden)

Selektive katalytische Reduktion (von =SCR

Gas-Druckregel- und Messanlage=GDRMA

Gasmotorenkraftwerk=GMK

Betriebseinheiten=BE

Legende:

Schmutzwasserkanal=SWK

Niederschlagswasserkanal=NWK

SWK


