
Frischöl Gasmotor

Harnstofflösung

Altöl Gasmotor

B.80-02.01(1)

LKW-Entladetasse 

B.80-02.10(1)

Ölabscheider

zu BE80-03

Harnstofflösung 

zu BE80-03

Schmieröl Gasmotor

von BE80-03

Altöl Gasmotor

BE80-03

Gasmotor von

Schmieröl (Service)

Gasmotor zu BE80-03

Schmieröl (Service)

BE80-03

Arbeitsluft zu 

BE80-03

Startluft zu 

BE80-03

Steuerluft zu 

(ext. Entsorgung)

Ölabscheider

Altöl / Schlämme

Ölabscheider) an SWK

Entladetrasse (nach

Niederschlagswasser

80-02-15

80-02-20

Gemisch

Wasser-Glykol 

Energiepark

Trinkwasser

Umgebungsluft

P.80-02.08

V.80-02.02(2)

B.80-02.07(1)

behälter

Arbeitsluft-

F.80-02.11

F.80-02.04(2)

Steuerluft

Adsorptionstrockner

T.80-02.01(1)

F.80-02.03(2)

P.80-02.05(5)

P.80-02.04(1)

P.80-02.03(2)

P.80-02.01(2)

B.80-02.02(1...2)

Harnstofftank

B.80-02.06(1)

(Zwischenspeicher)

Serviceöltank  

P.80-02.02(2)

Befüllpumpe

B.80-02.03(1)

Wasser Glykol Gemisch (Kühlwasser)

Befüll- und Entleertank

80-02-01

00-00-04

BE80-03

Gemisch zu 

Wasser Glykol

Abgaskondensat

80-03-02

SWK

behandelt in

Abgaskondensat 

B.80-02.08(1)

behälter

Neutralisations-

B.80-02.09(1)

Abwasserchemikalien

Vorlagebehälter

P.80-02.06(2)

P.80-02.07(1)

SWK)

(ext. Entsorgung /

Abwasser 

Glykolhaltiges

80-02-11

00-00-06

00-00-05

00-00-07

80-02-06

80-02-07

80-02-05

80-02-02

80-02-03

80-03-03

UU-00-04

Drucklufterzeugung

Schmieröl

00-00-08

lufterzeugung

Altöl aus Druck-

80-02-08

Natronlauge o.ä.

00-00-09

80-02-10

(Rückkühlanlage)

Wasser-Glykol Gemisch

öltank

Abluft Frisch-

80-02-17

an Umgebung

Abluft Altöltank

80-02-18

an Umgebung

Abluft Serviceöltank

80-02-19

Abluft Harnstofftank

80-02-16

F.80-02.05(5)

F.80-02.07(1)

F.80-02.06(2)

80-02-14

B.80-02.04(1...2)

Frischöltank

B.80-02.05(1)

Altöltank

Natronlauge

00-00-09

U
m

g
e
b
u
n
g
s
lu

ft

U
U

-0
0
-0

4

V.80-02.03(div)

F.80-02.05(2)

an Umgebung

gebäude

Schaltanlagen-

Abluft

80-02-21

Steuerluft an SWK

Adsorptionstrockner

Kondensat

Schmutzwasser

80-02-09

80-03-10

80-02-24

80-04-07

Deionat

00-00-16

Deionat

80-02-04

Glykol

00-00-15

an BE80-03

Feuerlöschwasser

80-02-22

Inergen an BE80-03

Löschmittel

80-02-23

leitung Energiepark

Feuerlöschwasser-

00-00-17

Inergen

Löschwasser

00-00-18

an SWK

Entsalzungsanlage

Prozessabwasser

80-02-26

Trinkwasser

00-00-07

Natriumchlorid

00-01-22

V.80-02.01(2)
F.80-02.02(2)F.80-02.01(2)

F.80-02.09

filter

Aktivkohle-

F.80-02.10

Harnstofftank

Abluft 

V.80-02.04(2)

B.80-02.12(2)

P.80-02.09(2)

gebäude

Schaltanlagen-

Kühlung

Verbraucher

Kühlluft-

80-02-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

H

G

F

E

D

C

B

A

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 1698

prosen
90402 Nürnberg

Königstraße 87

Maßstab

Generalplaner:

PrüferRev. Datum Art der Änderung Ersteller Freigabe

Dokument Nr.:

Name

Prüfer

Freigabe

Ersteller

Datum

Benennung:

Projekt:

Ersteller:

enpros consulting GmbH, Königstraße 87, 90402 Nürnberg

enpros

VORLIEGENDE ZEICHNUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT  JEDE VERVIELFÄLTIGUNG, AUCH VON AUSSCHNITTEN, IST VERBOTEN 

Format

Planungsphase:

Rev.:

Bauherr:

Datei-Name Ers.f. Blatt

.

.Endkunde:

Bauherr:

85406 Zolling

Leininger Straße 1

85406 Zolling

Leininger Straße 1

enpros consulting GmbH

Onyx Wärmekraftwerk Zolling GmbH

Onyx Wärmekraftwerk Zolling GmbH

Gasmotorenkraftwerk   Zolling 8

Verfahrensfließschema

BE80-02

Versorgungseinrichtungen
15.02.2022 KeP

15.02.2022 CzJ

15.02.2022 ScP

00

00ZO8.EPC.000.FB005

GENEHMIGUNGSPLANUNG

ZO8.EPC.000.FB005_00 VFS BE80-02VersEinri 1 / 1

01

02

03

04

05

prosen enpros consulting GmbH90402 NürnbergKönigstraße 87

Rev. Natur of changes

Name

Project:

enpros consulting GmbH, Königstraße 87, 90402 Nürnberg Rev.:

File-Name .

.Customer:

prosen

Date ApprovedCheckedDrawn

Client / Operator:EPCM:Contractor: Engineering Phase:Drawn byChecked byApproved byScale DatePaper size SheetTHIS DRAWING IS PROTECTED BY COPYRIGHT ANY REPRODUCTION, EVEN OF EXTRACTS, IS PROHIBITED.

Document No:Title:Repl. f.

80992 München, DeutschlandGeorg-Brauchle-Ring 52-5441460 Neuss, DeutschlandDüsseldorfer Straße 182MM Neuss GmbHKraftwerk Neuss GmbH

Title blockTemplate 1/1MMN.EPC.000.AA012_VorlZgKopf 01MüFMüFKoR18.10.202118.10.202118.10.2021

0102030405

MMN.EPC.000.AA012Titel 3Titel 41:100 44 21nnn

MM Neuss - Neubau GUD-Anlage22.12.2021 KoR MüF MüFChange of project abbreviation 

IMPLEMENTATIONS-PHASE

Externe Entsorgung=

Externe Versorgung=

Kreislaufwasser=

Öl=

Nicht brennbare Gase, Rauchgase=

Luft- / Entlüftungsleitungen=

Brennbare Gase=

Lösungen, Chemikalien=

Wärmetauscher=W

Verdichter, Ventilator, Vakuumpumpe=V

Trockner=T

Pumpe=P

Siebapparat, Siebmaschine, Abscheider

Filterapparat, Flüssigkeitsfilter, Gasfilter, =F

Behälter, Tank, Bunker, Silo=B

nachstehenden Gruppen einordbar

Apparat, Maschine, soweit nicht in eine der =A

Stickoxiden)

Selektive katalytische Reduktion (von =SCR

Gas-Druckregel- und Messanlage=GDRMA

Gasmotorenkraftwerk=GMK

Betriebseinheiten=BE

Legende:

Schmutzwasserkanal=SWK

Niederschlagswasserkanal=NWK


