
LEGENDE:

Stahlbeton

Stahl Sandwichplatte

Gitterrost

Mauerwerk

Stahl

                        (roof drain)
DA                   Dachablauf

                        (down pipe)
RR                   Regenrohr, Fallrohr

Gefälle (slope)

       (hight of Raw Floor)
OK RFB Höhenkote Rohfußboden

       (hight of Finished Floor)
OK FFB Höhenkote Fertigfußboden
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LEICHTFLÜSSIGKEITSABSCHEIDER

PVC ROHR Ø160

ANMERKUNGEN

PLE/CIV 2CIV

IRSCHING 6

TRANSFORMER AREA

PLANS 0.00; +9.70 and SECTIONS A-A; B-B; C-C
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Standort Irsching 6 - bnBm
Gasturbine 1 x 300 MW
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A1

TRANSFORMATOREN BEREICH
GRUNDRISSE 0.00; +9.70; und SCHNITTE A-A; B-B; C-C

- ALLE EBENEN SIND AUF NIVEAU 0.00 (=+ 358,15 m ü. NN) BEZOGEN
- ALLE HÖHENLAGEN SIND IN m
- ALLE ABMESSUNGEN SIND IN m
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LEICHTFLÜSSIGKEITSABSCHEIDER

PVC ROHR Ø160
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Uniper Technologies GmbH
Alexander-von-Humboldstr. 1
45896 Gelsenkirchen

Uniper Kraftwerke GmbH
Holzstr. 6
40221 Düsseldorf

Ansaldo Energia
Via Nicola Lorenzi 8
16152 Genova - Italy
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Uniper Kraftwerke GmbH


