
Bagger

C-Horizont

Bagger

RL52

B-Horizont

Bagger

DN 250 PE Rohr

mit 380 KV Stromkabel

0,50

1
,
9
0

Mutterboden

FBG DN 250

31,10

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,20 0,35

0
,
1
0

0,4

C-HorizontB-Horizont

Weg

3,50

Gasleitung

DN 500

0
,
3
0

11,40 12,20

7,50

3,65
4,45 4,00 2,40 5,00 2,60 7,10

LKW

1
,
0
0

1
,
5
0

5,00 5,00

Schutzstreifen Gasleitung

6,40 5,00

Schutzstreifen 380kV Erdkabel

1
,
2
0

1
,
9
0

0
,
3
0

J:\Arcgis\Projekte\gasbu\CAD\Planung\AS\Typical_Final.dwg / Typical _4

Ingenieur- und Planungsbüro
LANGE GbR

Rev. Datum Bearbeitet Geprüft Freigabe

0

1

2

3

Zeichnung Nr. : Massstab :

Plantitel :

1 : 100
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Regelquerschnitt

Gasanschlussleitung DN 500 / 380 kV-Erdkabel

 Abstand FBG 8 m,

gemeinsamer Arbeitsstreifen freie Feldflur
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