
Projekt: Martin Bauer Services GmbH und Co. KG

Änderung der Anforderungswerte

Aufstellung Fällmittelverbrauch 2018

Verwendetes Fällmittel: Aquarel HN 1143

ca. 20 M-% Chlorid, Dichte ca. 1.350 kg/m³

Monat

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Jahressumme

Mittelwert

Maximum

Aufgestellt: 

INGENIEURBÜRO DR. RESCH + PARTNER

91781 WEISSENBURG      TEL 09141/85210

122.020,42

10.168,37 l/Mon

13.396,05 l/Mon

Fällmittelverbrauch

[l]

6.171,07

10.934,41

10.244,73

9.151,41

13.396,05

11.463,67

11.942,79

9.579,79

7.163,71

9.717,12

10.240,51

12.015,16


