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Prinzipzeichnungen der Fundamente 
 

Leitungseinführungen in die Umspannanlage Bischofsheim 
mit  

 Änderung der 
380-kV-Höchstspannungsfreileitung 
Bischofsheim - Pkt. Griesheim, Bl. 4134 

 Änderung der 
380-kV Höchstspannungsfreileitung 
Bischofsheim - Marxheim, Bl. 4114 
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EOK = Erdoberkante 

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte 

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe 

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe 

t1  = Gründungstiefe des Fundamentes 

Zwillingsbohrpfahl- 

fundament 
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Amprion GmbH 
Leitungseinführungen in die Umspannanlage Bischofsheim mit 
Änderung der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Bischofsheim-Marxheim, Bl. 4114 

Änderung der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Bischofsheim-Pkt. Griesheim, Bl. 4134 

Prinzipzeichnung des geplanten Fundamentes 

EOK 

t1 

a 

b 

c 



EOK = Erdoberkante 

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte 

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe 

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe 

t1  = Gründungstiefe des Fundamentes 

t2  = Dicke der Fundamentplatte 

t3  = abzubauende Tiefe 
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Amprion GmbH 
Leitungseinführungen in die Umspannanlage Bischofsheim mit 
Änderung der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Bischofsheim-Marxheim, Bl. 4114 

Änderung der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Bischofsheim-Pkt. Griesheim, Bl. 4134 

Prinzipzeichnung der rückzubauenden Fundamente 

Plattenfundament 
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