A ECKVENTIL @ DOSIERPUMPE
D VENTIL @ PUMPE A
Dl DREIWEGEVENTIL @ KOMPRESSOR /LUFTER
DOd  DURCHGANGSHAHN GEBLASE
. SRR @ KREISELPUMPE 3
KD DREIWEGEKUKENHAHN
] ABSPERRSCHIEBER @ VAKUUMPUMPE
B
De®  RUCKSCHLAGVENTIL /N AUSLASS ZUR
| ATHMOSPHARE
& MAGNETVENTIL 1
SELBST. REGELNDES | ROHRBELUFTER
Y MEMBRANVENTIL
SELBST. REGELNDES ‘F‘ ROHRENTLUFTER
REDUZIERVENTIL c
><] REDUZIERVENTIL \( ABLAUFTRICHTER
%;M SIERERHETVENTE @ KONDENSATABLEITER —
';% PNEUMATIKVENTIL |—_lJ> EIN— bzw. AUSGANG %
WICHTIGER STOFFE :
r3q UBERSTROMVENTIL
FEDERBELASTET AU~ SCHLAUCHLEITUNG 1D
ABSPERRKLAPPE @ MOTOR
? RUCKSCHLAGKLAPPE E—I
‘ FILTER -
SCHMUTZFANGER
El ROTAMETER
ECKVENTIL MIT
STELLUNGSMELDER N— £
—{  SCHLAUCHANSCHLUSS
—B— SCHLAUCHKUPPLUNG ? DROSSELSCHEIBE L
|F— BLNDFLANSCH [ REDUZIERUNG
-~ |pATUM[03.03.94 | STADTREINIGUNG HAMBURG SYMBOLERKLARUNG | AKS—MR.: AQOUJ G(—D?JF
gsga A.BOLDT Millverbrennungsaniage Stellinger Moor MVA BETRIEBSWASSER CATENAME: _,E_é'.‘t_,l—
NORM Um@&r-d- letztes Bearbeitungsdatum : 15.10.99 (KH) ggwsiwm Bl.
: 2




DURCHFLUSS-
MESSGERAT

MESSBLENDE

ANZEIGE IN DER WARTE
SIEHE DIN 19227

® ® () efm

ANZEIGE VOR ORT

VR
Q SCHAUGLAS
E;} SCHAUGLAS

LEITFAHIGKEITS-
MS| MESSUNG

MESSUMFORMER

=

L TRUBUNGSMESSER

—oé&| DRUCKMESSGERAT

SYPHON

+== HCL SAURE

ey “o— NaOH LAUGE
g = LUFT
BETRIEBSWASSER
——————— STEUERLEITUNG
—_———————— — MECH. WIRKUNG
—_—O————— 00— WASCHFLUSSIGKEIT

- >— KALKMILCH

MV

g

07

FILTER-WASSER-
ABSCHEIDER

" HANNEMANN

REGLER -

5/2 WEGE VENTIL |,

ELEKTRO-PNEUMATISCHES-
VENTIL

KOMPENSATOR

EBENE, HOHE

DATUM

03.03.95 STADTREINIGUNG HAMBURG

BEARB.

KLEINERT

GEPR.

Millverbrennungsaniage $tellinger Moor

MVA

SYMBOLERKLARUNG
BETRIEBSWASSER

AKS-NR.: AOOUJ/000

DATEINAME:

NORM

Urspr./Ers.f./ers.d.

letztes Bearbeitungsdatum :

30.06.97 LBWS02.0WG

Blait 11

BL.

1 | 2

1

| /




1 | 2 ] 3 A ] 5 1 [ | T [ | 9 ] 10 | 1 12
A
VON 00UJO05 LO1 BLATT 14
(TTTTTTTTTTTTT T N ~
i LV ' B
: | % w3
! wun3 |
|
A i 1 DNISO : ’ £ DN150 I BLATT 3 1
{ 1 — o 00U83 i
i 8 503 g
: : = =
! . | cousTs \/ o3
! e H 501 R soi
( ! g i c
Lo ! ] | 0UJ03
- | « | I P19) "t
e s i [
0us H ! —
A 280001 i '
1
: 77 7 : KIESFILTERRAUM
i : ’
il v : Nir onsy U2 i D
I
— ©23/0¢ | ! . {
[ { DN i !
I {' 4 iy [ ,;‘) | :
I ! |
: T | Damina- ine-
ot é’f0 (-)7\ : - :S:uhi::er e Siever ¢ 501 i
I e deucer B U e tous21
b \ oot : o S a| y‘:u.ua ! 502 Sorta 'lBy‘;Luﬂ s02 i
7 $03 : : ! E
X : O E :
/1 : J;, ! : 3 uz ot a oouzz o :
o A : VBRI @) | :
E b Q Py iz i | V \ ¢
) o I | DNIS DN15 :
S les f 8 ; : :
2 ! i
i 2l oowsor "Fot ! ! 3 toiz 8 o0Us21 l F
S | H = & S04 1
BT @ A ' 7 |
[} |
| , ugon‘z ( nugm :
| , /o
I L - Etachrom ¥ 6{;{“” J“"'f’{ Efachrom :
: -4 NC 65-230 s \, NC 65- 250 I
TIEF - . r g B Nmeeee J |
BRUNNEN- m /;/ - &
PUMPE P 1 e toun
0oUI0t / . _} S0 34 q
Dot DN150 on DN1S0
DN200 \ _1,2
100 m/K
80 mH
Pel. 33 kW ]
H
C Pp-Steugung [ 190905 | Hartmann __ TpaTuM [o11193 STADTREINIGUNG HAMBURG R & | SCHEMA
= : -NR.: A00UJ/001
B AArgeandert |19.0704 | Hartmann | BEARB. | MONTZKA/BOLDT Millverbrennungsaniage Stellinger Moor MVA BETRIEBSWASSER AKS-NR: A
A AKS-Nr. 28.09.99 Hartmann GEPR. | DIRCKS BRUNNENS TUBE DATEINAME: Blatt 2 I
ZUSTAND | ANDERUNG | DATUM NAME NORM Urspr./Ers.f./ors.d. letztes Bearbeitungsdatum: 19.09.05 BWS1A.DWG Bl. |
T 1 | 2 | 3 A 1 S | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 1 2




4an

11

1 | 2 | 3 [ ] 5 ] 6 | 7 | 8 ] 9 10 1 | 12
ZUR NEUTRALISATION BLATT 12 QWUAR2 DNé5
L R TR AT B AT e e e O e I PP -;
A I
. . R R e T }
| i HUCS : |
; ] ! ZUM BETRIEBSWASSER-
| [ i 502 I,
- 5'—‘:‘;’ 2 | 1 o i wai  vw | NS B : VERTEILER Blatt7 b
A ] ™ - [
: : _ : C P af :
| | ] 503 Z| sy |
B | : : 501 :
: DNBO : DNBO | @—X — DNBY ]
1 I i w3 POt | 1 -
| | S0% § : 1 2
| i - (D (PD) 2 . 3
— | g | oouczz e : i
l T (TTe1] | i |,
{ KIESFILTER 1 3. | KIESFILTER 2 gl | s KIESFILTER 3 al . | 3
- . . |
= &l DN150 z g : DN150 g: DN1S0 g ] A
F I | I
: | & : : | | o
. oSt () : 00UCs3 i |
| 02 X‘@ 502 i S02 | . —
u owest ! oS 04/ 0F 1 i | —‘® To1
so1 S01 1 :
Il
| | :
( )%g U3 | o ec] |
: | sz 0T st %’zj i : 00 |
D : s 501 i y sjt}"s‘L
] ? '
coe | mmmmmmmeeaadl ) TS| b= | =Sy DX| T T g : |
| I
|| DN1S - | . %
PO _®_w_<l _CD__T:E«< z ' 1 N0 e
" | : e R
-1 ;) & m“
g 8 ! ! 02
H0UC41 HUCS HUk2 0026 0UCkd W |
501 sot 561 S0l S01 S01 : : DNZ5
o o # H |
D100 . DN150 ! :
o [TT7E) 1 !
=|. o 't |
2l gl Ei N : ; "
F DN100 ! | Y
HUCOL 1 |
e | . I
! \
|
1 \ / :
[ Fo1
1
BUCeS t
ZUR RUCKSPULAUFBEREITUNG I
4D @_I
G -
I
I
I
00UCES
] RAUMLICHE ANORDNUNG . X
ENTSPRICHT ZEICHNUNG ™ G) (5)  WEITERFUHRENDE ROHRLEITUNGEN SPULLUFT-
AAO GA/001, A 00UCOS AUF DEN FOLGESLATTERN &, 5 UND 6 GEBLASE
@ @ @ AKS-NR.: A0OUS/003, AOOU/004 120 s
H UND A00UJ/005
E Bez.Anderg. | 19.09.05 | HARTMANN | DATUM {01193 STADTREINIGUNG HAMBURG R & | SCHEMA _
D AKS-Nr. 27.03.00 HARTMANN BEARB. | MONTZKA/BOLDT Millverbrennungsantage Stellinger Moor MV A BETRIEBSWASSER AKS-NR: A00UJ/002A
L e DIV. 11.11.98 HARTMANN | GEPR. | DIRCKS gramiag KIESFILTER/RUCKSPULUNG DATEINAME: Blatt 3
ZUSTAND | ANDERUNG DATUM NAME NORM Urspr./Ers.f./ers.d. letztes Bearbeitungsdatum: 16.09.05 BWSZADWG BL.

17




o i

[—--—-—-—Qaum_s
-
SIRE
BLATT 2 P ARGTed
[
__________________ _ :
DNBOD .
B A |
g &
!
KIESFILTER 1 7. |
g o
|
: ?
TR
. F
wen | WG !
s12 l
£ R T R e g _ < _
3 =¥ |
@ DN1S “/\o :
2 4
’ DN10Q a |
g g g |
oouc21 § ] S a oouc2! ) B
o Egh S0z |
. - g X X0 i
S04 QQUC2t
S06 %%?' L_.__.__.__.F_.__.__,__.L_.-.__.__.__._J-
000 i | - _ BW-VERTEILER BLATT 5
oouczt g :
s07
<] SPULWASSER BLATT 5
ZUR_RUCKSPULAUFBEREITUNG
RAUMLICHE ANORDNUNG @ WEITERFUHRENDE ROHRLEITUNGEN | _
ENTSPRICHT ZEICHNUNG VON BLATT 3 MOTORVENTILANSTEUERUNG NUR
AAO GA/0O1, A OOUCOS @ AKS—NR.: AOOUJ/002A | ZEITUCH GESTEUERT
Diff dr.mess [12.11.98 [HARTMANN [DATUM [12.12.94 STADTREINIGUNG HAMBURG | R & | SCHEMA Yy
AKS—Nr.dnd.{11.11.98 |HARTMANN [BEARB.|KLEINERT . . y MVA BETRIEBSWASSER AKS—NR.: AOOU’J/ 003
DIV. 30.07.96 |WESTERM. |GEPR. |DIRCKS Miillverbrennungsanlage Stellinger Moor KIESFILTER /RUCKSPULUNG DATEINAME: Blatt 4
TAND | ANDERUNG [DATUM _[NAME NORM ) Urspr. /Ers.f. /ers.d. | letztes Bearbeitunfsdotum - 12.11.98 (KH) BWS21A.DWG Bl
T I ) [ 3 T 7 1 ?—Lr——r l 7 | ;) [ 3 I

10 1 11 1 12




A
BLATT 4 D__ _______________________________________________ D_N_SD ________________________________ T_ ] _T_ ....... .4} -
e . R . = e i e e e ame—— - WY
| ls
DN150 -
!
___________________________________________________ !
& | C
3
2 |
KIESFILTER 2 !
DN150 I |
|
| )
1
|
- B t
|
_____________________ e e e e T e E e e e e ey e R e e SRR T S e P e 8 ! E
Z I
00UC22 N :
P°3 = O DNIOO |
! § I -
oouc22 & :
. 05 |
2 04— ooyce2 Xm i :
0ouc22 00UC22 . :
= S08 0uc22 R _J
%EE‘Q"II]‘ BLATT 4 —20uc0s D>  BW VERTEILER BLATT 6
S07 -
e BLATT 4 ¢ e <] SPULWASSER BLATT &
’ ZUR RUCKSPULAUFBEREITUNG b N
RAUMLICHE ANORDNUNG @ WEITERFUHRENDE ROHRLEITUNGEN '
ENTSPRICHT ZEICHNUNG VON ‘BLATT 3 MOTORVENTILANSTEUERUNG NUR
AAO GA/001, A 00UCO5 @ AKS—NR.: AOOUJ/002A ZEITUCH GESTEUERT "
D AKS—Nr. _ ]27.03.00 |HARTMANN |DATUM [12.12.94 STADTREINIGUNG HAMBURG R & | SCHEMA  racs . 004
c Diff.dr.mess. |12.11.98 |HARTMANN |BEARB.|KLEINERT ilvert o St 1 | MVA R o AKS—NR.: AOOUJ/
B AKS—Nr.and.[11.11.98 |HARTMANN |GEPR. |DIRCKS ullverbrennungsaniage Steflinger Moor KIESFILTER /RUCKSPULUNG DATEINAME: Blatt 5 |-
ZUSTAND |ANDERUNG [DATUM __ |NAME NORM | Ursor. /Ers.f./ersd. ‘ . letztes Bearbeitungsdatum : 27.03.00 (KH) __ __|BWS22ADWG Bl



D_ e e e e s e  ——  —— + —— s —— — — — — .+ it — ot ¢ e | a4 ¢ e ¢ ¢ o L m—— s e - T y __l | -
BLATT 5 AT L e Y N oo Ty S G
00UCHS . : ! !
S0z | I gls '
DN1 DN100 . I { -
? : i
l I of }
i N
7 USSR _ : 2} omcss
= . v,
DNED A @
z | ]
8 :
!
KIESFILTER 3 g_ ! :
DN150 . l :
. ¥ \
' i o
g 2 | | u i -
| S ‘ =X M- |
i ‘ . ' :
¥4 00UCA7 -
S0 @ A SOt 0%;&33 ' _
]
e — : N
00ue23 __DNI10_ £/ £ by
03 (o) (O —=— |
2 . t
00ue23 Z § oC23 | b
° S05 s02 |
= 00UC43 !
S I i OXw Xw X0 ,
S04 e o2 : A : :
S08 | TR~ N T o S | g == .
s BLATT 5 i i | i BW—VERTEILER
S67 a ‘
MOTORVENTILANSTEUERUNG NUR . _ _ po—
ZEITLICH GESTEUERT | e BLATT 5 ¢ ; | =] SPULWASSER
' |
. i / ’
' : ZUR RUCKSPULAUFBEREITUNG N =
RAUMLICHE ANORDNUNG . WEITERFUHRENDE ROHRLEITUNGEN SPULLUFT—
ENTSPRICHT ZEICHNUNG _ | VON BLATT 3 , GEBLASE
-AAQO GA/001, A 0OUCOS AKS—NR.: AOCUJ/002A
Dff.dr.mess. 112.11.98 |HARTMANN |DATUM [12.12.94 STADTREINIGUNG HAMBURG MVA R & | SCHEMA | AKS—NR.: AOOUJ/005
AKS—Nr.@nd.|11.11.98 |HARTMANN |BEARB.|KLEINERT . N BETRIEBSWASSER
DIV, 30.07.96 |WESTERM. |GEPR. |DIRCKS Miiliverbrenningsanioge Stelinger Moor i KIESFILTER /RUCKSPULUNG DATEINAME: Blatt 6
TAND | ANDERUNG [DATUM  |NAME NORM Urspr. /Ers.f./ers.d. letztes Bearbeitungsdatum : 12.11.98 (KH) BWS23A.DWG BI.
i | 7 I 3 T 7} I "‘Lé‘ | 5 i 7 T8 — "TII ) I 10 ) i I 17




7 ZUM B.W.-BEHALTER BLATT 14
WURL 7’ o
503 /
BLATT 3 g ;
DN1SO 80004 = /
> G
7 2
006 /] 3
01 %
ooUses _ 0019 4 ZUM BETRIEBSPLATZ DNI0O  Q0UI3 5
- S0t 502 =
s %
DN&O S63 UKD ; ) . . . ZUR VOLLENTSALZUNG DNBO  Q0Ui30 $
B - 7 L. ™
=] | =1 1 #2l2 : :
g | § g § E § g ? STILLGELEGT ZUM MISCH- UND KEHLBECKEN . DNBO QU2
Zl et =
oouR! w2 00u33 /) : g =
st so1 s01 Z1 m =
‘ G ; - = ZUR DRUCKERHTHUNGSPUMPE DN6S  GouIe E)I
= PROBENKUHLER % L. _1 4?
' ( '§‘ | °%T qum = ez DN é A Cu UMGEHUNG  VERTEILER KESSELHAUS DN70 000190
1 Ad1 i—| >
' g 7 vlg
E o é ~|5 ZU DEN KOMPRESSOREN DN&O  Q0UI2S :>
U,
ot ! oag;gi W‘sj{l?zz “g?zs ||_—°"5°
DN32
b £
b VON KESSEL 1
DNSO
- YON KESSEL 2 {} ._<>_ ‘<>, "
QORL11 QORLI2 ) GORL1I L10)) 0 e
) Dot Dol D01 KESSEL- s01 $ z
SPEISEPUMPEN 2
\ 2m/A 2m/f 2m/f /
L1 0 E
A =
a5
DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20
“ @)
s | - Xowm inwm o026 guum wum N oum xowm Kowm }%wa Xlumu %mm Xoouns xmm iwum
J\ S02 S01 S0 S01 501 so1 S01 sH s0 o] so S01 S0 \ S¥ S0
~ g 2 g £ £ g 3 g
KUHLWASSERRUCKFUHRUNG 8 £ a i & & & &
SIEHE BLATT 25  DN20D
BETRIEBSWASSERVERTEILER ¥°°gg3
oeun3
804 \ /
ZUR RUCKSPULAUFBEREITUNG
DATUM | 05.11.93 STADTREINIGUNG HAMBURG R & | SCHEMA .
) Bez.Anderg. | 19.09.05 Hartmann BEARB. | MONTZKA/BOLDT ) _ MVA BETRIEBSWASSER AKS-NR.: A00UJ/006
A Div./AKS-Nr. |27.03.00 Hartmann GEPR. | DIRCKS Miillverbrennungsanlage Stellinger Moor Speisewasser BeftrWaVert. DATEINAME: Blatt 7
ZUSTAND | ANDERUNG DATUM NAME NORM Urspr./Ers.f./ers.d. _ letztes Bearbeitungsdatum : 19.09.05 BWS3A.DWG BL.
J = T n T oy T n | 1 | 12




1 | 2 ] 3 4 5 | 6 | 1 ] B | 9 10 | i | 12

T Turbinenhaus Sid
SCHWERBAU ~a o T T T
Pyt A
v o EDGHFH) &
2 E DH tm DN300 D100 DN300 = BROOZ 10:201 DN35 (u - .
8z TOUNO DNT0 C =
¥ H , - + - ~ E
e m s wum__ ows2 Gy a2
% DNGD  ~_ DNZS
- § P V—
” Z| = @ pnz  BLATT 26 k
Ul
I:\f STADTWASSER pwso *UY" £ 1E|E 0UEZ0
- 2|3
: /N Wum  DNSO VOM KOMPR./KELLER gla | @ |
0OVRA2 DOLKE2 — BLATT 8 SOUKH
A DN20 HURZS WRZS S01 501 ||
% o s DN150 N\ g Z
R o o g a [=] 1
g - e ]
Q0VROZ .—&—— @ @ = = § = § £ DN150 00&.!10&
X g DNIS vy & - ok 2 LIA+ BL2
GOVRO2 [— : s C
583 WURES = - — e - ]
. @ Lot e Jjeﬂé:‘?!ﬂ L e B /Krfvé’ é”ww“’" LI
'lf HURZS HURDS wﬂ‘ LI @rg [/ & 7 QC-,_’ ‘EL ) o
: 502 o e g SOURS e, ®UL 120
S04 WURI2 Bo1 - J — H0URS B2 ngéozt n
' S0t t5m- 3 "é'c’a%.s . 45m 3 K]
g »
—. é“s“ s v Lebiadder R Beholtey
b z RS 0I5
HUR92 : & S0 $02
Fo1 - onse | DNS®
VRS2 q % _ > < D | — D
So1 N
. : s 2\ 21 g1
RO %r H| —a— i —e— 3 gl 2
1 DNZS St ooute g
g s01 sot S0t & -
SOt z .
DRUCKLUFT . 4 UKD U6 aux o0uss wuss
I g‘“r z| S01 501 _ ooum DN2S S01 501 . i
3 DN20
§ = 00U04 DN150 _ DN150 Sk—
0URO1 v ' ugas ot
o A A M1 300 m/h3 - ueg# ouslg&‘o ugau.so - 2 i
A DNISO -| BW-VERTEILER nos
ARG = 7 touhet L §
SOURST  QOURDY st m
sz 501
Dt 3 oy er} e —> |
=
I T -;: - S o wﬁ SOULD — |
i — s z | o = | P10 Uahon o 2, DN >
: wUIE : 6 o] \ ||
w
: ,;g § s | ke / E
- ) DNES - : D -
! | I‘.Eé\,- wuIs : \\_Jlﬁaf/f( | ol
IE 02 I DNR2 ﬂ
: 50 >— | :
e "5t l DN200 DN209 4
: : ? -~ :
<! |"E.= —I Kihler | : . -
g | E P Y Leitféhigkeitsmessung | g %..:
: L. 1] 5
# = s ATT 16 ATT1
” BLATT‘T BL BLATT 12 H
l Anderung Bez. | 19.09.05 Hartmann DATUM |09.11.93 : STADTREINIGUNG HAMBURG MVA R & | SCHEMA AKS-NR.: A00UJ/013
g SnflipL A un2 L il BEARB. | MONTZKA/BOLDT Miillverbrennungsanlage Stellinger Moor ‘ BETRIEBSWASSER ' g
G FillMesBeh2 | 17.02.03 Hartmann GEPR. gsaniag . ‘éﬁfg,%‘ﬂ %,.\:Fé Blatt 1% 1
ZUSTAND | ANDERUNG DATUM NAME NORM Urspr./Ers.f./ers.d. letztes Bearbeifungsdatum: 19.09.2005 . Bl

3 T L] T [ i a | 10 1 1 | 12



