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Amprion GmbH G-L

2. Deckblattänderung
3. Deckblattänderung

SHe-MWe 01.03.2022

Mast
 Nr.

Fundamentart a*)
[m]

b*)
[m]

c*)
[m]

t1*)
[m]

t2*)
[m]

Bemerkungen

3412 Plattenfundament 12,00 1,50 8,00 2,10 1,00 siehe Anlage 5
Blatt 1

3449 Plattenfundament 11,00
12,00

1,20
1,5

8,20
8,00

2,40
2,10

0,90
1,00

siehe Anlage 5
Blatt 1

*)
EOK = Erdoberkante
a   = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
b   = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
c   = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
t1   = Gründungstiefe des Fundamentes
t2   = Dicke der Fundamentplatte
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