
Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke
 Spannfeld 3203-3204

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B
ew

ertungsabstand

380-kV
-Leitung

Ltg.-N
r.LH

-10-3039

E-Feld
3,7 kV/m

E-Feld
1,0 kV/m

BP

von M
ast3203

nach M
ast3204



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte
 Spannfeld 3203-3204

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B
ew

ertungsabstand
B-Feld
14,4 µT

BPB-Feld
30,4 µT

von M
ast3203

nach M
ast3204

380-kV
-Leitung

Ltg.-N
r.LH

-10-3039



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

Schallpegel
 Spannfeld 3203-3204

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

B
ew

ertungsabstand
BP

von M
ast3203

nsch M
ast3204

380--kV
-Leitung

Ltg.-N
r.LH

-10-3039

Schallpegel
44,0 dB(A)

Schallpegel
52,8 dB(A)



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

Schallpegel
 Spannfeld 3203-3204 - Einzelbetrachtung

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

B
ew

ertungsabstand
BP

von M
ast3203

nsch M
ast3204

380--kV
-Leitung

Ltg.-N
r.LH

-10-3039

Schallpegel
26,1 dB(A)

Schallpegel
37,9 dB(A)



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

Schallpegel
 Spannfeld 29N-28N - Einzelbetrachtung

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

BP

von M
ast29N

nsch M
ast28N

Schallpegel
43,7 dB(A)

Schallpegel
57,9 dB(A)



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

elektrische Feldstärke
Spannfeld 3206-3208

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,0 kV/mBP

3207 WA140-33,00

3208 T2-41,00

BP

E-Feld
0,9 kV/m

E-Feld
3,6 kV/m

E-Feld
4,2 kV/m



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

magnetische Flussdichte
Spannfeld 3206-3208

Immissionsberechnung unter der Leitung und an den Bezugspunkten (BP)

B-Feld
14,4 µTBP

3207 WA140-33,00

B-Feld
29,1 µT

BP
B-Feld
12,9 µT

B-Feld
37,0 µT 3208 T2-41,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

Schallpegel
Spannfeld 3206-3208

Immissionsberechnung unter den Bezugspunkten (BP)

Schallpegel
51,9 dB(A)

Schallpegel
45,9 dB(A)

BP

BP

3208 T2-41,00

3207 WA140-33,00

Schallpegel
43,0 dB(A)

Schallpegel
40,1 dB(A)



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

Schallpegel
Spannfeld 3206-3208 - Einzelbetrachtung

Immissionsberechnung unter den Bezugspunkten (BP)

Schallpegel
37,3 dB(A)

Schallpegel
37,1 dB(A)

BP

BP

3208 T2-41,00

3207 WA140-33,00

Schallpegel
25,8 dB(A)

Schallpegel
23,3 dB(A)



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

Schallpegel
Spannfeld 20N-18A - Einzelbetrachtung

Immissionsberechnung unter den Bezugspunkten (BP)

Schallpegel
56,2 dB(A)BP

Schallpegel
42,8 dB(A)

Schallpegel
39,9 dB(A)



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

elektrische Feldstärke
Spannfeld 3208 - 3209

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
3,1 kV/m

BP

E-Feld
1,0 kV/m

3209 WA140-24,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

magnetische Flussdichte
Spannfeld 3208 - 3209

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
28,1 µT

B-Feld
12,8 µT

BP

3209 WA140-24,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

Schallpegel
Spannfeld 3208 - 3209

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP)

Schallpegel
36,5 dB(A)

3209 WA140-24,00

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

elektrische Feldstärke
Spannfelder 3212 - 3214

Immissionsberechnung unter der Leitung und an den Bezugspunkten (BP)

E-Feld
3,5 kV/m

E-Feld
1,0 kV/m

BP

BP

E-Feld
1,0 kV/m

E-Feld
4,0 kV/m

3212 T1-35,00 3213 WA140-30,00

3214 WA120-30,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

magnetische Flussdichte
Spannfelder 3212 - 3214

Immissionsberechnung unter der Leitung und an den Bezugspunkten (BP)

B-Feld
12,4 µT

B-Feld
34,7 µT

BP

3212 T1-35,00 3213 WA140-30,00

3214 WA120-30,00

BP

B-Feld
11,7 µT B-Feld

38,8 µT



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

Schallpegel
Spannfelder 3212 - 3214

Immissionsberechnung an den Bezugspunkten (BP)

BP

Schallpegel
37,7 dB(A)

3212 T1-35,00
3213 WA140-30,00

3214 WA120-30,00

BP

Schallpegel
36,9 dB(A)



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

elektrische Feldstärke
Spannfelder 3214 - 3216

Immissionsberechnung unter der Leitung und an den Bezugspunkten (BP)

E-Feld
0,8 kV/m

E-Feld
2,4 kV/m

BP

3214 WA120-30,00

3215 T1-32,00

3216 WA120-39,00

BP

E-Feld
0,9 kV/m

E-Feld
2,7 kV/m



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

magnetische Flussdichte
Spannfelder 3214 - 3216

mmissionsberechnung unter der Leitung und an den Bezugspunkten (BP)

B-Feld
10,3 µT

B-Feld
20,7 µT

BP

3216 WA120-39,00

3214 WA120-30,00

3215 T1-32,00 BP B-Feld
11,2 µT

B-Feld
24,3 µT



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

Schallpegel
Spannfelder 3214 - 3216

Immissionsberechnung an den Bezugspunkten (BP)

BP

Schallpegel
37,6 dB(A)

BP

Schallpegel
37,4 dB(A)

3214 WA120-30,00

3215 T1-32,00

3216 WA120-39,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

elektrische Feldstärke
Spannfelder 3216 - 3218

Immissionsberechnung unter der Leitung und an den Bezugspunkten (BP)

E-Feld
0,9 kV/m

E-Feld
4,4 kV/m

BP

BP

E-Feld
1,0 kV/m

E-Feld
4,3 kV/m

3215 T1-32,00

3216 WA120-39,00

3217 T2-38,00

3218 WA160-33,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

magnetische Flussdichte
Spannfelder 3216 - 3218

Immissionsberechnung unter der Leitung und an den Bezugspunkten (BP)

B-Feld
10,8 µT

B-Feld
38,4 µT

BP

3215 T1-32,00

3217 T2-38,00

3218 WA160-33,00

B-Feld
37,5 µT BP

B-Feld
14,5 µT

3216 WA120-39,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

Schallpegel
Spannfelder 3216 - 3218

Immissionsberechnung an den Bezugspunkten (BP)

BP

Schallpegel
37,4 dB(A)

BP

Schallpegel
35,5 dB(A)

3216 WA120-39,00

3215 T1-32,00

3217 T2-38,00

3218 WA160-33,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

elektrische Feldstärke
Spannfeld 3235 - 3236

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,6 kV/m

BP E-Feld
3,0 kV/m

3235 T2-50,00
3236 T2-44,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

magnetische Flussdichte
Spannfeld 3235 - 3236

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
26,8 µT

BP

B-Feld
8,0 µT

3235 T2-50,00
3236 T2-44,00



Anhang 1
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 7: Steyerberg-Landesbergen, LH-10-3039

Schallpegel
Spannfeld 3235 - 3236

Immissionsberechnung an dem Bezugspunkt (BP)

BP

Schallpegel
34,1 dB(A)

3235 T2-50,00

3236 T2-44,00


