
Widerstandsmessgerät SuperSting R1; SN SP1402279
Kalibrierung gültig bis 02/2019

Gommern, den 21.08.2018

325815121,82; 584576,29

18  ° C, bedeckt, leichter Regen, Stoppelfeld, sandig, trocken

Messung in Nord-Süd-Richtung

Anlage 8


