Raumordnerisches Priifergebnis | 110-kV-Hochspannungsfreileitung RWE GmbH, Niederhausen — Idar-Oberstein

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Koblenz, den 15.11.2012

Az 41-133

Raumnrdnensches Priifergebnis gem. § 16 Raumordnungsgesetz

(ROG) i.V.m. § 18 Landesplanungsgesetz (LPIG)

fir den geplanten Neubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung von Pkt.

Niederhausen nach ldar-Oberstein, Bl. 1381 der RWE GmbH
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1.. Gegenstand der vereinfachten raumordnerischen Priifung

Mit Schreiben vom 09.03.2012 hat die RWE GmbH, Dortmund (Bauherrin und Be-
treiberin) die raumordnerische Priifung fir den geplanten Ersatzneubau der im Titel
genannten Hochspannungsfreileitung beantragt.

Der Antrag sieht vor, die neue Hochspannungsfreileitung im vorhandenen Trassen-
raum zu realisieren; hierfir soll die bestehende 110-kV-Leitung demontiert und die
geplante 110-kV-Hochspannungsfreileitung in dem frei werdenden Trassenraum er-
richtet werden.

Da die beantragte Versorgungslinie auf vorhandene Trassenrdume zuriickgreift,
wurde die erforderliche raumordnerische Beurteilung (§ 1 Nr. 14 Raum-
ordnungsverordnung - RoV) in einem vereinfachten raumordnerischen Prifverfahren
gem. § 16 ROG i.V.m. § 18 LPIG durchgefiihrt.

2. Verfahrensablauf und Beteiligungsumfang

Nach Prifung der Antragsunterlagen und Verfahrensvorbereitung wurden die nach-
stehend angefiihrten Stellen mit Schreiben vom 02.04.2012 angehért und um Abga-
be einer Stellungnahme bis zum 18.05.2012 gebeten. Die Fernleitungs-
Betriebsgesellschaft mbH wurde auf Hinweis der Wehrbereichsverwaltung West mit
Schreiben vom 30.05.2012 nachbeteiligt.

Ubersicht der Verfahrensbeteiligung:

keine
Stellung- ;
- Bedenken

Beteiligte _ nahrr;i ::- (ggf. Hinweise/ Bedenken

9e9 Mafgaben)
Kreisverwaltung Bad Kreuznach X (%)
Verbandsgemeinde Bad Miinster a. St.-
Ebernburg
Ortsgemeinde Norheim
Ortsgemeinde Niederhausen
Verbandsgemeinde Ridesheim/Nahe X% X
Ortsgemeinde Hiffelsheim X X
Ortsgemeinde Weinsheim X X
Ortsgemeinde SchloBbdéckelheim X x
Ortsgemeinde Waldbdckelheim
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Verbandsgemeinde Bad Sobernheim

Stadt Bad Sobernheim

| Ortsgemeinde NuBbaum

Ortsgemeinde Monzingen

Ortsgemeinde Weiler bei Mnnzingﬂi'a

Verbandsgemeinde Kirn-Land

Ortsgemeinde Simmertal

Ortsgemeinde Hochstetten-Daun

Stadtverwaltung Kirn

Kreisverwaltung Birkenfeld

Verbandsgemeinde Herrstein

Ortsgemeinde Bergen

Ortsgemeinde Berschweiler bei Kimn

Ortsgemeinde Niederw&rresbach / Firma
Juchem

Ortsgemeinde Veitsrodt

Ortsgemeinde Vollmersbach

Stadtverwaltung Idar-Oberstein

(x)

Dienstleistungszentrum l&ndl. Raum Rhein-
hessen-Nahe-Hunsrilck, Bad Kreuznach

Landesamt fiir Geologie und Bergbau,
Mainz

Zentralstelle der Forstverwaltung, Neustadt
a.d.W. (mit Forstamter Birkenfeld, Bad
Sobernheim, Soonwald, |darwald)

(x)

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz,
Zentrale Bad Kreuznach

w0

Landesbetrieb Mobilitit Bad Kreuznach,
Bad Kreuznach

Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland-Pfalz,
Fachgruppe Luftverkehr, Hahn-Flughafen

Wehrbereichsverwaltung West, AuBenstelle
Wiesbaden

)

Deutsche Telekom, Eschborn

PLEdoc GmbH, Essen

(x)

Amprion GmbH, Dortmund

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe,
'| Mainz

SGD Nord, Koblenz:

Referat 21 — Zentralstelle Gewerbeaufsicht

Referat 32 — Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz Koblenz

(x)

Referat 42 — Naturschutz

(x)

Referat 43 — Bauwesen
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nachbeteiligt:
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH X (x)

nachrichtlich: -
MWKEL, Mainz — Abteilung 7 (Raumord-
nung und Landesplanung, Nachhaltige
Entwicklung)

Mit Schreiben vom 12.06.2012 wurde der Antragstellerin Gelegenheit zur Auerung
zu den Stellungnahmen der nachfolgend aufgefiihrten Beteiligten gegeben:

e Verbandsgemeinde Ridesheim/Nahe (mit Stellungnahme der Ortsgemeinde
Weinsheim),

e Stadtverwaltung Kimn,

» Ortsgemeinde Niederwdrresbach und der dort anséssigen Firma Juchem,

» Landesamt fiir Geologie und Bergbau,

¢ Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr.

Mit Schreiben vom 03.08.2012 erfolgte die Riickmeldung der Antragstellerin.

3. Zusammenfassung der Verfahrensergebnisse

Die Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten dienen dem Zweck, die vorliegende
raumbedeutsame MaRnahme hinsichtlich ihrer Ubereinstimmung mit den Erforder-
nissen der Raumordnung zu tberpriifen und mit anderen raumbedeutsamen Planun-
gen und MaBnahmen unter den Gesichtspunkten der Raumordnung aufeinander ab-
zustimmen (Raumvertréglichkeitspriifung). Die Stellungnahmen, soweit Bedenken,
MaRgaben und/oder Hinweise vorgetragen wurden, sind nachstehend zusammenge-
fasst wiedergegeben.

Die Kreisverwaltung Bad Kreuznach tragt in ihrer zusammenfassenden Stellung-
nahme nach Anhérung der betroffenen Fachreferate des Hauses keine grundséatzli-
chen Bedenken vor.

Seitens der Unteren Wasserbehdrde und der Unteren Naturschutzbehérde wird wie
folgt Stellung genommen:
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|. Wasserrecht

Gegen den geplanten Neubau auf der bestehenden Trasse bestehen aus
wasserwirtschaftlicher Sicht keine grundsatzlichen Bedenken. Die nachfolgenden
wasserwirtschaftlichen Belange sind entsprechend zu Dberlcksichtigen.

1. Trinkwasserschutzgebiete

1.1.Insbesondere in den Trinkwasserschutzgebieten sind die bauausfithrenden
Unternehmen darauf hinzuweisen und anzuhalten, dass speziell beim Um-
gang mit wassergefdhrdenden Stoffen keine Verunreinigungen in den Unter-
grund oder ins Grundwasser gelangen kénnen.

1.2. Baumaschinen und -Geréte sind gegen Ol- und Treibstoffverluste zu sichern.
Die Dichtigkeit ist wahrend der Bauphase zu Uberprifen.

1.3. Baustoffe, die nach dem Einbau wassergefdahrdende Stoffe auslaugen, dirfen
nicht verwendet werden. Die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen hat
aulerhalb der Schutzgebiete zu erfolgen.

1.4.Die Betankung der Baufahrzeuge hat grundsatzlich auBerhalb der Wasser-
schutzgebiete zu erfolgen.

1.5. Wasserwirtschaftlich relevante Gegebenheiten — insbesondere Unfille mit
wassergefahrdenden Stoffen oder Brandfalle mit Léschwasseranfall — sind
unverziiglich der Unteren Wasserbehdrde bei der Kreisverwaltung Bad
Kreuznach oder der nachsten Polizeibehdrde zu melden, sofern ausgetretene
wassergefahrdende Stoffe oder damit verunreinigte Stoffe (z. B. L&schwas-
ser) in ein Gewasser, eine o6ffentliche Abwasseranlage oder in den Boden
eingedrungen sind oder einzudringen drohen.

1.6.Fir eventuelle Verfillungen und Aufschittungen darf nachweislich nur unbe-
lastetes Bodenmaterial eingesetzt werden, das am Ort des Einbaus nicht zu
schéadlichen Bodenverdnderungen fuhrt.

2. Oberflaichengewésser

2.1. Auswirkungen auf die Oberflichengewasser sind in den Planunterlagen der-
zeit noch nicht dargestelit. Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 36 Was-
serhaushaltsgesetz und § 76 Landeswassergesetz Anlagen in, am, iber und
unter oberirdischen Gewdssern der Genehmigungspflicht unterliegen.
Anlagen an Gewassern sind solche, die weniger als 40 m von der Uferlinie
eines Gewassers erster oder zweiter Ordnung oder weniger als 10 m von der
Uferlinie eines Gewéassers dritter Ordnung entfernt sind.

2.2. Auch die tempordren BauhilffsmaBnahmen am und im Gewésser gelten als
Anlagen.
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3. Uberschwemmungsgebiete
Im Zusammenhang mit der Errichtung von Masten im Uberschwemmungsgebiet
wird auf die Zustdndigkeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regio-
nalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Koblenz verwiesen.

Il. Naturschutz
Fur die landespflegerische Stellungnahme ist die Obere Naturschutzbehérde zustén-
dig (SGD Nord, Referat 42).

Von Seiten der Verbandsgemeinde Riidesheim/Nahe, sowie der Ortsgemeinde
Waldbéckelheim wird keine eigene Stellungnahme abgegeben. Die Vérhandsge—
meinde Ridesheim/Nahe bittet jedoch darum, die Bedenken der Ortsgemeinde
Weinsheim bei der raumordnerischen Prifung zu bericksichtigen.-

Die Ortsgemeinden Hiiffelsheim und SchloBbdéckelheim dullern keine Bedenken

Aus Sicht der Ortsgemeinde Weinsheim werden die Belange der Ortsgemeinde
durch die vorliegende Planung beriihrt, indem die geplante Freileitung den Sied-
lungsbereich ,Schollander Hof* siidlich, in recht geringem Abstand tangiere.

Auch wenn es sich um einen Ersatzneubau handele, der im vorhandenen Trassen-
raum realisiert werden solle, erscheine die Flihrung einer 110-kV-Freileitung in direk-
ter Siedlungsndhe bedenklich. Neben verschiedenen Konflikten in den Schutzgiitern
Landschaft, Landschaftsbild, Biotoptypen, Tiere, Boden, Wasser, Kultur- und Sach-
gliter sowie Klima und Luft sei dort ein Konflikt beim Schutzgut Mensch zu erwarten.
Konflikte beim Schutzgut Mensch seien grundsétzlich nicht zu kompensieren. Schal-
lemissionen, sowie elektrische Emissionen kénnen Lebens- und Siedlungsrdume be-
eintrdchtigen. Ein ausreichender Nachweis sei in den vorliegenden Untersuchungen
nicht geflihrt.

Auch wenn vielleicht die immissionsschutzrechtlichen Vorgaben noch sicher gestelit
seien, sollte die Gelegenheit einer erforderlichen Erneuerung einer solch starken
Freileitung genutzt werden, um die Leitungen, zumindest im direkten Siedlungsbe-
reich, in der Erde zu verlegen.

Die Verbandsgemeinde Kirn-Land teilt mit, dass von Seiten der Ortsgemeinden
Simmertal und Hochstetten-Dhaun keine Bedenken vorgebracht werden. Es werde
jedoch angeregt, vor Baubeginn mit einem verantwortlichen Vertreter der RWE eine
Ortsbegehung durchzufihren.
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Die Stadtverwaltung Kirn fordert anstelle der Ereuerung der Freileitung eine, zu-
mindest teilweise Erdverkabelung. Die Trasse verlaufe unmittelbar an Wohngebieten
entlang, teilweise wiirden Wohngebiete durchschnitten. Die vorhandene Freileitung
verhindere jegliche bauliche Entwicklung Richtung Norden bzw. Nordwesten (Anlage
2: Karte der Wohngebiete Stadt Kimn).

Auch die Stadtwerke Kirn pladieren fiir eine Erdverkabelung.

Aus Sicht der Kreisverwaltung Birkenfeld werde die Malnahme begrii®t, da mit
der Erneuerung der Freileitung die langfristige Versorgungssicherheit im 110-kV-
Verteilnetz gewahrleistet werde und dies auch zukinftig fir die Verteilung des regio-
nal erzeugten Stroms aus regenerativen Energien von Bedeutung sei.

Der Erhaltungsbedarf der 110-kV-Verbindung begriinde sich neben der Versor-
gungssicherheit auch aus der Netzanschlusspflicht der Netzbetreiber fiir Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien. Durch die geplante Leitungstras-
se werden u.a. Voraussetzungen geschaffen, damit erneuerbare Energien i.S.d. LEP
IV fur umweltvertragliche und ressourcenschonende Energieversorgung wirksam
werden kénnen.

Seitens der Verbandsgemeinde Herrstein werden keine Bedenken gegen die ge-
plante Baumalinahme erhoben, sie bittet jedoch um Beachtung der Hinweise der
Verbandsgemeindewerke.

Die Verbandsgemeindewerke Herrstein nehmen zu der geplanten Baumanahme
wie folgt Stellung: :
Gegen das geplante Projekt bestehen seitens der VG-Werke Herrstein keine Beden-
ken. Lediglich dort wo zusétzliche Masten errichtet werden, besonders die Bereiche
Veitsrodt-Vollmersbach und Bergen-Berschweiler, muss vor Baubeginn mit ihrem
Wassermeister ein Termin vereinbart werden, um den genauen Leitungsverlauf
durch Ortung festzustellen.

Die Ortsgemeinde Niederwdrresbach dullert sich dahingehend, dass sie bereits
vor ca. 12 Jahren auf Antrag der Firma Juchem einer Erweiterung des Flachen-
nutzungsplans zugestimmt habe. Die Grenzfestlegung fur die Erweiterung orientierte
sich allein am Vorhandensein und Lage des verwertbaren Steinmaterials. Die vor-
handene und geplante Leitungstrasse durchschneide das bereits genehmigte Ge-
steinsabbauvorhaben Basaltlavatagebau Niederwdrresbach. (Planfeststellungsbe-
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schluss Erweiterung Basaltlavatagebau Niederw&rresbach vom 15.10.2001; Az.:
BL3N-0599-1, Bergamt Rheinland-Pfalz). Insbesondere seien hiervon die Masten
133 bis 137 betroffen.

Fir die Ortsgemeinde bilde der Basalttagebau die finanzielle Grundlage zur Erfullung
ihrer Verpflichtungen den Biirgern gegeniber. Darum sei es fir sie von grotem Inte-
resse, eine Mdglichkeit zur Verlegung der Trasse der 110-kV-Leitung schon jetzt
beim Neubau zu finden. Mogliche Varianten der Verlegung der Maststandorte der
Masten 133 bis 137 soliten so bedacht werden, dass der Verlust von genehmigtem
Basaltlavavorkommen auf der Gemarkung Niederwdrresbach moglichst gering aus-
falle bzw. zukinftig die Maststandorte auBerhalb des planfestgestellten Abbaugebie-
tes liegen aber auch nicht aus Sicht der Dorfbewohner stérend empfunden werden.

Als unmittelbar Betroffene gibt die Firma Juchem, Niederw&rresbach zudem fol-
gende Stellungnahme ab:

Die vorhandene und geplante Leitungstrasse durchschneide das von ihnen betriebe-
ne Gesteinsabbauvorhaben Basaltlavatagebau Niederwtrresbach. Insbesondere
seien hiervon die Masten 133 bis 137 betroffen. FUr den durchschnittenen Abbaube-
reich verfiige sie Ober einen zugelassenen Rahmenbetriebsplan (Planfeststellungs-
beschluss Erweiterung Basaltlavatagebau Niederwdrresbach vom 15.10.2001; Az.:
BL3N-0599-1, Bergamt Rheinland-Pfalz).

Zur Vorbereitung der zukinftigen Abbauplanungen sei von groBem Interesse, ob es
eine Moglichkeit zur Verlegung der Trasse der 110-kV-Leitung gébe.

Mégliche Varianten der Verlegung der Maststandorte der Masten 133 bis 137 soliten
so diskutiert werden, dass der Verlust von genehmigten Lagerstattenteilen des Ba-
saltlavavorkommens Niederworresbach maéglichst gering ausfalle bzw. zukinftig die
Maststandorte auBerhalb des planfestgesteliten Abbaugebietes liegen.

Samtliche von den bisherigen Maststandorten betroffenen Grundstiicke befianden
sich im Eigentum der Firma F. L. Juchem & Stéhne GmbH & Co. KG oder ihrer Ge-
sellschafter.

Die Stadtverwaltung Idar-Oberstein gibt seitens der Stadtwerke folgende Informa-
tionen tiber Trinkwasser- und Abwasser-Verteilungsanlagen in ihrem Bereich.

Die dargestellten Trinkwasser- und Versorgungsanlagen (siehe Anlage 3: Karte Teil-
Stadtgebiet) bestehen aus der Rohrleitung, den Armaturen, den Widerlagern, den
Steuer-, Mess- und Stromkabeln sowie anderer Einbauteile, die in ihren Bestands-
planen aus technischen Griinden nicht immer alle darstellbar sind. Obwohl man be-
milht sei, Lage und Tiefe der Anlagen genau anzugeben, kdnnen durch Bodenabtra-
gung, -aufschittung, -bewegung oder durch andere Malnahmen Dritter nach der
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Einmessung verdnderte Lagen vorliegen. Auf Grund dessen ist der Antragsteller im
Hinblick auf seine Erkundigungs- und Sicherungspflicht (vergl. Urteil des BGH vom
20.04.1971 -VI ZR/232/69-) gehalten, rechtzeitig vor Baubeginn aktuelle Auskunft
Uber Lage und Tiefe der im Bau- und Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsan-
lagen einzuholen.

Vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen muss der Beginn
rechtzeitig angezeigt werden.

Baumaschinen dirfen im Bereich der Anlagen nur eingesetzt werden, wenn die Ge-
fahrdung der Versorgungsanlage ausgeschlossen ist. Rohrvortriebs-, Bohr- und
Sprengarbeiten, Einschlagen (Rammen) von Pféahlen, Bohlen oder Spundwénden,
Einspillen von Filtern zur Grundwasserabsenkung u. &. sind ebenfalls mit den Stadt-
werken abzustimmen.

Die Versorgungsanlagen dirfen nur durch Handschachtung freigelegt werden. Frei-
gelegte Anlagen sind vor jeglichem Schaden (auch Frostschaden) zu schiitzen und
gegen Lagednderung zu sichern. Widerlager diirfen weder hintergraben noch freige-
legt werden.

Jeder Schaden an der Anlage ist unverziiglich zu melden. Liegen Isolationsschaden
am Rohr oder Kabel vor, darf erst nach der Reparatur und der Zustimmung der
Stadtwerke verflllt werden.

Als Anlage 4 sind die Kanalbesténde der Stadt Idar-Oberstein angefiigt, die mit Email
vom 09.05.2012 bei der SGD Nord eingegangen sind.

Aus Sicht des Bereiches Boden tragt das Landesamt fiir Geologie und Bergbau
(LGB), Mainz, keine Einwénde vor.

Seitens der Bereiche Bergbau, Hydro-, Ingenieur- und Rohstoffgeologie werden fol-
gende Hinweise gegeben: '

« Bergbau: .
Die geplante Trasse verlaufe Uber dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld

.Nahetal" sowie liber die bereits erloschenen Bergwerksfelder ,Manfred”, ,Nahe",
.Martinstein®, ,Medicus®, ,Aufglick Il*, ,Johanna®, ,Maria Pfeiffer", ,Wilhelmsglick®,
LAnnaglick” und ,Germania II" (siehe Anlage 5).

Eigentimerin des Bergwerksfeldes ,Nahetal® sei das Land Rheinland-Pfalz, vertre-
ten durch das LGB. Nach deren Unterlagen wurde in den Bergwerksfeldermn ,Man-
fred" und ,Medicus" Steinkohle untertatig gewonnen. Die Grubenbaue des Berg-
werks ,Manfred" liegen aber nicht im Bereich der geplanten Trasse.

Die Abbaugebiete des Bergwerkes ,Medicus® bei Kirn liegen im Bereich der Mas-
ten 108, 107 und 108. Die Stollenmundlécher des Wilhelm- und Friedrichstollen
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liegen ca. 100 m zum geplanten Mast 106 entfernt und unterfahren diesen in ca.
50 m Teufe. Die Abbaustrecken im Bereich des Mastes 107 liegen in ca. 150 m
Teufe.

Die Gewinnung von Rohstoffen in einem Bereich von 30-50 m werde als oberfla-
chennaher Abbau bezeichnet. Hier kdnnten jeweils zeitlich uneingeschrankt Aus-
wirkungen an der Tagesoberflache in Form von Setzungen und Sackungen auftre-
ten.

Der Abbau in groferen Teufen (ab 50 m - ~) habe keine Auswirkungen auf die Ta-
gesoberfliche. Die Aufzeichnungen zum Bergwerk ,Medicus® reichen von 1924
bis in das Jahr 1821 zuriick und enthalten Angaben tber mutmaflichen Abbau.
Die Genauigkeit dieser Darlegungen in den historischen Grubenrissen sei neben
den Héhenangaben des Risswerkes insbesondere auch abhangig von der wahren
Hbéhe der Tagesoberfliche. Anhand der Angaben aus der topographischen Karte
wurden hier ca. 250 m zugrunde gelegt (Wilhelm-Stollenmundloch).

Weiterhin liegen ca. 80 m sldéstlich des geplanten Mastes 148 die Fundpunkte
sowie ein Stollen mit Stollenmundloch ,Johanna’, ,Maria Pfeiffer*, ,Franz Zilkens"
und ,Gertrud* (jeweils auf Kupfer verliehen).

Uber tatséchlich erfolgten Abbau in den weiteren oben genannten Bergwerksfel-
dern liegen keine Informationen vor.

Die Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollstédndigkeit, da grundsatzlich die
Méglichkeit bestiinde, dass nicht dokumentierter historischer Bergbau erfolgte und
Unterlagen im Laufe der Zeit nicht Uberliefert wurden. Es wird dringend empfohlen
bzgl. der vorgenannten Hinweise, die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw.
Geotechnikers zu einer objektiven Baugrunduntersuchung.

Es werde darauf hingewiesen, dass der unter Bergaufsicht (Anmerkung: Hauptbe-
triebsplan) stehende Basalttagebau ,Niederwtrresbach® bei Niederwtrresbach
sich ca. 160 m sudlich der geplanten Trasse befindet. Der Betreiber ist die Firma
F.L. Juchem & S6hne GmbH & Co. KG.

Eventuelle Planungen der Rechteinhaberin in Bezug auf das aufrecht erhaltene
Bergrecht seien nicht bekannt.

Die Aufzeichnungen und Grubenrisse kénnen nach vorheriger Terminabsprache
beim LBG gebihrenpflichtig eingesehen werden.
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+ Hydrogeologie:

Die Trasse quert folgende Schutzzonen von Wasserschutzgebieten:
- Schutzzone 1l des WSG Waldb&ckelheim (VGW Ridesheim),

- Schutzzonen |l und lll des WSG Dérndich (VGW Sobernheim),

- Schutzzonen Il und Il des WSG Nussbaum (VGW Sobernheim),

- Schutzzonen Il und Il des WSG Monzingen (VGW Sobernheim).

Ungeachtet der noch nicht vorliegenden Detailplanung werde darauf hingewiesen,
dass bei Bauarbeiten innerhalb von Wasserschutzgebieten das Minimierungsge-
bot hinsichtlich des Verletzens der grundwasseriiberdeckenden Schichten gelte.
Dartiber hinaus seien die in den Rechtsverordnungen festgelegten Verbote zu be-
achten.

Ferner sollten fir den Bau der Mast-Fundamente chromatarme Zemente verwen-
det werden.

Das LGB empfiehlt, die betroffenen Wasserversorger vor der Umsetzung des Vor-
habens in Kenntnis zu setzen und im Zuge der Arbeiten ggf. notwendige zusétzli-
che MaRnahmen zur Uberwachung der Wassergewinnung abzustimmen.

* |ngenieurgeologie:
Bei Eingriffen in den Baugrund seien grundsatzlich die einschlagigen Regelwerke

(u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu beriicksichtigen.

¢ Rohstoffgeologie:

Im Bereich Ostlich von Niederwdrresbach schneidet der geplante Trassenverlauf
eine Rohstoffvorrangflache, die im derzeit gliltigen Regionalen Raumordnungsplan
gekennzeichnet ist. In diesen Vorranggebieten hat die Rohstoffgewinnung Vorrang
vor anderen Nutzungsanspriichen und darf durch andere Nutzungen nicht ausge-
schlossen oder wesentlich beeintrédchtigt werden. Der Trassenverlauf mlisse aus
der Sicht der Rohstoffsicherung in diesem Bereich geédndert werden.

Die Zentraistelle der Forstverwaltung, Neustadt a.d. WeinstraBe, gibt zusammen
mit den ortlich zustdndigen Forstamtern Eirkenféld, Bad Sobernheim, |darwald und
Soonwald folgende Stellungnahme ab:

Der Ersatzneubau verlduft vorrangig in der bereits bestehenden Leitungstrasse, in-
kiusive Schutzstreifen. Dies werde positiv gewertet und es bestinden somit gegen
das Vorhaben und die Trassenfilhrung aus forstlicher Sicht grundsétzlich keine Be-
denken.
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Allerdings wird dargelegt, dass ,im Rahmen des geplanten Vﬁrhabens, insbesondere
in dem Abschnitt zwischen Niederhausen und der UA Waldbé&ckelheim sowie im Be-
reich von Waldemn nicht auszuschlieBen sei, dass es zu einer Verbreiterung des be-
stehenden Schutzstreifens kommme. Mit einer Schutzstreifenerweiterung miissen ggf.
Gehdlze zuriick geschnitten oder auch ganz entnommen werden® (Kap. 4.1.2.2).

Vor diesem Hintergrund sei im Zuge der Detailplanungen eine Waldfl&chenbilanz ge-
gliedert nach tempordrer Waldflacheninanspruchnahme durch z.B. Baustellenein-
richtung und die anschlieBende Wiederherstellung des alten Zustandes, Wuchshd-
henbeschrankungen im tiw. erweiterten Schutzstreifen und dauerhafter Waldflachen-
verlust durch z.B. neue Maststandorte, aufzustellen. Bei letzterem sei eine flachen-
gleiche Ersatzaufforstung geman § 14 LWaldG vorzusehen.

Bei der Feinplanung sei rechtzeitig Kontakt zum jeweils ortlich zustdndigen Forstamt
aufzunehmen, um Eingriffe in den Waldflachen maglichst gering zu halten.
AbschlieBend ist darauf hinzuweisen, dass (ber die 6ffentlich-rechtliche Beurteilung
hinaus die Flachenverfiigbarkeit privatrechtlich mit den Waldbesitzenden geklart und
dabei auch ékonomische Fragen im Zusammenhang mit der erforderlichen Wege-
nutzung inklusive Materiallagerung und Baustelleneinrichtung, dem Nutzungs-
entgang, den Hiebsunreifeverlusten, Rand- und Folgeschaden, Wirischaftserschwer-
nisse bedingt durch den Schutzstreifen vorab geregelt werden miisse.

Seitens der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Zentrale Bad Kreuznach

werden folgende Anregungen und Bedenken vorgebracht:

1. Wenn die neue Leitung auf der bisherigen Trasse gebaut wird, werden zur Tras-
senfiihrung keine Bedenken seitens der LWK vorgebracht.

2. Nach Mdglichkeit sollten die bestehenden Fundamente genutzt werden. Falls
neue Fundamente / Standorte erforderlich werden, sind diese Standorte im Plan-
feststellungsverfahren darzustellen und abzustimmen.

3. In diesen Fallen sind die bestehenden Fundamente in landwirtschaftlichen Fl&-
chen zu entfernen und nach sachgerechter Verfiillung ist die landwirtschaftliche
Nutzung wieder zu ermdglichen.

Laut dem Landesbetrieb Mobilitit Bad Kreuznach, Bad Kreuznach sind zurzeit im
Planungsraum keine raumbedeutsamen MaRnahmen und Planungen seitens des
LBM betroffen bzw. vorgesehen.
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For die Uberspannung klassifizierter StraBen bestiinde mit dem Antragsteller, der
RWE, ein Rahmenvertrag (bei Bundes- und LandesstraRen) sowie Einzelvereinba-
rungen hierzu bzw. Stralenbenutzungsvertrage bei Kreisstralen.

Insofern bestiinden keine grundsatzlichen Bedenken gegen den Austausch der Freij-
leitung in der bestehenden alten Trasse.

In seiner Stellungnahme weist der Landesbetrieb Mobilitdit Rheinland-Pfalz,
Fachgruppe Luftverkehr, Hahn-Flughafen, darauf hin, dass die Trasse den An-
und Abflugbereich des Verkehrslandeplatzes Bad Sobernheim kreuze. Die relevan-
ten Maste seien Nummer 31-38.

Die vorhandenen Masten stellen bereits jetzt ein nicht zu unterschétzendes Hindemis
dar und erschweren den Piloten den An- und Abflug. Daher dirfen die genannten
Masten nicht weiter erhdht werden. Darliber hinaus sind die zu emeuernden Masten
teilweise mit einer Tagesmarkierung gemaR ,Allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen” zu versehen. Eine genaue Festlegung
kénne jedoch erst erfolgen, wenn im Rahmen eines konkreten Genehmigungsverfah-
rens (z.B. nach BlImSchG) eine erneute Beteiligung mit Angabe der Geldndehthe
und Masthshe erfolge. Als Anlage 6 ist die Sichiflugkarte des Verkehrslandeplatzes
Bad Sobernheim beigefigt. -

Die Wehrbereichsverwaltung West, AuBenstelle Wiesbaden macht darauf auf-
merksam, dass durch die MalBnahme die Produktenfernleitung Zweibriicken-Bitburg
betroffen sei. In der Produktfernleitung werden Kraftstoffe der héichsten Gefahren-
klasse fiir militédrische Zwecke transportiert. Sie ist dem Schutz des § 109e des
Strafgesetzbuches (Wehrmittelbeschédigung) unterstellt. Beschédigungen kénnen
erhebliche Folgeschaden ausldsen. '

Zu Wartungs- und Reparaturzwecken, sowie zur Verhinderung einer Gefahrdung
durch aufere Einflisse, ist die Produktenfernleitung durch einen 10 m breiten
Schutzstreifen (5 m links und 5 m rechts der Rohrachse), zu Gunsten der Bundesre-
publik Deutschland dinglich gesichert.

Fur den technischen Betrieb der Produktenfernleitung ist die Fernleitungs-
Betriebsgeselischaft mbh (FBG) zusténdig. Diese solle ebenfalls am Verfahren betei-
ligt werden. (Anmerkung: Nachbeteiligung mit Datum vom 30.05.2012).
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Laut der PLEdoc GmbH, Essen, beriihre die 0.g. MaBnahme zwei Ferngasleitun-

gen: :

- Nr. 50 der TENP GmbH (Trans Europe Naturgas Pipeline GmbH), DN 950, mit Be-
triebskabel, Bestandsplan 22650 bis 2262 und

- Nr. 450 der TENP GmbH, DN 1000, Bestandsplan 22650 bis 2262

in einem 15 m breiten Schutzstreifen.

In eine Arbeitskopie der Karte 2: Bestandskarte fiir das Schutzgut Biotoptype Blatt 05

(Anlage 7) wurde die Trassenfiihrung der Ferngasleitungen anhand der Bestandsdo-

kumentation grafisch Gbernommen und leitungsspezifische Daten hinzugeschrieben.

In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, die Leitungstrassen anhand der bei-

liegenden Leitungsplane nachrichtlich in das Original-Planwerk zu ibermehmen.

Da die MaRnahme im vorhandenen Trassenraum umgesetzt wird, wird davon aus-

gegangen, dass durch die Umsetzung der Planung der Bestand und Betrieb der

kreuzenden Gashochdruckleitungen zwischen Mast Nr. 121 und Mast Nr. 122 weder

geféhrdet noch beeintrachtigt werden.

Insofern bestehen aus Sicht der PLEdoc GmbH keine grundsétzlichen Einwend-

ungen gegen die beantragte Planung.

Der Antragssteller wird gebeten, bei der weiteren Planung zu beriicksichtigen, dass

durch eine Anderung des Mastbildes bzw. der Dauer- und/der Erdkurzschlussleitung

sich ebenfalls keine negativen Einflisse auf den Bestand und Betrieb der kreuzen-

den Gashcchdmckle'rtungen' ergeben sollten.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Kosten fur die gegebenenfalls er-

forderlichen Schutzmanahmen an den Gashochdruckanlagen gegen eine unzulas-

sige Beeinflussung entsprechend dem Veranlasserprinzip zu tragen sind. Die PLE-

doc GmbH bittet am weiteren Verfahren beteiligt zu werden.

Von Seiten der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Mainz wird die Mal-
nahme begruBt. Die 110-kV-Freileitung sei ein wichtiger Bestandteil des funktionalen
technischen Infrastrukturnetzes in der Region und insbesondere im Naheraum. Es
handele sich hierbei um die Verstarkung der Kapazitatsleistung der vorhandenen
110-kV-Freileitung. Die Verstarkung der Kapazitétsleistung von 200 auf 400 MW sei
nur durch den Austausch vorhandener Strommasten und Kabel zu gewahrleisten.
Diese Verstarkung der 110-kV-Freileitung sei im Zuge des Ausbaus der Erneuerba-
ren Energien fiir den Naheraum unverzichtbar. Da es sich hierbei lediglich um den
Austausch einer vorhandenen Freileitungstrasse handele, seien die Auswirkungen
des Vorhabens gegebenenfalls von lokaler, jedoch nicht von regionalplanerischer
Bedeutung. Insofern werden seitens der Geschéftsstelle keine weiteren Anregungen
mitgeteilt. '
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Das Referat 32 - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz Koblenz nimmt wie folgt Stellung:

Durch-den frassengleichen Austausch der 110-kV-Freileitung werden zahireiche
Wasserschutzgebiete, Oberflachengewésser, Uberschwemmungsgebiete und auch
Altablagerungen beriihrt.

Die betroffenen Schutzgebiete, Altablagerungen, die Tangierung von Oberflachen-
gewdssern sowie die in deren Einzugsgebiet beriihrten Quell- und Feuchtgebiete
sind umfangreich in den Antragsunterlagen beschrieben.

Die Belange des Bodenschutzes, der Abfallwirtschaft und der Wasserwirtschaft sind
in den Antragsunterlagen volistédndig und umfassend dargestellt. Ergénzungen erge-
ben sich derzeit nicht.

Bei der weiteren Detailplanung sei auf eine weitreichende Uberspannung der Ge-
wasser und deren Uberschwemmungsgebiete zu achten. Die Masten soliten in weit-
reichenden Abstdnden zu den Gewéssern errichtet werden. Bei Abstdnden von klei-
ner gleich 10 m bei Gewassern [ll. Ordnung und 40 m bei Gewassern |. und Il. Ord-
nung sowie innerhalb der Uberschwemmungsgebiete sind die Masten genehmi-
gungspflichtig (Untere Wasserbehérde bzw. SGD Nord —-Reg. WAB Koblenz-).

Die ggf. fur die Bauausfiihrung notwendigen Uberfahrten iiber Gewasser sind eben-
so vorher durch die Untere Wasserbehorde zu genehmigen. Hierzu wird im Rahmen
der Planfeststellung um entsprechende Beschreibungen und Darstellungen gebeten.
Eine tabellarische Auflistung mit Angaben der Lagedaten '(Gemarkung, Flur, Flur-
stiick, Rechts- und Hochwert) sei dabei hilfreich.

Bei dem notwendigen Gehélzriickschnitt zur Verbreiterung des Sicherheitsstreifens
sowie bei der zukﬁnftigen Geholzpflege sei zwingend darauf zu achten, dass keine
Aste und Baumstdmme im Uberschwemmungsgebiet abgelagert werden. In diesen
Bereichen sei das gewonnene Schnittgut vollstdndig und ordnungsgemaf zu entsor-
gen.

Die Trasse filhre durch die Zonen Il und lll des zugunsten der Verbandsgemeinde
Ridesheim durch Rechtsverordnung festgesetzten Wasserschutzgebietes WSG
.Schlossbockelheim” (RVO vom 27.10.1987, Az. 56-61-7-4/79) und durch die Zonen
Il und lll der zugunsten der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim durch Rechtsver-
ordnung festgesetzten Wasserschutzgebiete ,Sobernheim/Dérndich® (RVO vom
23.04.1986, Az. 56-61-7-2/83 und vom 23.04.1997, Az. 54-33-61-1/96) und ,Nuss-
baum/Monzingen" (RVO vom 08.01.1991, Az. 56-61-7-5/90) sowie durch das zu-
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gunsten der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim abgegrenzte Wasserschutzgebiet
.Monzingen®.

Nach der Wasserschutzgebietsrichtlinie W 101 musse die Zone Il den Schutz vor
Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen sowie vor sonstigen Beein-
trachtigungen gewahrleisten, die bei geringer FlieRdauer und -strecke zur Gewin-
nungsanlage gefahrlich seien.

Die Zone lil-soll den Schutz vor we1tremhenden Eeemtrﬁchtlgungen insbesondere
vor nicht oder schwer abbaubaren chemischen und radioaktiven Verunreinigungen,
sicherstellen.

Entsprechend den Regelungen der Wasserschutzgebietsverordnungen sei das Vor-
haben im o.g. Schutzgebiet verboten, wenn nicht alle Abwasser aus dem Wasser-
schutzgebiet hinausgeleitet, nicht ausschlieBlich nichtauslaugende Baustoffe ver-
wendet und die Deckschichten wesentlich vermindert werden. So sei in der Wasser-
schutzzone lll nach § 3 Abs. 3

« unter Punkt a) die ,Versenkung oder Versickerung von Abwasser einschlieB-
lich des von Stralen und Verkehrsflachen abflieBenden Wassers, ... *, =

e unter Punkt f) das ,Lagern, Ablagern, Aufhalden oder die Beseitigung durch
Einbringen in den Untergrund von ... wassergefahrdenden Stoffen...",

e unter Punkt p) ,Erdaufschliisse, durch die die Deckschichten wesentlich ver-
mindert werden, vor allem, wenn das Grundwasser standig oder zu Zeiten ho-
her Grundwasserstdnde aufgedeckt oder eine schlecht reinigende Schicht
freigelegt werde und keine ausreichende und dauerhafte Sicherung zum
Schutz des Grundwassers vorgenommen werden kann® und

e unter Punkt s) die ,Verwendung von wassergefdhrdenden auswasch- oder
auslaugbaren Materialien zum StraBen-, Wege- und Wasserbau (z. B. Teer,
manche Bitumina und Schlacken)

untersagt. '

In der Wasserschutzzone 1l ist nach § 3 Absatz 2 unter Punkt b) ,Bebauung, ...“, un-
ter Punkt c) ,Baustellen, Baustellenlager”, untersagt.

Nach dem DVGW Regelwerk W 101 sind in Zone Il unter dem Begriff "Siedlung und
Verkehr" das Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen mit Eingriffen in den
Untergrund (im und oberhalb des Grundwassers), Baustelleneinrichtungen, Baustoff-
lager und Wohnunterkinfte fiir Baustellenbeschéftigte, Verwendung wassergefahr-
dender Stoffe als weniger hohes und als hohes Gefdhrdungspotential und in der Zo-
ne |l als sehr hohes Gefahrdungspotential dargestelit.
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griine Flache / Linie: WSG Zone I
rote Flache: WSG Zone Il
lilafarbene Linie: 110-kV-Hochspannungstrasse

Fir die Errichtung der 110-kV-Hochspannungsleitung in den Wasserschutzgebieten
sind die im Auszug genannten Ge- und Verbote zu beachten. Der Errichtung dieser
Anlagen in den Zonen |l und lll kann nach Einzelfallprifung zugestimmt werden.
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Hierfiir sind Befreiungsantrage zu stellen, aus denen Griinde und zu treffende Vor-
kehrungen hervorgehen miissen, so dass dem Vorhaben zugestimmt werden kann,

ohne den Grundwasserschutz im Einzugsgebiet der zu schutzenden Trinkwasser-
brunnen zu beeintréchtigen. Grundsétzlich sind die Standorte der Masten mit einem
groftmoglichen Abstand von den Brunnen zu platzieren und deren Fundamenttiefen
Zu minimieren.

Unter Berlicksichtigung der sich ergebenden Verpflichtungen und Ausgleichsmalf}-
nahmen sowie vorbehaltlich der im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren zu er-
teilenden wassemrechtlichen Genehmigungen wird der vereinfachten raumordneri-
schen Priifung aus wasserwirtschaftlicher Sicht zugestimmt.

Seitens des Referates 42 - Obere Naturschutzbehorde wird mitgeteilt, dass der
Ersatz-Neubau der 110-kV-Hochspannungsleitung weitgehend auf dem bestehenden
Leitungsstreifen geplant sei. In der UVS und den Natura 2000-Screenings werden
Vorgaben fiir die Detailplanung der Masten gemacht und generelle und spezielle
Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen formuliert, u.a. Bauzeitenregelungen
und Okologische Bauiiberwachung. Gegen eine weitere Planung auf dieser Grundla-
ge bestehen keine naturschutzfachlichen Bedenken.

Der Beirat fur Naturschutz habe sich entsprechend gedufert und werde bei seiner
Sitzung am 28.06.2012 abschliefend lber seine Stellungnahme beraten. (Anmer-
kung: Nach Angabe der Oberen Naturschutzbehorde hat der Beirat deren Stellung-
nahme in der Sitzung am 28.06.2012 unterstiitzt.)

Die Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH, |dar Oberstein wurde auf Hinweis
von der Wehrbereichsverwaltung West mit Schreiben vom 30.05.2012 nachbeteiligt.
Sie teilt mit, dass zwischen den Masten Nr. 57 und 58 die Produktenfernleitung
Zweibriicken-Bitburg die Neubaustrecke kreuzt. Fiir eine erste Ubersicht und Beach-
tung bei den weiteren Arbeiten/Planungen wurde der grobe Trassenverlauf der Pro-
duktenfernleitung in dem beigefiigten Lageplan (Anlage 8) gekennzeichnet.

Da Abweichungen zwischen Plandarstellung und tatsachlicher Lage der Produkten-
fernleitung nicht auszuschlielfen sind, ist diese Eintragung nicht bindend fiir den tat-
sachlichen Verlauf der Leitungstrasse und kann nur zur Ubersicht fiir die weitere Be-
arbeitung des Planvorhabens genutzt werden.

Sollten fiir weitere Planungen eine 6rtliche Einweisung in den Verlauf der Produkten-
fernleitung erforderlich werden, so wird um Kontaktaufnahme mit der ortlich zustan-
digen Betriebsstelle Tanklager Fiirfeld (Tel.: 06703-307270) gebeten, die auch zur
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Beantwortung technischer Fragen, Arbeitsfreigabe im Schutzstreifenbereich sowie

Ortsterminen auf Anfrage zur Verfigung stehen.

Soweit fiir die Planung exakte Lage- und Tiefenbestimmungen benétigt werden, so

sind diese Werte nur durch fachgerechte ErkundungsmaBnahmen (z.B. durch Quer-

schlag, Suchschlitz) in Handschachtung unter Aufsicht der Betriebsstelle vor Ort zu
ermitteln. ’

Die Ortungs- und Markierungsarbeiten sind fiir den Veranlasser kostenfrei.

Arbeiten im Schutzstreifen der Produktenfernleitung dirfen grundsétzlich nur nach

Ricksprache und im Einversténdnis mit der FBG mbH durchgefiihrt werden.

Eigentimer und Betreiber der Fernleitungsanlage ist die Bundesrepublik Deutsch-

land, vertreten durch die Wehrbereichsverwaltung West, AuRenstelle Wiesbaden

(WBV). Die Fernleitungs- Betriebsgesellschaft mbH (FBG) ist mit der Durchfiihrung

von Aufgaben des Betriebes beauftragt.

In der Produktenfernleitung werden Kraftstoffe der héchsten Gefahrenklasse fiir mili-

tarische Zwecke transportiert. Sie ist dem besonderen Schutz des § 109e des Straf-

gesetzbuches (Wehmnittelbeschadigung) unterstellt. Beschadigungen kénnen erheb-
liche Folgeschaden (Personen-, Vermoégens- und Sachschédden, insbesondere

Grundwasserverunreinigungen) auslosen.

Zu Wartungs- und Reparaturzwecken sowie zur Verhinderung einer Gefdhrdung

durch aulere Einflisse ist die Femleitung in Form einer beschrankt persénlichen

Dienstbarkeit auf den einzelnen Grundstiicken dinglich oder vertraglich durch einen

10 m breiten Schutzstreifen gesichert, dessen Mitte mit der Rohrachse in der Regel

Ubereinstimmt. In diesem vorgeschriebenen Schutzstreifen dirfen keine Bauwerke

errichtet werden und sind alle Malnahmen zu unterlassen, die den Bestand, den Be-

trieb und die Unterhaltung der Produktenfernieitung beeintréchtigen oder gefahrden
kénnten.

Die Nutzung sowie Inanspruchnahme des Schutzstreifens bedirfen der vorherigen

Zustimmung der WBV und (ggf.) des Abschlusses eines Gestattungsvertrages. Die

vertraglichen Angelegenheiten sind vom Veranlasser mit der WBV rechtzeitig vor Ar-

beitsbeginn abzuschlieRen. Ohne Zustimmung und abgeschlossenem Vertrag sind

Arbeiten im Schutzstreifen der Leitung nicht gestattet.

Vorbehaltlich der Zustimmung der WBV werden seitens der FBG aus betrieblicher

Sicht dann keine Einwande gegen das geplante Vorhaben vorgetragen.

Bei den weiteren Planungen sollten die folgenden MaBBnahmen zum Schutz der Pro-

duktenfernleitung mit beachtet werden:

- Alle Arbeiten im Schutzbereich dirfen nur unter sorgfaltiger Beachtung der bei-
géfﬁglen "Hinweise fir Arbeiten im Bereich der Produktenfernleitungen der NATO
und des Bundes in der Bundesrepublik Deutschland” (Anlage 9) durchgefiihrt wer-
den.
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- Freileitungsmaste inklusive Fundament sind komplett auRerhalb des Schutzstrei-
fens zu planen.

- Die einschldgigen Technischen Richtlinien und AfK Empfehlungen insbesondere
fur die Erdung der Maste sind zu beachten.

- Der Beginn der Arbeiten im Schutzstreifenbereich der Femleitung wird - nach Ab-
stimmung - von der jeweilig zustandigen Betriebsstelle durch Gegenzeichnung auf
dem Formular "Freigabe zur Bauausfihrung" (Anlage 4 der Hinweise) vor Ort im
Rahmen eines Oristermins freigegeben.

- In Absprache mit der Betriebsstelle ist der Verlauf sowie die Tiefenlage der Pro-
duktenfernleitung im Baubereich vor Baubeginn mittels geeigneten Verfahren
zweifelsfrei, ggf. durch Suchschlitz festzustellen.

- Fr die Zeit der BaumaBBnahme ist der Verlauf der Produktenfernleitung deutlich
sichtbar und dauerhaft in der Ortlichkeit zu kennzeichnen.

- .Die Produkienfernleitung darf sowohl Gber- als auch unterkreuzt werden, in jedem
Fall ist ein lichter Abstand von > 0,4 m einzuhalten.

- Das Befahren und Uberqueren des Schutzstreifens mit schweren Fahrzeugen, Ar-
beitsmaschinen und Geraten ist nur auf fir solchen Verkehr zugelassenen Wegen
erlaubt. Werden weitere Uberfahrten benétigt, so sind diese vorab mit unserer Be-
triebsstelle abzustimmen und ggf. durch konkrete LastverteilungsmaBnahmen
(z.B. Betonplatten Stahlplatten, Baggematratzen) zu sichern. Ggf. ist eine stati-
sche Berechnung zur Ermittiung der Verkehrslasten durchzufiihren und die erfor-
derlichen Sicherungsmaflnahmen mit dem regional zustdndigen TUV-
Sachverstandigen fur Fernleitungen festzulegen.

- Etwaige vorhandene Messstelleneinrichtungen oder Markierungspfahle im Baufeld
sind vor Beschadigungen zu schiitzen. Sollte ein Abbau notwendig werden, so ist
dies nur in Absprache mit der Betriebsstelle méglich. Nach Beendigung der Bau-
malnahme sind die Pfahle funktionsfahig wieder zu errichten.

Die Kosten zu erforderlichen Leitungssicherungs- und AnpassungsmaBnahmen —
sofern keine anderslautenden vertraglichen Regelungen bestehen - sind vom Veran-
lasser zu tragen sind.

Es wird um Beteiligung im weiteren Verfahren gebeten.

.

4. Raumordnerische Bewertung

Das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes beinhaltet in seinem § 2 u.a. folgende
Grundsétze:
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« den rdumlichen Erfordernissen fir eine kostenglinstige, sichere und umweltver-
tragliche Energieversorgung einschlieBlich des Ausbaus von Energienetzen ist
Rechnung zu tragen;

e die weitere Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldflachen ist dabei so
weit wie méglich zu vermeiden;

o den rdaumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen. .

Neben diesen Vorgaben des ROG erfolgt die raumordnerische Bewertung des Vor-
habens unter Betrachtung der im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Rheinland-
Pfalz 1V 2008 und der im Regionalen Raumordnungsplan (ROP) Rheinhessen-Nahe
2004 enthaltenen Erfordernisse der Raumordnung (Ziele und Grundséatze) sowie der
eingegangenen Stellungnahmen. Weiterhin wurde der zwischenzeitlich genehmigte
Teilplan Windenergie 2012 der Regionalplanfortschreibung Rheinhessen-Nahe her-
angezogen und der Entwurf der Teilfortschreibung LEP IV: Kapitel 5.2.1 Erneuerbare
Energien.

4.1. Varianteniibersicht

Seitens der Antragstellerin wird neben der Antragslinie die technische Alternative des
Erdkabels diskutiert.

Diese wird seitens der Antragstellerin aufgrund einer deutlich héheren Eingriffsinten-
sitat, ebenso wie aus technischen und finanziellen Griinden gegenilber der gewahl-
ten Freileitungsvariante als nicht vorzugswiirdig gesehen.

Eine Verpflichtung zur Erdverkabelung besteht jedoch laut § 43h EnWG nicht, da
vorliegend keine neue Trasse erschlossen werden soll, sondern die Hochspannungs-
freileitung als Ersatzneubau in einer bestehenden Trasse umgesetzt wird.

Im Verfahren wurden folgende raumliche und technische Varianten diskutiert:

Die Ortsgemeinde Weinsheim fordert eine Erdverkabelung fiir zumindest den direk-
ten Siedlungsbereich.

Die Stadt Kirn fordert ebenfalls eine zumindest teilweise Erdverkabelung in dem Be-
reich, in dem die Trasse unmittelbar an den Wohngebieten entlang verlduft, bzw.
diese teilweise durchschneidet. Eine bauliche Entwicklung Richtung Norden bzw.
Nordwesten werde durch die Trasse verhindert.
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Hierzu dulert sich die Antragstellerin, dass der Ersatzneubau — wie bereits in der
UVS erldutert — innerhalb des bereits bestehenden Trassenraums erfolge, sodass
keine zuséatzlichen erheblichen dauerhaften Umweltauswirkungen gegeniiber dem
Status Quo zu erwarten seien.

Der Betrieb der 110-kV-Freileitung sei nur mdglich, wenn die Regelungen der 26.
BimSchV eingehalten werden. Bei Einhaltung dieser Regelungen seien gesundheitli-
che Beeintrachtigungen nicht zu erwarten. Ebenso entstiinden durch den geplanten
trassengleichen Ersatzneubau unter Ausnutzung der bestehenden Schutzstreifenfia-
chen keine sonstigen erheblichen zuséatzlichen Beeintréchtigungen von derzeit be-
stehenden oder moglichen Grundstiicksnutzungen.

Bei einer Erdverkabelung sei eine durchgehende, flachige Inanspruchnahme der
Grundstiicke mit wesentlich gréReren Eingriffen in den Naturhaushalt erforderlich.
Der Fldchenverbrauch fiir eine Verkabelung sei gerade fir die direkt von der Lei-
tungstrasse betroffenen Grundstiickseigentiimer (in der Regel Landwirte) nicht zu
vernachldssigen und fiuhre lediglich zu einer Eingriffsverlagerung der betroffenen
Schutzgiter, nicht aber zu einer Eingriffsreduktion.

Aus diesen 0.g. Grinden und insbesondere aus wirtschaftlichen Kostengriinden wird
vom Betreiber die Freileitung priorisiert.

Im Zuge der spateren Detailplanung im Planfeststellungsverfahren werden jedoch die
technisch moglichen Kabelvarianten und vorgeschlagenen Alternativen im Bereich
der Ortsgemeinde Weinsheim und der Stadt Kirn ndher erbrtert.

Die Ortsgemeinde Niederw&rresbach und die betroffene Firma Juchem bitten um
eine Prifung zur Verlegung der Trasse im Bereich des Basaltlavatagebaus der Firma
Juchem.(Maste 133 bis 137), um den Verlust der genehmigten Lagerstattenteilen
des Basaltlavavorkommens méglichst gering zu halten bzw. die Maststandorte génz-
lich auBerhalb des planfestgesteliten Abbaugebietes zu legen.

Die Antragstellerin fuhrt dazu aus, dass die fur den Ersatzneubau vorgesehene 110-
kV-Freileitung auf den Grundstlicken durch beschrénkte persdnliche Dienstbarkeiten
gesichert ist. Der Ersatzbau kénne grundsatzlich unter Ausnutzung dieser bestehen-
den Leitungsrechte erfolgen. Unabh&ngig davon wird im Rahmen der Detailpriifung
im spéateren Planfeststellungsverfahren eine Prilfung der technisch méglichen, klein-
raumigen Varianten zur Optimierung der Abbauméglichkeit gepriift.

SGD Nord | Referat 41 [15.11.2012 22 | 40



Raumordnerisches Priffergebnis | 110-kV-Hochspannungsfreileitung RWE GmbH, Niederhausen — |dar-Oberstein

Der Landesbetrieb fiir Geologie und Bergbau ist der Ansicht, dass der Trassen-
verlauf aus Sicht der Rohstoffsicherung im Bereich des Vorranggebietes fiirr Roh-
stoffgewinnung geéndert werden misse, da die Rohstoffgewinnung in diesen einen
Vorrang vor anderen Nutzungsanspriichen habe und durch andere Nutzungen nicht
ausgeschlossen oder wesentlich beeintrachtigt werden dirfe. -

Die Antragsstellerin dulert sich dahingehend, dass der Ersatz der Freileitung nicht
als konkurrierende, sondern als vorhandene Nutzung (mit Bestandsschutz) zu be-
trachten sei, die unter Beriicksichtigung der Gesamtgréfle des Vorranggebietes nur
geringfiigige Flachenbeeintrichtigungen im Bereich der Maststandorte habe. Der be-
stehende Trassenverlauf stiinde den Zielen des Vorranggebietes nicht entgegen, da
ein Abbau auch unterhalb der Leiterseile der geplanten Freileitung grundsétzlich un-
ter Beachtung bestimmter Sicherheitsauflagen nicht ausgeschlossen ist und sich
durch den Ersatzneubau keine zusétzlichen wesentlichen Beeintrachtigungen ge-
geniber der derzeitigen Nutzungsmdoglichkeit ergeben.

Die vorgesehene Freileitung sei auf den Grundstiicken durch beschrénkte persénli-
che Dienstbarkeiten gesichert und kénne grundsatzlich unter Ausnutzung dieser be-
stehenden Leitungsrechte erfolgen. Unabhéngig davon werde im spéteren Planfest-
stellungsverfahren im Rahmen der Detailpriiffung untersucht, ob eine kleinrdumige
Variante zur Optimierung der Abbauméglichkeit der Firma Juchem méglich ist.

4.2. Ziele und Grundsédtze der Landes- und Regionalplanung

Das Landesentwicklungsprogramm IV (2008) verflgt mit Kapitel 5.2 tiber ein se-
parates Leitbild ,Nachhaltige Energieversorgung”. Ein wesentliches Teilelement des
Leitbildes ist dabei die Energieinfrastruktur.

Hierzu heiflt es im Grundsatz G 169:

.Energieleitungen sollen mdglichst flachensparend und — soweit technisch mdglich
und wirtschaftlich vertretbar — aus Griinden des- Umwelt- und Landschaftsschutzes
vbrrangig unterirdisch verlegt werden. Bei der Trassierung ist eine Bindelung mit
vorhandenen Energie- und Verkehrsstralen anzustreben.”

In den Erlduterungen heil’t es hierzu weiter, dass die Verlegung als Erdkabel dann in
Betracht gezogen werden solite, wenn die dadurch bedingten Beeintréchtigungen
nicht gréRer sind als der Nutzen und die MaBnahme unter technischen, wirtschaftli-
chen, dkologischen und rechtlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt erscheint. Dies
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sollte im Rahmen von raumordnerischen Priifverfahren geklart werden. Die Biinde-
lung von oberirdischen Leitungen und die parallele Trassierung — auch zu sonstigen
Infrastrukturen — werde den Fldchen- und Landschaftsverbrach reduzieren und die
Zerschneidung von Landschaft und Freiraum in Grenzen halten.

In den regionalen Raumordnungspléanen sind regional bedeutsame MaRnahmen und
Planungen, die im Sinne des genannten Leitbildes einen Beitrag zur Optimierung der
Energieinfrastruktur erbringen, auf der Grundlage von Energieversorgungskonzepten
festzuschreiben. '

Ziele der Landesplanung stehen somit der Antragslinie nicht entgegen. Den landes-
planerischen Erfordermissen der Raumordnung kann letztlich insgesamt Rechnung
getragen werden.

Der Regionale Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (2004) fihrt in Kapitel 4.2
JEnergieversorgung” u.a. aus, dass neue Trassen fiir Leitungen ab 110 kV nicht vor-
zusehen sind und zur Vermeidung weiterer Zerschneidungen der Landschaft vor-
handene Trassen zu nutzen sind (Grundsatz GB).

Gleichwohl tangiert die Antragslinie vollstéandig oder teilweise andere regionalplaneri-
schen Erfordernisse. Hierbei handelt es sich um:

« Vorranggebiete fiir die Landwirtschaft und Landwirtschaftsflache,

« Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fur den Arten- und Biotopschutz,

« Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Wald,

» \orranggebiete fiir Rohstoffsicherung,

« Vorranggebiete fiir den Hochwasserschutz,

« Vorranggebiete fir den Grundwasserschutz,

» Regionaler Griinzug,

+ Vorbehaltsgebiete fir landschaftsgebundene Freizeit und Erholung.

Vorranggebiete fiir die Landwirtschaft sind nach Ziel Z1, Kap. 3.2.1, zur Sicherung
von regional bedeutsamen landwirtschaftlichen Flachen ausgewiesen. Andere Nut-
zungen sowie MaBnahmen und Vorhaben sind nur zuldssig, wenn sie zu keiner er-
heblichen Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen (Boden
und Bodenstruktur) und der Agrarstruktur fiihren.
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Neben den Vorranggebieten fir die Landwirtschaft ist die Gbrige landwirtschaftlich
genutzte Fldche in der Raumordnungskarte als Landwirtschaftsfliche dargestelit
(siehe Begrundung und Erlduterung).

Die Antragslinie verlauft in Teilbereichen Uber Vorranggebiete fir die Landwirtschaft.
Beeintrachtigungen der landwirtschaftlichen Nutzung ergeben sich grundsétzlich nur
durch Flachenverluste fiir die Maststandorte; die Verbreiterung der Schutzstreifen
.bringt fur die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Fldchen grundsétzlich keine
Einschrankungen. '

Demnach handelt es sich nur um punktuelle Eingriffe an den Maststandorten inner-
halb der Vurranggebiete, die ansonsten eine uneingeschrankte Nutzung der land-
wirtschaftlichen Flache im Sinne der Zielfestiegung erméglichen und das Gebiet in
seiner Funktionsfahigkeit im Ganzen nicht beeintrachtigen. Eine weitere ordnungs-
gemale landwirtschaftliche Nutzung und einzelne punktuelle Eingriffe auf einem
Teilstiick der Flache schlieBen sich nicht grundsatzlich aus, so dass unter Berlick-
sichtigung der fachlichen Stellungnahme der Landwirtschaftskammer davon ausge-
gangen werden kann, dass die mit der raumordnerischen Zielfestlegung Vorrangge-
biet fir die Landwirtschaft verfolgte raumliche und funktionale Entwicklungsabsicht
fur das Gebiet faktisch weiterhin wirksam werden kann. Daher steht das regionalpla-
nerische Ziel dem Vorhaben nicht entgegen, wenn die von der Landwirtschaftskam-
mer geforderte Abstimmung — insbesondere beziiglich der Wahl geeigneter Mast-
standorte — im weiteren Verfahren erfolgt.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fir den Arten- und Biotopschutz (Kap. 3.1.2 ,Ar-
ten- und Biotopschutz®) dienen der nachhaltigen Sicherung und Entwicklung der
noch vorhandenen regionalbedeutsamen naturraumtypischen Lebensraume von Tie-
ren und Pflanzen (vgl. Grundsatz G1).

Innerhalb der Vorranggebiete sind raumbedeutsame MaBnahmen und Vorhaben
nicht zulassig, wenn sie dem Ziel ,Sicherung und Entwicklung eines kohérenten regi-
onalen Biotopsytems"® entgegenstehen (Ziel Z1). ,

In Vorbehaltsgebieten ist den Belangen des Arten- und Biotopschutzes bei der Ab-
wagung mit konkurrierenden raumbedeutsamen MaRnahmen bzw. Vorhaben grund-
satzlich ein besonderes Gewicht beizumessen (Grundsatz G2).

Die Antragslinie quert Vorbehalts- und Vorranggebiete fir den Arten-und Bio-
topschutz.
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Zwei der Vorranggebiete fir den Arten- und Biotopschutz betreffen das Naturschutz-
gebiet ,Flachsberg* und das Naturschutzgebiet ,Kammerwoog-Krechelsfels". Die Na-
turschutzgebiete werden bereits heute von der 110-kV-Freileitung Gberspannt, so-
dass durch den Ersatzneubau gegeniber dem Status Quo keine weiteren Beein-
trachtigungen zu erwarten sind. Auch die Verbreiterung der Schutzstreifen steht den
Schutzzwecken der Naturschutzgebiete nicht entgegen.

Auf der-Grundlage der zustimmenden fachlichen Stellungnahme der Oberen Natur-
schutzbehdrde kann — die Wahl geeigneter Maststandorte im weiteren Verfahren vo-
rausgesetzt — ein Zielkonflikt mit dem regionalplanerischen Vorranggebiet ausge-
schlossen werden.

Vorranggebiete Wald durfen nach Kapitel 3.2.2 Wald und Forstwirtschaft®, Ziel Z1,
fir andere Nutzungen und Funktionen, welche die Waldfunktionen beeintrachtigen
kénnen, nicht in Anspruch genommen werden.

Wald, der nicht als Vorranggebiet ausgewiesen ist, wird grundséatzlich als Vorbe-
haltsgebiet Wald ausgewiesen (Grundsatz G6).

Die Trasse durchquert ein Vorranggebiet Wald westlich von Kirn und einige Vorbe-
haltsgebiete.

Da es sich um einen trassenidentischen Ersatzneubau handelt ist auch im Vorrang-
gebiet Wald keine tiber den Status Quo hinausgehende Beeintrachtigung zu befiirch-
ten. Die Zentralstelle der Forstverwaltung teilt diese Auffassung. Hinsichtlich der
notwendigen Schutzstfeffenemeiterung sind die Hinweise der Fachstelle im Zuge der
Detailplanung zu beachten.

Nach Ziel Z2, Kap. 3.2.4 ,Sicherung der Rohstoffversorgung’, ist in den Vorrangge-
bieten fir Rohstoffsicherung der Rohstoffabbau aus regionalplanerischer Sicht
méglich und hat gegeniber konkurrierenden Nutzungen Vorrang. Malknahmen, die
dem Rohstoffabbau entgegenstehen, sind unzulassig.

Die Antragslinie quert — in Verfolg des bestehenden Trassenverlaufs — im Bereich
Niederwérresbach ein Vorranggebiet fir Rohstoffsicherung. Nach Angabe der Orts-
gemeinde Niederwtrresbach und der Firma Juchem ist dort ein Basaltlavatagebau
der Firma Juchem.

Betroffenheiten fur das Vorranggebiet ergeben sich aus dem Flachenbedarf fiir die
Errichtung der Masten und der hierfur erforderlichen Erdmassenkegel. Aus der Ver-
breiterung der Schutzstreifen ergeben sich nach Angaben der Antragstellerin keine
wesentlichen Einschrénkungen fiir die Rohstoffgewinnung, hier sei ein Abbau von
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Rohstoffen weiterhin — wie bisher auch — unter entsprechenden Auflagen (z. B. Si-
cherheitsunterweisung und Arbeitshéhenbeschrankung) méglich.

Das Vorranggebiet wird auf einer Lange von ca. 1,2 km gequert. Nach Angabe der
Antragstellerin wird im Rahmen der Detailplanung die technisch méglichen, klein-
rdumigen Varianten zur Optimierung der Abbauméglichkeiten unter Beteiligung der
Firma Juchem gepriift.

Die Uberschneidung mit dem ausgedehnten Vorranggebiet Rohstoffsicherung wére
nur bei einer groBraumigen alternativen Trassenfiihrung zu erreichen, die — abgese-
hen von den erheblichen Neueingriffen in Eigentumsrechte — hinsichtlich anderer
Schutzglter und raumordnerischer Belange zu Mehreingriffen filhren wirde. Das
Vorranggebiet fur Rohstoffsicherung ist ringsum von Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten fir den Arten- und Biotopschutz umgeben. Dariiber hinaus wiirden durch eine
kleinrdumige Trassenvariante sidlich oder nérdlich des Vorranggebietes fir Roh-
stoffsicherung ein Vogelschutz- und ein FFH-Gebiet deutlich mehr in Anspruch ge-
nommen werden, als durch die vorhandene Trasse, die die Natura2000-Gebiete am
schmalsten Punkt durchquert und zudem bereits vorhanden ist und somit keine neu-
en Beeintrachtigungen verursacht. Weiterhin wiirde mit einer Umgehung des Vor-
ranggebietes fir Rohstoffsicherung die Trasse entweder im Norden ndher an die Be-
bauung von Niederwérresbach oder im Siden direkt an die Bebauung von Gerach
heranriicken.

Daher ist eine Uberschneidung des im Regionalen Raumordnungsplan festgelegten
Vorranggebietes fiir die Rohstoffsicherung nicht zu vermeiden.

Zudem stellt die MaBnahme keinen grundsatzlich neuen Zustand dar. Grundsétzlich
handelt es sich bei dem Vorhaben namlich nicht um eine Nutzungsénderung im ei-
gentlichen Sinne, sondern die bisherige Nutzung ,Freileitungstrasse” wird neu aus-
gestaltet. Daher ist bei der Frage der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Vorrang-
gebiet fir Rohstoffsicherung wesentlich auf die durch die Planung erzeugten maégli-
chen zusétzlichen Beeintrachtigungen im Vergleich zum Status Quo abzustellen. Ein
tatsdchlicher Nutzungsausschluss oder signifikante Nutzungseinschrankungen erge-
ben sich aus der Verbreiterung der Schutzstreifen — den Darstellungen der Antrag-
stellerin folgend — nicht. Grundsatzlich handelt es sich demnach nur um punktuelle
Eingriffe im Bereich der neuen Maststandorte innerhalb des Vorranggebietes, die an-
sonsten eine uneingeschrankte Rohstoffgewinnung im Sinne der Zielfestlegung er-
moglichen und das Gebiet in seiner regionalplanerischen Funktion im Ganzen nicht
beeintrachtigen. Die Gewinnung von Rohstoffen und einzelne punktuelle Eingriffe auf
einem Teilstiick der Flache schlielen sich nicht grundsatzlich aus, so dass die mit
der regionalplanerischen Zielfestlegung verfolgte rdumliche und funktionale Entwick-
lungsabsicht fiir das Gebiet faktisch weiterhin wirksam werden kann.
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Im Bereich der Maststandorte (inkl. Erdkegel) wird der Rohstoffabbau jedoch tatséch-
lich ausgeschlossen sein. Hier wire im weiteren Verfahren in Kenntnis der Feintras-
sierung eine Art Massenbilanz zu erstellen, in der der Rickbau alter Masten (inkl.
Fundamente) und die damit entsprechend wieder nutzbare Rohstoffabbaufiache dem
.Neueingriff gegenibergestellt wird.

Da derzeit bei entsprechendem Riickbau grundsétzlich nicht von einer zuséatzlichen
Beeintrachtigung des Rohstoffabbaus ausgegangen werden muss, ist ein tatséchli-
cher Zielkonflikt im weiteren Fortgang der Planung nicht zwingend anzunehmen.

Zur Kompensation des Neueingriffs ist im Sinne des Rohstoffabbaus ein vollstandi-
ger Rickbau der Fundamente der Altmasten Uber die Ubliche Tiefe von 1,20 m hin-
aus vorzusehen, um einen spéteren Rohstoffabbau in wirtschaftlicher und tatsachli-
cher Hinsicht nicht zu erschweren. Im Ubrigen sind bei der Planung im Bereich des
Vorranggebietes fur Rohstoffsicherung (Basaltlavatagebau Niederworresbach) die
Maststandorte und -aufteilung in Abstimmung mit der Firma Juchem so zu optimie-
ren, dass eine Beeintrdchtigung des Rohstoffabbaus durch die Maste minimiert wer-
den kann.

Der Raumordnungsplan weist Vorranggebiete fir den Hochwasserschutz aus.
MaBnahmen, die den Hochwasserabfluss hemmen, sind nicht zulassig (vgl. Ziel Z4,
Kapitel 3.1.5 ,Oberflachengewésser”).

Westlich von Simmertal befindet sich ein Vorranggebiet fur den Hochwasserschutz,
welches von der Trasse gequert wird. Das Vorhaben ist jedoch bei Beachtung der
Anforderungen der Wasserbehdrden grundsétzlich nicht geeignet, den Zielen dieses
Vorranggebietes fiir den Hochwasserschutz entgegenzustehen.

Nach Ziel Z1, Kapitel 3.1.4 ,Grundwasserschutz® werden zum Schutz regionalbe-
deutsamer Grundwasservorkommen Vorranggebiete fiir den Grundwasserschutz
ausgewiesen. In diesen hat die Sicherung der Trinkwasserversorgung Vorrang vor
konkurrierenden Nutzungsanspriichen, die zu einer Beeintréchtigung filhren kénnten.

Die Leitung quert ein solches Vorranggebiet fiir den Grundwasserschutz nérdlich von
Sobernheim. Das Vorranggebiet ist durch das Wasserschutzgebiet ,Sobern-
heim/Dérndich” gesichert. Da es sich bei dem Vorhaben jedoch um einen trassen-
identischen Ersatzneubau handelt, werden die Eingriffe in den Boden durch zus&tzli-
che dauerhafte Flachenversiegelung sehr kleinrdumig sein. Durch geeignete Ver-
meidungs- und MinimierungsmaBnahmen kénnen die Beeintrdchtigungen fir das
Schutzgut Wasser ausgeschlossen werden.
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Die Untere Wasserbehérde auBert ebenfalls keine grundsétzlichen Bedenken, wenn
die von ihr genannten wasserwirtschaftlichen Belange beriicksichtigt werden. Seitens
der Oberen Wasserbehtirde kann nach Einzelfallprifung und unter Berlicksichtigung
der sich ergebenden Verpflichtungen und AusgleichsmaBnahmen der Errichtung von
Anlagen in den Zonen Il und Il zugestimmt werden

In den Regionalen Griinziigen (Kap. 3.1.1 ,Regionale Griinziige und Grﬁnzaéuran“}
durfen nur Vorhaben zugelassen werden, die die Funktionen des Regionalen Griin-
zuges nicht beeintrachtigen oder unvermeidlich und im E]bemiégendén éffentlichen
Interesse unabdingbar notwendig sind (Ziel Z2).

Flachen des Regionalen Griinzuges befinden sich beidseits der Nahe und queren
damit auch immer wieder die geplante Freileitungstrasse.

Die Beeintrachtigung durch die Antragslinie betrifft im Wesentlichen das Land-
schaftsbild aufgrund der voraussichtlich durchschnittlichen Masterhéhungen von ca.
6 m.

Beeinflussungen der Erholungsfunktion ergeben sich aus der Verdanderung der
Wahrnehmung der Landschaft (Masterhéhungen) durch das Vorhaben. Da es sich
bei dem Vorhaben jedoch um einen trassenidentischen Ersatzneubau handelt, ist der
Raum durch die schon bestehende Trasse bereits vorbelastet, so dass wesentliche
nachteilige Veradnderungen der Erholungsfunktion des Gebietes nicht zu erwarten
sein werden.

Zur Beeinflussung der landwirtschaftlichen Nutzung im Regionalen Grinzug gel-
ten die Aussagen zu den Vorranggebieten fir die Landwirtschaft.

Die forstliche Nutzung wird grundséatzlich durch neue Maststandorte (Rodungen)
und Wuchshéhenbegrenzungen (Erweiterung Schutzstreifen) betroffen bzw. einge-
schrankt. Hier ist aber v.a. auf die entsprechenden Vorpragungen durch die beste--
hende Leitungstrasse mit entsprechendem Schutzstreifen abzustellen.

Die Maststandorte sind im weiteren Verfahren mit den zusﬁlndigén Forstdmtern ab-
zustimmen.

Wasserwirtschaftlich ist das Gebiet im Regionalen Grilnzug unter Einbeziehung
der Stellungnahme der Oberen Wasserbehdérde nicht von besonderer Bedeutung.

Die Gibrigen Funktionen des Regionalen Griinzuges (Klima, Okologie, Siedlungs-
gliederung) werden aufgrund der Realisierung im vorhandenen Trassenraum nicht
wesentlich starker beeinflusst als bisher, vorausgesetzt, dass hinsichtlich der dkolo-
gischen Belange im weiteren Verfahren die Maststandorte geeignet gewahit werden.
Grundlegende Bedenken hinsichtlich Oberértlich bedeutsamer nachteiliger Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild und 6kologische Belange bestehen unter Beriick-
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sichtigung der zustimmenden Stellungnahme der Oberen Naturschutzbehérde auf
Ebene der raumordnerischen Priifung nicht.

Im Rahmen des weiteren Verfahrens ist allerdings im Sinne des Vermeidungs- und
Minimierungsgebotes ein besonderes Augenmerk auf eine méglichst optimale Mast-
aufteilung zu richten.

In den Gebieten fiir die landschaftsgebundene Freizeit und Erholung sind die
touristischen Infrastruktureinrichtungen im Wesentlichen auf die zentralen Orte und
touristischen Zentren zu konzentrieren (vgl. Grundsatz G2 des Kapitels 3.2.3 ,Tou-
rismus, Freizeit und Erholung®).

Diese befinden sich 6stlich von Niederwresbach sowie zwischen Kim und Simmer-
tal und zwischen Weiler und Bad Sobernheim. Naherholungsgebiete mit Gber-
trilicher Bedeutung sind die Naheauen, die Soon- und Hochwaldrandbereiche als
grofiraumig weitgehend unzerschnittene Waldflachen.

Da es sich bei dem Vorhaben um einen trassenidentischen Ersatzneubau handelt, ist
der Raum durch die schon bestehende Trasse bereits vorbelastet, sodass wesentli-
che nachteilige Veranderungen der Erholungsfunktion des Gebietes nicht zu erwar-
ten sein werden.

Der mit Vertffentlichung der Genehmigung im Staatsanzeiger vom 02.07.2012 wirk-
same Regionalplan - Teilplan Windenergienutzung der Planungsgemeinschaft
Rheinhessen-Nahe weist im Bereich der 110-kV-Hochspannungsfreileitung keine
Vorrang- oder Eignungsgebiete fur die Windenergienutzung aus, sodass sich hier
keine Betroffenheiten ergeben.

Aus dem Raumordnungsbericht 2008 des Ministeriums des Innern und fiir Sport
und dem Entwurf der Teilfortschreibung LEP IV: Kapitel 5.2.1 Erneuerbare Ener-
gien ergeben sich keine weitergehenden Ausfihrungen.

4.3. Weitere fachliche Belange

Neben den Erfordernissen der Raumordnung (Ziele und Grundsétze der Landes- und
Regionalplanung) wurden im Verfahren spezielle fachliche Belange vorgetragen
(siehe hierzu Kapitel 3). 3
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Dabei handelt es sich um grundsétzliche Hinweise und Forderungen aus den Fach-
bereichen:

¢ Wasserwirtschaft (Kreisverwaltung Bad Kreuznach — Untere Wasserbehtrde,
SGD Nord — Referat 32, LGB — Abteilung Hydrogeologie) — zu Maststandorten in
Wasserschutz- und Uberschwemmungsgebieten,

e Bergbau (LGB) — Vertraglichkeitspriifung der konkreten Maststandorte mit erlo-
schenen Bergwerksfeldern, '

» Forstwirtschaft (ZdF) — adaquate Ersatz- und Ausgleichsmalnahmen.

sowie

e Verkehr (LBM, Fachgruppe Luftverkehr) — Hinweise zum Verkehrslandeplatz Bad
Sobemheim.

Von unterschiedlichen Tragem von Energieversorgungsleitungen und Produktenfern-
leitungen wurden Hinweise auf vom Vorhaben betroffene Leitungen gegeben, die bei
der weiteren Planung bericksichtigt werden missen. Ebenso die Anforderungen, die
sich durch die Querungen mit dem klassifizierten StraBennetz ergeben.

Die Uber die raumordnerischen Erfordernisse hinausgehenden vorgetragenen fachli-
chen Belange stellen unter Beachtung/Bertcksichtigung der angezeigten Forderun-
gen und Hinweise fUr die Antragslinie keine uniésbaren Realisierungshindemisse
dar.

4.4. Umweltrelevanz

Der vorliegend geplante Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung ist hin-
sichtlich der zu erwartenden bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen
umweltrelevant. Dies betrifft den Flachenbedarf fir die Maststandorte und fir boden-
nahe Freirdume (Schutzstreifen) wie auch das visuelle Erscheinungsbild aufgrund
der Masthéhen und der gespannten Freileitungen. Dariiber hinaus gehen von dem
Vorhaben Schall- und Schadstoffemissionen sowie niederfrequente elektrische und
magnetische Felder aus. Wéhrend der Bauphase treten dariiber hinaus unterschied-
liche temporére Auswirkungen auf.

Nach Nr. 19.1.2 der Anlage 1 zum Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung
(UVPG) in der Fassung vom 18.05.2011 bedarf die Errichtung von Hochspannungs-
anlagen mit einer L&nge von mehr als 15 km und mit einer Nennspannung von 110-
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bis 220-kV einer aligemeinen Vorpriifung des Einzelfalls. Nach § 3¢ UVPG ist eine
Umweltvertraglichkeitsprifung durchzufuhren, wenn das Vorhaben nach Einschét-
zung der zustidndigen Behorde aufgrund Gberschlagiger Priifung erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann. Dies wurde beim Ersatzneubau der Hoch-
spannungsleitung auf einer Lange von 43 km mit zusétzlicher Masterh6hung um ca.
12 m angenommen.

Mit den Antragsunterlagen liegt eine Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU)
im Rahmen des raumordnerischen Priifumfangs vor. Diese entspricht den materiel-
len Anforderungen des UVPG i.V.m. § 17 Abs. 8 LPIG.

Auf Ebene der Raumordnung und Landesplanung kénnen die jeweiligen Umwelt-
auswirkungen i.d.R. nur in grundsatzlicher Art betrachtet werden, da verschiedene
Details, wie beispielsweise konkrete Maststandorte und Masthdhen, in diesem Pla-
nungsstadium noch nicht bekannt sind. Diese i.d.R. ortlich bedeutsamen Details
missen einer umfanglichen Betrachtung und Bewertung in dem nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren unterzogen werden.

Durch das Vorhaben sind Natura2000-Gebiete betroffen: der Untersuchungskorridor
berlihrt an mehreren Stellen das Vogelschutzgebiet ,Nahetal®, das FFH-Gebiet
.Nahetal zwischen Simmertal und Bad Kreuznach®, sowie ,Obere Nahe®. Weiterhin
fallen das Naturschutzgebiet ,Flachsberg” sowie das Naturschutzgebiet ,Kammer-
woog-Krechelsfels" in den Bereich des Untersuchungsgebietes.

Das Vorhaben an sich liegt zudem gréBRtenteils innerhalb des Naturparks ,Soonwald-
Nahe".

Es haben sich im Rahmen der Umweltvertrédglichkeitsuntersuchung und den Gutach-
ten zu den Natura2000-Gebieten keine Aspekte ergeben, die den Ausbau grundsétz-
lich in Frage stellen wiirden.

Die Beeintrachtigungen des Schutzguts Mensch entstehen einerseits temporar
wéahrend der Bauphase (Baularm, Staubemissionen und Wegeunterbrechungen) und
andererseits durch permanente Wirkungen der Héchstspannungsfreileitung.

Die permanenten Wirkungen ergeben sich aus einem veréanderten Raumanspruch
der Masten, aus einer verdnderten optischen Wahrmehmung der zumindest im Be-
reich der ersten 7 km héheren Masten sowie aus direkten Auswirkungen der Leitun-
gen in Form von niederfrequenten elektrischen und magnetischen Ferderﬁ, Schad-
stoffemissionen (Ozon, Stickoxide) und betriebsbedingten Schallemissionen.
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Die tempordren Auswirkungen wahrend der Bauphase sind unvermeidbar und kén-
nen aufgrund ihres zeitlich begrenzten Charakters und durch entsprechende MaR-
nahmen auf ein Minimum reduziert werden.

Die Ortsgemeinden Weinsheim und die Stadt Kirn fordern zum Schutz der Gesund-
heit der dort lebenden Einwohner ein Abriicken der Leitungstrasse von den Ortsla-
gen bzw. Erdkabel. Da alle auf das Projekt anzuwendenden Gesetze und Vorschrif-
ten zu mdglichen direkten betriebsbedingten Auswirkungen berlicksichtigt werden
und dies im Rahmen der Planfeststellungsverfahren sicher gestellt wird, ist auf Ebe-
ne der raumordnerischen Priifung nicht von gesundheitsbeeintrachtigenden Projekt-
auswirkungen auszugehen.

Der von der 110-kV-Hochspannungsfreileitung (berspannten Stadt |dar-Oberstein,
der Stadt Kim und der Gemeinde Waldb&ckelheim ist eine zentraldrtliche Funktion
nach LEP IV bzw. ROP Rheinhessen-Nahe zugewiesen. Weiterhin sind die zentralen
Orte mit der besonderen Funktion Wohnen ausgewiesen. _

Diesen Stédten und Gemeinden steht es zu, (ber ihren Eigenbedarf hinaus Wohn-
baufldchen auszuweisen und zu erschlieBen (vgl. Ziel Z1, Kapitel 2.2.2.2 ,Besondere
Funktion Wohnen*, RROP Rheinhessen-Nahe).

Aufgrund dessen ist bei den zentralen Orten, die zukiinftig einer Wohnbaufldchen-
entwicklung Raum geben wollen, im weiteren Verfahren in Abstimmung mit diesen
eine kleinrdumige Trassenverschiebung / Erdverkabelung zu priifen, da bereits auf
Ebene der Raumordnung sichergestellt werden muss, dass die zentralen Orte ihrer
zentralGrtlichen Funktion nachkommen kdnnen.

Den ubrigen Gemeinden ist keine zentraldrtliche Funktion zugewiesen, so dass zu-
kinftig zu realisierende Bauflachen im AuBenbereich unter dem Primat der Innen-
vor Auenentwicklung (Ziel Z 31 des LEP IV) allein aus der Eigenentwickiung der
Gemeinden, wenn tberhaupt, jedenfalls nicht in besonderem MaRe zu erwarten sein
werden. Weitere, Uber die in den wirksamen Flachennutzungsplénen gesicherte
Siedlungserweiterungen sind aus landesplanerischer Sicht projektbezogen daher
nicht zu beriicksichtigen, so dass unter der Voraussetzung, dass die gesetzlich vor-
geschriebenen Grenzwerte fiir betriebsbedingte Emissionen eingehalten werden, aus
raumordnerischer Sicht kein Erfordernis einer von der Antragslinie abweichenden
Trassenverschiebung besteht. '
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Im Umfeld der Trasse befinden sich vereinzelt Gberdrtlich bedeutsame touristisch in-
teressante Punkte — hier ist im Wesentlichen der Européische Fernwanderweg Nr. 8,
der Nahehéhenweg, Mosel-Nahe-Wanderweg, Hunsriickhéhenweg, Keltenweg und
Soonwaldsteig zu nennen. Auf dem Weg verlaufen weiterhin der Radweg Saar-
Hunsriick, die Radroute Nahe-Hunsriick-Mosel und die LUtzelsoon-Radroute. Der
Untersuchungsraum wird zudem von der Deutschen Alleenstrale, der Nahewein-
stralle, der Hunsriick Schiefer- und Burgenstralte und der Deutschen Edelsteinstra-
e gequert.

Uberbrtlich bedeutsame nachteilige Auswirkungen auf diese touristischen bzw. Erho-
lungsnutzungen sind im Vergleich zum Status Quo nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Schutzgiiter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt
resultieren aus dem Bau neuer Masten und Zerschneidungen des Lebensraums be-
stimmter Tierarten und dem Verlust von Biotoptypen innerhalb des Arbeitsbereiches
der Masten. Abh#&ngig von Topographie und Witterung besteht ein Kollisionsrisiko vor
allem fir GroRvégel und Wasservigel, was durch das Anbringen von Markierungen
minimiert werden kann. Da im mdglichen Einwirkungsbereich von FFH- und Vogel-
schutzgebieten kein neuer Trassenraum geschaffen wird, sind neue Konflikte nicht
Zu erwarten.

Kleinrdumige sensible Biotope kénnen durch die Feinplanung im nachfolgenden Ver-
fahren beriicksichtigt werden und sind daher voraussichtlich nicht beeintrachtigt.
Grundsétzlich sind keine raumrelevanten negativen Auswirkungen auf die Biodiversi-
tat durch das Vorhaben zu erwarten.

Das Projekt wird vor allem in der Bauphase mit temporéren, aber erheblichen Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft verbunden sein, Hierzu sind bezogen auf
den Ausbau der einzelnen Maststandorte weitergehende Untersuchungen erforder-
lich, um unter Beriicksichtigung der Aspekte Biotopstruktur und Artenvorkommen
konkrete Angaben zur Bauabwicklung, Baustellenandienung, zu Bauzeitenregelun-
gen und Bautabuflachen abzuleiten.

Die Antragslinie quert die Zone |l und lll der fachtechnisch abgegrenzten Wasser-
schutzgebiete ,Schlossbéckelheim®, ,Sobemheim/Dorndich®, ,Nussbaum/Monzingen®
und ,Monzingen®, die fir die Trinkwassergewinnung genutzt werden. Insbesondere in
der Zone |l stellen Bodeneingriffe, die in die schiitzenden Deckschichten eingreifen
und diese vermindern, eine erhebliche Gefahrdung fiir das Grundwasser da. Hier ist
die Errichtung von Maststandorten im nachfolgenden Verfahren grundséatzlich zu
vermeiden, hierfiir sind im weiteren Verfahren Befreiungsantrage zu stellen. Uberért-
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lich bedeutsame Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind daher grundsétzlich
nur wéhrend der Bauphase im Bereich der Arbeitsflichen fir die Mastfundamente
durch mogliche Verschmutzung des Grundwassers zu erwarten. Dabei ist davon
auszugehen, dass Verschmutzungen des Grundwassers durch geeignete Schutz-
maflnahmen zu vermeiden sind.

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden beschrénken sich auf die Bodeninan-
spruchnahme im Bereich der Maststandorte. Daneben treten wahrend der Bauphase
temporére Beeintrachtigungen durch Verdichtung und teilweise Versiegelung an den
Maststandorten und den Zuwegungen auf.

Eine besondere Bedeutung kommt dem Schutzgut im Bereich der Vorranggebiete
Landwirtschaft und Rohstoffgewinnung zu. Bei Beachtung der entsprechenden MaB-
gaben ist grundsétzlich im Vergleich zum Status Quo nicht mit Gberbrtlich bedeutsa-
men Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden zu rechnen.

Auf die Schutzguter Klima/Luft sind Auswirkungen nicht zu erwarten.

Im Vergleich zum Status Quo sind Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft
(und die landschaftsbezogene Erholungseignung des Gebietes) durch die groReren
Masthdhen (dies betrifft vor allem den ersten, ca. 7 km langen Abschnitt der geplan-
ten Freileitung) zu erwarten, auch wenn sich wegen der Vorpragung der Landschaft
durch die vorhandene 110-kV-Freileitungstrasse keine erstmalige Verdnderung des
Landschaftscharakters ergibt.

Der Bereich um die Nahe ist im LEP IV als Raum mit landesweiter Bedeutung fir Er-
holung und Landschaftserlebnis ,Nahetal® ausgewiesen. Im Trassenraum sind meh-
rere Vorbehaltsgebiete fiir Erholung und Freizeit ausgewiesen. Weiterhin haben eini-
ge Gemeinden im Trassenraum die besondere Funktion ,Fremdenverkehr® zugewie-
sen.

Die tberortlich bedeutsame Erholungsfunktion der Landschaft wird im Vergleich zum
Status Quo durch weniger, dafir aber héhere Masten jedoch nicht wesentlich beein-
flusst.

Insgesamt bestehen unter Beriicksichtigung der zustimmenden Stellungnahme der
Oberen Naturschutzbehérde auf Ebene der raumordnerischen Priifung keine grund-
legenden Bedenken hinsichtlich Uberértlich bedeutsamer nachteiliger Auswirkungen
auf das Landschaftsbild. Im Rahmen des weiteren Verfahrens ist allerdings im Sinne
des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes ein besonderes Augenmerk auf eine
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madglichst optimale Mastaufteilung zu richten: dabei ist abzuwégen, ob hthere, aber
in der Anzahl weniger Masten oder eher niedrig gehaltene Masten, mit denen nur
kiirzere Abschnitte Uberspannt werden kénnen, im Einzelfall dem Minimierungsgebot
Re'chnung tragen kénnen.

Da die Umsetzung unter Beachtung der Bestimmungen des Denkmalschutz- und
Denkmalpflegegesetzes mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe erfolgt, sind
tberbrtlich bedeutsame Auswirkungen auf Kultur- und Sachgiiter, wie Bau- und
Bodendenkmaéler, durch das Vorhaben nicht zu erwarten. '

Fazit: Die Antragslinie stellt eine grundsatzlich unter Umweltaspekien geeignete
Trasse dar, die im weiteren Verfahren chne erhebliche, nicht-kompensierbare Um-
weltauswirkungen gestaltet werden kann. Die letztlich erforderliche detaillierte Um-
weltvertraglichkeitsprifung ist unter besonderer Beriicksichtigung der Schutzgiiter
Mensch und Landschaft im Rahmen der Nachfolgeverfahren durchzufiihren.

5. Raumordnerisches Priifergebnis

Fur den geplanten Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung der RWE
GmbH von Punkt Niederhausen bis Punkt Idar-Oberstein ist die {energiewirtschaftli-
che) Notwendigkeit begriindet und festgestellt worden. Aus der Sicht der Raumord-
nung wird das Vorhaben im Hinblick auf die Gewahrleistung einer bedarfsgerechten
Energieueréorgung der Bevdlkerung und der Wirtschaft begrit.

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf fachliche Belange sind bei Beriicksichtigung
der Hinweise der Fachstellen abgrenzbar und grundséatzlich Iésbar.

Nach der vorliegenden Umweltvertraglichkeitsuntersuchung und den in der Anhérung
vorgetragenen Aspekten ist eine Umweltrelevanz des Vorhabens gegeben. Das Vor-
haben kann letztlich unter hinreichender Beachtung und Berlicksichtigung von Er-
satz- und AusgleichsmaRnahmen einschlieBlich mdéglicher Flachenrenaturierungen
und optimierter Maststandorte und -austeilung insgesamt raumvertraglich realisiert
werden.

Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Griinde fir eine génzlich von der An-
tragslinie abweichenden Trassenfilhrung, da durch die Nutzung des bestehenden
Trassenraumes die Eingriffe auf ein Minimum reduziert werden kénnen.
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Lediglich in den Bereichen der zentralen Orte ergeht ein Prifauftrag fiir eine klein-
raumige Trassenvariante.

Die Antragslinie ist somit auch die raumordnerische Vorzugslinie (Raumordnungs-
trasse).

Aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung ist die geplante Errich-
tung und der Betrieb einer 110-kV-Hochspannungfreileitung von Pkt. Nieder-
hausen nach Idar-Oberstein, Bl. 1381 der RWE GmbH in der Raumordnungs-
trasse unter Beriicksichtigung der vorgetragenen fachlichen Belange und fol-
gender MaBgaben im Zusammenhang mit beriihrten Raumordnungszielen
raumvertraglich:

* |n Abstimmung mit den zentralen Orten (ldar-Oberstein, Kirn und Wald-
béckelheim) ist fiir die zentralen Orte, die zukiinftig einer Wohnbauflé-
chenentwicklung Raum geben wollen, im weiteren Verfahren eine klein-
rdumige Trassenvariante bzw. eine Erdverkabelung in diesen Bereichen
zu priifen.

e Bei der Planung sind im Bereich des Vorranggebietes fiir Rohstoffge-

winnung (Basaltlavatagebau Niederwdrresbach der Firma Juchem) die
Maststandorte und -aufteilung so zu optimieren, dass eine Beeintrichti-
gung des Rohstoffabbaus durch die Maste minimiert werden kann.
Falls neue Maststandorte notwendig werden, ist zur Kompensation des
Neueingriffs im Sinne des Rohstoffabbaus ein vollstandiger Riickbau der
Fundamente der Altmasten iiber die libliche Tiefe von 1,20 m hinaus vor-
zusehen, um einen Rohstoffabbau in wirtschaftlicher und tatsichlicher
Hinsicht nicht zu erschweren.

e [m Bereich der Vorranggebiete fiir Landwirtschaft muss die Festlegung
neuer Maststandorte im weiteren Verfahren mit der Landwirtschafts-
kammer abgestimmt werden. Die bestehenden Fundamente sind zu ent-
fernen und nach sachgerechter Verfiillung ist die landwirtschaftliche
Nutzung wieder zu erméglichen. |

» Die in den Planunterlagen formulierten generellen und speziellen Ver-
meidungs- und MinimierungsmaBnahmen u.a. zu Bauzeitenregelungen
und dkologischen Bauiiberwachung sind in Abstimmung mit der Oberen
Naturschutzbehérde im weiteren Verfahren zu konkretisieren.
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Beriihrten Grundsétzen der Raumordnung kann bei Beriicksichtigung der An-
forderungen der relevanten Fachstellen im weiteren Verfahren Rechnung ge-
tragen werden.

Das in Grundsatz G 169 des LEP |V formulierte Primat der Erdverkabelung wird
im Bereich der zentralen Orte im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ge-
priift werden, um den zentralen Orten geniigend Raum fiir eine Wohnbauflé-
chenentwicklung zu ermdglichen. Eine Verpflichtung zur Erdverkabelung be-
steht jedoch laut § 43h EnWG nicht, da vorliegend keine neue Trasse erschlos-
sen werden soll, sondern die Hochspannungsfreileitung als Ersatzneubau in
einer bestehenden Trasse umgesetzt wird.

Aus dem Raumordnungskataster bei der Oberen Landesplanungsbehérde ergeben
sich keine weiteren raumbedeutsamen Malnahmen fir den Planbereich und dessen
Umgebung, die dem Ersatzneubau entgegenstehen kénnten. o

Die vereinfachte raumordnerische Priifung fiir die geplante Neuerrichtung der
vorgenannten Hochspannunghfreil_eitung ist damit abgeschlossen.

Das Ergebnis dieser vereinfachten raumordnerischen Priifung stellt ein sonstiges Er-
fordernis der Raumordnung nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG dar. Es entfaltet gegeniiber
dem Tréager der Planung oder MaBnahme und gegeniber Einzelnen keine unmittel-
bare Rechtswirkung und ersetzt nicht Genehmigungen, Planfeststellungen und sons-
tige behérdliche Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. Das Ergebnis
dieser Priifung ist somit in dem nachfolgenden Planfeststellungsverfahren gemag
Energiewirtschaftsgesetz zu beriicksichtigen (§ 4 ROG).

Das Benehmen mit der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe wurde am
13.11.2012 hergestellt.

Die an der vereinfachten raumordnerischen Priifung beteiligten Stellen erhalten ei-
nen Abdruck dieses Priifergebnisses.
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Fir die Durchfihrung dieser vereinfachten raumordnerischen Prifung werden Ge-
biihren nach der Landesverordnung {ber die Gebilhren fiir Amtshandlungen nach
dem Landesplanungsgesetz (Besonderes Gebiihrenverzeichnis) vom 16. April 2005
(GVBI. vom 04.05.2005, S. 138) erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Kostenfest-

setzungsbescheid.

Im Auftrag ,
(e
tﬂf Butter
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Raumordnerisches Priifergebnis | 110-kV-Hochspannungsfreileitung RWE GmbH, Niederhausen — ldar-Oberstein

Anlagen

Anlage 1

Ubersichtsplan mit Raumordnungstrasse (MaRstab 1 : 100 000)

Nur fiir den Antragsteller:

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6

Anlage 7

Anlage 8

Anlage 9

Karte der Wohngebiete der Stadt Kirn

Bestandsplédne Trinkwasser- und Abwasser-Verteilungsanlagen der
Stadtwerke Idar-Oberstein, Teil-Stadtgebiet

Kanalbestandspléne der Stadtwerke Idar-Oberstein fiir das Stadtgebiet
Idar-Oberstein

Ubersichtsplane des LGB zu den Bergwerksfeldern ,Nahetal”, ,Manf-
red", ,Nahe®, ,Martinstein®, ,Medicus®, ,Aufglick II*, ,Johanna®, ,Maria
Pfeiffer”, ,Wilhelmsgliick®, ,Annagliick” und ,Germania I

Sichtflugkarte des Verkehrslandeplatzes Bad Sobernheim des LBM
Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr

Arbeitskopie der Karte 2: Bestandskarte fir das Schutzgut Biotoptype
Blatt 05 mit Trassenfihrung der Ferngasleitungen anhand der Be-
standsdokumentation ergénzt mit leitungsspezifischen Daten der PLE-
doc GmbH |

Lageplan: grober Trassenverlauf der Produktfernleitung der Fernlei-
tungs-Betriebsgesellschaft mbH

Hinweise fiir Arbeiten im Bereich der Produktenfernleitungen der NATO
und in der Bundesrepublik De!.ltschland der Fernleitungs-
Betriebsgesellschaft mbH
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