
Wasseraufbereitung Speicherung Einsatzort / Anfallstelle Speicherung Verwertung / Entsorgung

Dampf ins Werksnetz = ca. 300.000 t/a Dampf ins Werksnetz

27,2 61,5 Speise- 62,0 0,30

Kondensat 40 62,4 wasser- 62,4 Biomasse- 0,31 Absalzung

intern behälter Kessel Rückführung von Tropfwasser

8.760 h/a 237.924 538.373 2 x 50 m³ 520.461 8.400 h/a 2.520

17,0 Roh- 34,8 Misch- Wasser- 34,8 0,55 41,7 2 Stück 0,21 0,44 Betriebs- 0,52 0,24

Kondensat 34 kondensat- 82 wasser- aufbereitg.- 82 Abwasser 22 64,3 Spitzenlast- 0,32 Absalzung 0,6 wasser- 0,7 Nass- Rostasche- 0,6 ca. 2.000 m³/a Entsorgung mit Rostasche

vom Werk behälter behälter anlage kessel becken entascher Box

8.760 h/a 148.920 3 x 74 m³ 305.231 10 m³ 8.760 h/a 305.231 4.781 17.912 430 h/a 90 3.672 50 m³ 4.407 8.400 h/a 200 m³ 1.992

NaOH, HCl

17,8 Verdampfung in Feuerung

ROW 32 Rohwasser-

vom Werk becken

8.760 h/a 156.311 50 m³

0 0,55

Trinkwasser 82 72

vom Werk

8.760 h/a 0 4.781

Brauch- 0,55 0,48

wasser 5,0 Anlagenreinigung, Abwasserkühlung etc. 72 Abwasser- 72 Chemie- ca. 4.200 m³/a zur Kläranlage Werk-BI

Werk-BI becken Kanal

8.760 h/a 500 5.281 2 x 110 m³ 4.218 zum Werk

Legende:
Mittelwerte ohne Maximalereignisse

bezogen auf die jeweilige Betriebszeit

Wert Einheit

Stundenmittel t/h

Stundenmax. t/h

Jahresmittel t/a

Zeichnungsmaßstab

Werk KKS

Benennung 2020 Datum Name

Wasser- / Abwasserbilanz Kraftwerksteil Bearb. 30.09. ga
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Fichtenstr. 2, 82061 Neuried ·/·
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