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Brandschutzmaßnahmen
Sachsen-Anhalt                                                                          Genehmigungsantrag nach BImSchG – Formular 10 
Beschreibung des Gebäudes / des Anlagenteils
Grundfläche
 [m2]
Tragkonstruktion (Material)
Deckenkonstruktion  (Material)
Außenwände  (Material)
Dachkonstruktion  (Material)
Höhe der obersten
Arbeitsbühne  
[m]
Anzahl der 
Geschosse
Anzahl der
 Brandabschnitte
 je Geschoss
Anzahl der Treppen und Notausgänge
Anzahl der Rauch-abzugöffnungen
Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN 4102
Branderkennung und Brandmeldung
Löscheinrichtungen
Löschwasserversorgung
Kapazität
Für einen Zeitraum vom mindestens 2 Stunden stehen zur Verfügung:
Durchmesser:                                        [mm]
Leistung                                        [l/min]
Bezeichnung
_
_
_
 [m3] 
[l/min] 
8.2.1.3158.1.475346.466488
	schwarz: 
	gelb: 
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	info: 
	löschen: 
	wertGrundflaeche: -
	WertTragkonstruktion: siehe 2.3.b allgem. Beschreibg.
	WertDecke: siehe 2.3.b allgem. Beschreibg.
	WertDach: siehe 2.3.b allgem. Beschreib
	WertAußenwaende: siehe 2.3.b allgem. Beschreibg.
	WertHoehe: -
	WertGeschosse: -
	wertBrandabschnitte: -
	WertTreppen: 4 Notausgänge
	WertRauchabzuege: -
	BezGebaeude: WEA V162
	Zeichnungsnr: siehe 2.3.e Übersichtszeichnungen V162
	Erlaeuterungen: o Einkapselung der Zündquelleno Auswahl von Materialien mit flammhemmendem Mittelo Blitzschutzo Lichtbogenerkennungo Wärme- und Raucherkennungsiehe auch 15.1.h.1_Allg_Beschreibung-Brandschutz
	AutomatischeBrandmeldung: 0
	Alarmzentrale: 0
	Zentrale: 0
	Einrichtung: 1
	Einrichtung: 1
	Einrichtung: 1
	Einrichtung: 0
	Einrichtung: 0
	Einrichtung: 0
	Einrichtung: 0
	Einrichtung: 0
	Einrichtung: 0
	Einrichtung: 0
	Kontrolle: 0
	WertAutomatischeBrandmeldung: 
	WertEinrichtung: Rauchmeldesystem mit Abschaltung der WEA, automat. Meldung an Fernüberwachung der WEA
	WertEinrichtung: siehe 15.1.h.1_Allg_Beschreibung-Brandschutz, Handfeuerlöscher, 2x Löschwasserzisterne 100 m³
	WertAutomatischeLoeschanlage: 
	Loeschanlage: 0
	AutomatischeLoeschanlage: 0
	UnzulaessigeLoeschmittel: - Wasser im Bereich elektrischer Anlagen unzulässig, umliegende Ackerflächen können bei Brandüberschlag mit Wasser gelöscht werden
	WertRettungswege: 
	WertArbeitsplaetze: 
	offenesG: 0
	fließendesG: 0



